KRAUS & NAIMER

MONTAGE-ANLEITUNG - MOUNTING

INSTRUCTION

KG-SCHALTER (KG20-KG100)/ KG-SWITCHES (KG20-KG100)

Bei der Montage von schaltbaren Zusatzmodulen muB der Schalter eingeschaltet sein.

When mounting additional modules, make sure that switch is in ON position.

Montage von 4. Pol,

Nulleiter, Erdungsklemme
Mounting of fourth pole,

neutral terminal, ground terminal

Montage der seitlichen Hilfskontakte

Mounting of auxiliary contacts

Bauform VE




