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Ground terminal with push-in connection for use in Schutzleiterklemme mit Push-in-Anschluss fiir den Ein-

potentially explosive areas

The terminal is designed for connecting and linking copper wires in wiring spaces
with "eb", "ec" or "nA" types of protection.

1 Installation instructions Increased safety "e"
The terminal block must be installed in a housing which is suitable for the type of

satz in explosionsgefahrdeten Bereichen

Die Klemme ist zum AnschlieBen und Verbinden von Kupferleitern in Anschluss-
raumen der Ziindschutzarten ,.eb*, ,ec”, bzw. ,nA“ vorgesehen.

1 Installationshinweise Erhéhte Sicherheit ,.e"
Sie missen die Klemme in einem Gehause einbauen, das fiir die Zindschutzart

DE Einbauanweisung fiir den Elektroinstallateur
EN Installation notes for electricians

Protectiqn. Deper.1ding on the type of protection, the housing must meet the follow- geeignet ist. IJe nach Zindschutzart muss das Gehause diesen Anforderungen MPT 2,5-PE 3248130

ing requirements: entsprechen:

- Flammable gases: IEC/EN 60079-0 and IEC/EN 60079-7 - Brennbare Gase: IEC/EN 60079-0 und IEC/EN 60079-7 @

- Combustible dust: IEC/EN 60079-0 and IEC/EN 60079-31 - Brennbarer Staub: IEC/EN 60079-0 und IEC/EN 60079-31

When arranging terminal blocks of other series and sizes, as well as other certified Achten Sie bei der Aneinanderreihung von Reihenklemmen anderer Baureihen

components in rows, ensure that the required air clearances and creepage dis- und -gréBen sowie anderen bescheinigten Bauteilen darauf, dass die erforderli-

tances are observed. chen Luft- und Kriechstrecken eingehalten werden.

You may install the terminal block in equipment with temperature class T6 (e.g. Sie diirfen die Klemme in Betriebsmitteln mit der Temperaturklasse T6 einsetzen

branch or junction boxes). The rated values must be adhered to. The ambient tem- (z. B. Abzweig- oder Verbindungskéasten). Halten Sie dabei die Bemessungswerte

perature at the installation position may not exceed +40°C. The terminal block may ein. Die Umgebungstemperatur an der Einbaustelle darf maximal +40 °C betra-

also be installed in equipment with temperature classes T1 to T5. For applications gen. Die Klemme ist auch in Betriebsmitteln mit den Temperaturklassen T1 bis T5

in temperature classes T1 to T4, ensure compliance with the highest permissible einsetzbar. Halten Sie fir Anwendungen in den Temperaturklassen T1 bis T4 die

operating temperature at the insulating parts (see Technical Data, "Installation hochstzuléssige Einsatztemperatur an den Isolationsteilen ein (siehe technische

temperature range"). Daten "Einsatztemperaturbereich").

2 Installation and connection 2 Montieren und AnschlieBen

2.1 Installation on the DIN rail 2.1 Montieren auf der Tragschiene

Snap the terminal blocks onto a corresponding DIN rail. For optical or electrical iso- Rasten Sie die Klemmen auf eine zugehdrige Tragschiene. Zur optischen oder

lation, partition plates or covers can be inserted between the terminal blocks. elektrischen Trennung kénnen Sie Abteilungstrennplatten oder Deckel zwischen

When the terminal blocks are arranged in rows, fit the end terminal with the open den Klemmen einsetzen. Versehen Sie bei Aneinanderreihung der Klemmen die

half of the housing with the corresponding cover. If the terminal strip is not pro- Endklemme mit offener Gehauseseite mit dem zugehdrigen Deckel. Wird die

tected against twisting, slipping or moving by other certified components, it must Klemmenleiste nicht durch andere bescheinigte Bauteile gegen verdrehen, verrut-

be fixed on both sides with one of the specified end brackets (see accessories). schen oder verschieben gesichert, muss diese beidseitig mit einem der benannten

Follow the accompanying examples when installing the accessories. ([2]) Endhalter fixiert werden (siehe Zubehor). Richten Sie sich bei der Montage des [B]

Note: When fixing terminal blocks with other certified components, ensure Zubehdrs nach den nebenstehenden Beispielen. ((2]) MPT 2,5-PE MPT 25 FBS..-5 D-MPT 2,5
that the required air clearances and creepage distances are observed. Achtung: Beachten Sie bei der Fixierung von Reihenklemmen mit anderen

2.2 Connecting the conductors bescheinig_ten Bauteilen darauf, dass die erforderlichen Luft- und Kriech-

Strip the conductors to the specified length (see technical data). Stranded conduc- strecken eingehalten werden.

tors can be fitted with ferrules. Crimp the ferrules using crimping pliers and ensure 2.2 AnschlieBen der Leiter CLIPFIX 15

that the test requirements listed in DIN 46228 Part 4 are met. The length of the cop- Isolieren Sie die Leiter auf der angegebenen Lange ab (siehe technische Daten). PE PE PE PE PE

per ferrules must equal the specified conductor stripping length. Solid or stranded Flexible Leiter kdnnen mit Aderendhilsen versehen werden. Verpressen Sie Ade- P

conductors with ferrules can be connected directly without tools. Insert the con- rendhilsen mit einer Presszange und stellen Sie sicher, dass die Prifanforderun-

ductor into the connection opening of the terminal block up to the stop. With small gen geméaB DIN 46228 Teil 4 eingehalten werden. Die Lange der Kupferhiilsen NS 15

conductor cross sections and stranded conductors without ferrules, you must muss der angegebenen Abisolierlange der Leiter entsprechen. Starre oder flexible I

open the terminal point before inserting the conductor. To do so, push the inte- Leiter mit Aderendhdilse kénnen Sie direkt ohne Werkzeug anschlieBen. Fiihren ﬁ ﬁ

grated push button down using a bladed screwdriver (tool recommendation, see Sie den Leiter bis zum Anschlag in die Anschlussoffnung der Klemme ein. Bei klei- ? O 472

accessories). nen Leiterquerschnitten und flexiblen Leitern ohne Aderendhiilsen missen Sie vor — E—

) ) dem Einfilhren des Leiters die Klemmstelle éffnen. Driicken Sie hierzu mit einem DD (=] (=] DD

3 For further information, see page 2 Schlitzschraubendreher (Werkzeugempfehlung, siehe Zubehér) den integrierten

Certificate of conformity Betatigungsdriicker herunter. —

- further certificates ) ) . 3 W

- Reference to the general safety notes 3 Weitere Informationen, siehe Seite 2 [
- Konformitatsbescheinigung =0 —_
- zusatzliche Zertifikate — —
- Hinweis auf die allgemeine Sicherheitshinweise

Technical data Technische Daten N

Technical data Technische Daten Ex: €& EE
EU-type examination certificate EU-Baumusterprifbescheinigung SEV 14 ATEX 0140 U
IECEX certificate IECEx-Zertifikat IECEx SEV 14.0010 U
Marking on the product Kennzeichnung am Produkt Ex eb IIC Gb
Operating temperature range Einsatztemperaturbereich -60°C...110°C
Connection capacity Anschlussvermégen

Rated cross section

Bemessungsquerschnitt

2,5mm*// AWG 14

Connection capacity rigid

Anschlussvermégen starr

0,14 mm®...4 mm?*// AWG 26 - 12

Connection capacity flexible

Anschlussvermégen flexibel

0,14 mm®...2,5 mm*// AWG 26 - 14

Stripping length

Abisolierlange

8 mm...10 mm

Accessories / Type / Iltem No.

Zubehor / Typ / Artikelnr.

End cover / D-MPT 2,5/3248140

Abschlussdeckel / D-MPT 2,5/ 3248140

Screwdriver / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504

Schraubendreher / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504

End clamp / CLIPFIX 15 /3022263

Endhalter / CLIPFIX 15 /3022263

© PHOENIX CONTACT 2022




ENGLISH ENGLISH DEUTSCH DEUTSCH

Additional information

4 Attestation of Conformity

The above-mentioned product conforms with the most important requirements of
directive 2014/34/EU (ATEX directive) and its amending directives. The following
relevant standards were consulted for evaluating the conformity:

- |[EC 60079-0/EN 60079-0

- |[EC 60079-7/EN 60079-7

For the complete list of relevant standards, including the issue status, see attesta-
tion of conformity. This is available in the download area under the category Man-
ufacturer's Declaration.

Conformance with the provisions of the ATEX directive was certified by the follow-
ing notified body:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320 Fehral-
torf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Further valid certificates

Country Notified body Certificate no. /file no.

China NEPSI GYJ20.1196U

6 Safety notes

NOTE: Observe the general safety notes. These are available in the down-
load area in the ‘Safety notes’ category.

Zusatzliche Informationen

4 Konformitédtsbescheinigung

Das vorstehend bezeichnete Produkt stimmt mit den wesentlichen Anforderungen
der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX-Richtlinie) und deren Anderungsrichtlinien tiber-
ein. Fiir die Beurteilung der Ubereinstimmung wurden folgende einschlagige Nor-
men herangezogen:

- |[EC 60079-0/EN 60079-0

- |[EC 60079-7/EN 60079-7

Die vollstandige Liste der einschlagigen Normen, einschlieBlich der Ausgabe-
stande, siehe Konformitatsbescheinigung. Diese steht lhnen im Download-Be-
reich unter der Kategorie Herstellererklarung zur Verfligung.

Die folgende benannte Stelle bescheinigt die Ubereinstimmung mit den Vorschri-
ten der ATEX-Richtlinie:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320 Fehral-
torf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Weitere giiltige Zertifikate

Land Benannte Stelle Zertifikatsnr./Filenr.
China NEPSI GYJ20.1196U

6 Sicherheitshinweise
Achtung: Beachten Sie die Allgemeinen Sicherheitshinweise. Diese ste-
hen Ihnen im Download-Bereich unter der Kategorie Sicherheitshinweis zur
Verfligung.
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Morsetto di terra con connessione Push-in per Bloc de jonction pour conducteur de protection avec

PHGNI PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany

CONTAcr Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

I'impiego in aree a rischio di esplosione raccordement Push-in, pour utilisation en zones explo- phoenixcontact.com . . ] _ MNR 01065816 - 00 2022-03-15
R ) . ) . ) i FR Instructions d'installation pour I'électricien
Il morsetto € concepito per il collegamento di conduttori in rame nelle aree di con- sibles L . ' - e .
nessione con modi di protezione "eb", "ec" o nA". Ce bloc de jonction est prévu pour raccorder et brancher des conducteurs en I Istruzioni di montaggio per I'elettricista installatore
1 Note per l'installazione - Sicurezza elevata "e" quiyre dans des espaces de raccordement conformes au mode de protection an-
Il morsetto deve essere installato in una custodia adatta al tipo di protezione da ac- tidéflagrante « eb », « ec », ou « nA »
censione. A seconda del tipo di protezione, la custodia deve soddisfare i seguenti 1 Conseils d'installation Sécurité accrue « e » MPT 2,5-PE 3248130
requisiti: . Monter le bloc de jonction dans un boitier adapté au mode de protection antidé- ’
- Gas infiammabili: IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7 flagrante. En fonction du mode de protection antidéflagrante, le botier doit satis- [
- Polvere inflammabile: IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-31 faire & ces exigences :
Per I'affiancamento con morsetti componibili di altre serie e dimensioni o altri com- - Gaz inflammables : CEI/EN 60079-0 et CEI/EN 60079-7
ponenti certificati, garantire le distanze di isolamento in aria e le linee di fuga ne- - Poussiére inflammable : CEI/EN 60079-0 und CEI/EN 60079-31
cessarie. R - , , , En cas de juxtaposition de blocs de jonction d'autres séries et d'autres tailles, ainsi
Il morsetto puo essere utilizzato in apparecchiature con classe di temperatura T6 que d'autres éléments certifiés, s'assurer que les distances dans lair et les lignes
(ad es. scatole di derivazione o di collegamento). Rispettare i dati di dimensiona- de fuite nécessaires sont respectées.
mento. La temperatura ambiente nel luogo di installazione non deve superare Le bloc de jonction peut étre utilisé dans des équipements électriques (notamment
+40 °C. ll morsetto puo essere impiegato anche in apparecchiature con classi di des boitiers de dérivation ou de raccordement) de classe de température T6. Res-
temperatura T1 - T5. Per le applicazioni nelle classi di temperatura T1 - T4, non su- pecter & cet effet les valeurs de référence. La température ambiante ne doit pas
perare la temperatura di lir'npiggo mas§im§ consl,elntita sugli isolamenti (vedere dépasser +40 °C a I'emplacement de montage. Le bloc de jonction peut égale-
"Range di temperature di impiego" nei dati tecnici). ment étre utilisé dans les équipements électriques de classe de température T1 a
2 Montaggio e collegamento T§. Pour les utilis_ations d_ans les cla_sses de tem_pératunt_e ™ §T4, respecter latem-
i N ) i pérature de service maximum admise sur les piéces d'isolation (voir « Plage de
2.1 Installazione su guida di montaggio ) ) température de service » dans les caractéristiques techniques).
Innestare i morsetti su una guida DIN corrispondente. Per la separazione ottica o
elettrica & possibile inserire delle piastre divisorie o dei coperchi tra i morsetti. 2 Montage et raccordement
Quando i morsetti sono allineati, disporre il rispettivo coperchio sul morsetto termi- 2.1 Montage sur le profilé
nale con il lato della custodia aperto. Se non viene assicurata mediante altri com- Encliqueter les blocs de jonction sur un rail DIN correspondant. Il est possible d'in-
ponenti certificati contro la torsione, slitamento o spostamento, la morsettiera sérer des séparateurs ou des flasques entre les blocs de jonction pour assurer la
deve essere fissata su entrambi i lati con uno dei supporti terminali menzionati (ve- séparation optique ou électrique. En cas de juxtaposition des blocs de jonction,
dere gli accessori). Per il montaggio dell'accessorio, attenersi agli esempi riportati équiper le bloc terminal d'un flasque posé du coté ouvert du boitier. Si le bornier 2]
afianco. () n'est pas protégé contre la torsion, le glissement ou le déplacement au moyen MPT 2.5-PE MPT 2.5 FBS...-5 D-MPT 2,5
Importante: per il fissaggio dei morsetti con altri componenti certificati, ga- d'autres composants certifiés, il doit étre fixé des deux cotés avec I'une des butées
@ rantire le distanze di isolamento in aria e le linee di fuga necessarie. mentionnées (voir accessoires). Monter les accessoires conformément aux
2.2 Collegamento dei conduttori exemples ci-contre. ([2])
Spelare i conduttori della lunghezza indicata (vedere i dati tecnici). Sui conduttori @ Important : En cas de fixation des blocs de jonction avec d'autres éléments CLIPFIX 15
flessibili possono essere applicati dei capicorda montati. Crimpare i capicorda certifiés, veiller a respecter les distances dans l'air et lignes de fuite néces- PE PE PE PE PE
montati con una pinza a crimpare e accertarsi che vengano rispettati i requisiti di saires. <
prova come indicato in DIN 46228 parte 4. La lunghezza dei manicotti in rame deve 2.2 Raccordement des conducteurs
corrispondere alla lunghezza indicata del tratto del conduttore da spelare. | con- Dénuder les conducteurs sur la longueur indiquée (voir les caractéristiques tech- NS 15
duttori rigidi o flessibili con capicorda montati possono essere collegati diretta- niques). Il est possible d'équiper les conducteurs souples d'embouts. Sertir des ﬁ %
mente senza bisogno di utensili. Inserire il conduttore nell'apertura di collega- embouts a I'aide d'une pince a sertir en s'assurant de satisfaire aux exigences re- ? —
mento del morsetto fino a battuta. Per sezioni del conduttore piccole e conduttori latives aux essais de la norme DIN 46228, Partie 4. La longueur des douilles en @) i 2
flessibili senza capicorda montati & necessario aprire il punto di connessione cuivre doit correspondre a la longueur a dénuder indiquée pour les conducteurs. —
prima di inserire il conduttore. A tale scopo premere verso il basso con un caccia- Les conducteurs souples ou rigides & embouts se raccordent directement, sans DD (=] = DD
vite aintaglio (per I'utensile consigliato, vedere gli accessori) il pulsante di aziona- outil. Introduire le conducteur dans I'orifice de raccordement du bloc de jonction, ]
mento integrato. jusqu'a la butée. Lorsque les conducteurs utilisés présentent une section réduite ]
T PO . ou sont souples et sans embout, ouvrir le point de connexion avant d'introduire le — —
3 P‘?’ ”'teT'°" |nf9|"mazmn| vedere a pagina 2 conducteur. Enfoncer pour ce faire le levier d'actionnement intégré & I'aide d'un T0:05
- Certificato di conformita tournevis (voir la rubrique Accessoires des recommandations d'outils). 1 ]
- Ulteriori certificati L | |
- Nota sulle avvertenze generali di sicurezza 3 Informations complémentaires, voir page 2

Caractéristiques techniques L

- Attestation de conformité
- Certificats supplémentaires
- Remarque sur les consignes générales de sécurité

Dati tecnici Caractéristiques techniques Ex: @ E Eﬂ
Certificato di omologazione UE Certificat CE d'essai de type SEV 14 ATEX 0140 U
Certificato IECEx Certificat IECEx IECEx SEV 14.0010 U
Identificazione sul prodotto Repérage sur le produit Ex eb IIC Gb

Range temperatura d'impiego Température de service -60°C...110°C

Dati di collegamento

Capacité de raccordement

Sezione di dimensionamento

Section de référence

2,5mm*// AWG 14

Dati di collegamento conduttori rigidi

Capacité de raccordement rigide

0,14 mm®...4 mm?*// AWG 26 - 12

Dati di collegamento conduttori flessibili

Capacité de raccordement flexible

0,14 mm®...2,5 mm*// AWG 26 - 14

Lunghezza di spelatura

Longueur a dénuder

8 mm...10 mm

Accessori/ tipo / cod. art.

Accessoires / Type / Référence.

Piastra terminale / D-MPT 2,5/ 3248140

Flasque d'extrémité / D-MPT 2,5 / 3248140

Cacciavite / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504

Tournevis / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504

Supporti terminali / CLIPFIX 15/ 3022263

Butée / CLIPFIX 15 /3022263
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Informazioni aggiuntive

4 Certificato di conformita

Il prodotto sopra indicato & conforme ai requisiti essenziali della direttiva 2014/34/
UE (direttiva ATEX) e delle sue modifiche. Per valutare la conformita sono state
prese in considerazione le seguenti norme vigenti:

- |[EC 60079-0/EN 60079-0

- |[EC 60079-7/EN 60079-7

Per I'elenco completo delle norme pertinenti, comprese le versioni, vedere il certi-
ficato di conformita. Il certificato & disponibile nell'area di download alla categoria
Dichiarazione del produttore.

| seguenti organismi certificati attestano la conformita con le prescrizioni della Di-
rettiva ATEX:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320 Fehral-
torf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Altri certificati validi

Paese Ente designato N. certificato/n. file
Cina NEPSI GYJ20.1196U

6 Avvertenze di sicurezza

Attenzione: Fare attenzione alle avvertenze di sicurezza generali. Esse
sono disponibili nell'area download alla categoria Avvertenza di sicurezza.

Informations complémentaires

4 Certificat de conformité

Le produit décrit ici est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/
34/UE (directive ATEX) et des directives modificatives correspondantes. Il a été
jugé de la conformité en fonction des critéres présentés par les normes pertinentes
indiquées ci-apres :

- CEI 60079-0/EN 60079-0

- CEI 60079-7/EN 60079-7

Laliste exhaustive des normes qui s'appliquent et de leurs versions respectives se
trouve dans la déclaration de conformité. Celle-ci est disponible dans la zone de
téléchargement sous la catégorie Déclaration du fabricant.

La conformité avec les dispositions de la directive ATEX est certifiée par I'orga-
nisme suivant :

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320 Fehral-
torf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Autres certificats éventuels

Pays Position désignée N de certificat/de fichier

Chine NEPSI GYJ20.1196U

6 Consignes de sécurité
Important : Tenir compte des consignes de sécurité générales. Celles-ci
@ sont disponibles dans la zone de téléchargement sous la catégorie
Consigne de sécurité.
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PHCENI PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany
Borne terra com conexao push-in para varios conduto- Borne de tierra con conexion push-in para su utilizacion

CONTAcr Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

res para emprego em areas com atmosfera potencial- en zonas Ex phoenlxcontactcorr! . . MNR Q1 06?81 6-00 2022-03-15
mente explosiva El borne esta pensado para la conexién de cables de cobre en salas de conexio- ES Instruci:lones de montaje para el lns.ti.llador eléctrico
O borne foi projetado para conectorizagéo e terminag&o de cabos de cobre em nes con los tipos de proteccion contra la ignicion "eb”, "ec” o "nA". PT Instrucdo de montagem para o eletricista
areas de conex&@o com os tipos de prote¢ao contra igni¢ao “eb”, “ec” ou “nA”. 1 Indicaciones de instalacién, seguridad aumentada "e"
1 Instrucoes de instalagdao Seguranca elevada “e” El borne debe instalarse en una carcasa que sea adecuada para el grado de pro-
E necessario montar o terminal em um invélucro adequado para o tipo de protegéo teCC[c')n frente a inflamacion. Dependlendo qell grado de proteccion frente a infla- MPT 2,5-PE 3248130
contra ignicdo. Conforme o tipo de prote¢éo contra igni¢ao, o invélucro precisa macion, !a carcasa debe cumplir estos requisitos: ’
respeitar os seguintes requisitos: - Gase§ inflamables: IEC/EN 60079-0 y IEC/EN 60079-7 &
- Gases combustiveis: IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7 - Polvo inflamable: IEC/EN 60079-0 y IEC/EN 60079-31 ) )
- Poeira combustivel: IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-31 En caso de una concatenacion de bornes para carril de otras series y tamafios, asi
No caso da instalagado em linha com réguas de bornes de outras séries e tama- como de otros componentes certificados, aseglrese de que se respetan las lineas
nhos, bem como outros componentes certificados, observe o cumprimento das reglamentarias de aislamiento y fuga. )
distancias de isolamento e fuga previstas. La bgrng puede erpplealrge en equlp’amlentos con la clase de temperatura T6
O borne pode ser utilizado em equipamentos com a classe de temperatura T6 (p. (p- &j. cajas de ramificacion o conexién). Para ello deben respetarse los valores de
ex., caixas de derivacéo ou de juncéo). Os valores nominais devem ser respeita- dimensionamiento. La temperatura ambiente en el lugar dg mstglacmn no debe
dos. A temperatura ambiente no local de instalag&o n&o pode exceder +40 °C. O superar +40 °C. La borna también puede emplearse en equipamientos con las cla-
borne também pode ser usado em equipamentos com as classes de temperatura ses de temperatura T1 a T5. Para aplicaciones en las clases de temperatura T1 a
T1 até T5. Em aplicagdes nas classes de temperatura T1 até T4, deve ser respei- T4, respete la temperatura de empleo maxima en las piezas aislantes (ver los
tada a temperatura de operagéo admissivel maxima nas partes de isolamento (ver datos técnicos en "Rango de temperatura de empleo").
nos dados técnicos "Intervalo de temperatura de utilizagdo"). 2 Montar y conectar
2 Montagem e conexao 2.1 Montaje sobre carril
2.1 Montagem sobre o trilho de fixagao Encaje las bornas en el carril DIN correspondiente. Para la separacion 6ptica o
Encaixe os bornes em um trilho de fixagéo compativel. Para fins de isolamento eléctrica pueden emplearse placas separadoras o tapas entre las bornas. Para
dtico e elétrico, podem ser inseridas placas de divisio ou tampas entre os bornes. instalar bornas yuxtapuestas, coloque la tapa correspondiente en la borna final
Ao acoplar os bornes em linha, equipe o ultimo borne com lateral aberta com a con el lado de la carcasa abierto. Si el regletero de bornas no esté asegurado con-
tampa correspondente. Se a régua de bornes néo for protegida contra torgao, des- trael giro, el deslizamiento o el desplazamiento a través de otros componentes au-
lize ou deslocagéo por outros componentes certificados, ela precisa ser fixada de torizados, es necesario fijarlo a ambos lados con uno de los soportes finales men-
ambos os lados com um dos postes indicados (ver acessorios). Para executar a cionados (consulte los accesorios). Para el montaje de los accesorios, siga los 5]
montagem dos acessorios, consulte os exemplos ao lado. ([2]) ejemplos adjuntos. ([2]) MPT 2,5-PE MPT 2,5 FBS...-5 D-MPT 2.5
IMPORTANTE: no caso de fixag&o de réguas de bornes com outros com- @ IMPORTANTE: en caso de fijacion de bornas para carril con otros compo-
ponentes certificados, garanta o cumprimento das distancias de isolamento nentes autor_lzadc_»s, asegurese de que se respetan las lineas de fuga y dis-
e fuga previstas. tancias de aislamiento en aire.
2.2 Conexao dos condutores 2.2 Conexion de los conductores CLIPFIX 15
Remova o isolamento dos condutores até o comprimento indicado (consulte os Pele los conductores en la longitud indicada (véanse los datos técnicos). En los PE PE PE PE PE
dados técnicos). Os fios flexiveis podem ser equipados com terminais tubulares. conductores flexibles pueden instalarse punteras. Engarce las punteras con una 7
Execute a crimpagem de terminais tubulares a cabos usando um alicate de crim- pinza de crimpado y asegurese de que se cumplen los requisitos de pruebas de
pagem e certifique-se de que os testes requeridos sejam cumpridos conforme a acuerdo con DIN 46228 parte 4. La longitud del casquillo de cobre debe corres- NS 15
norma DIN 46228, Parte 4. O comprimento dos terminais de cobre deve corres- ponderse con la longitud de pelado indicada de los conductores. Los conductores L
ponder ao comprimento de decapagem indicado dos condutores. Fios rigidos ou rlgldos o flexibles con punteras pueden conectarse directamente sin utl!l;ar herra- o o
flexiveis com terminal tubular podem ser conectados diretamente sem uso de fer- mientas. Introduzca el conductor hasta el tope en la abertura de conexion del ? O %72
ramenta. Insira o fio na abertura de conexao do borne até que ele encoste no ba- borne. Para secciones de cable pequenas y conductores flexibles sin punteras, — —
tente. No caso de bitolas pequenas e fios flexiveis sem terminais tubulares, deve- debe abrir el punto de embornaje antes de introducir el conductor. Para ello, con DD =] = DD
se primeiro abrir o ponto de ligag&o antes de inserir o fio. Para tal, pressione para un destornillador de cabeza plana (recomendacion de herramientas, véanse los
baixo o gatilho de acionamento integrado usando uma chave de fenda (consulte accesorios), presione hacia abajo el pulsador de accionamiento integrado. -—
recomendacéo de ferramenta, veja acessorios). 3 Para mas informacion, véase la pagina 2
3 Mais informacoes, ver pagina 2 - Gertificado de conformidad === ﬁ%
- Declarag&o de conformidade - Certificados adicionales ) L] [ 1
- Certificados adicionais - Referencia a las indicaciones generales de seguridad

- Nota sobre indicagdes de seguranca gerais

Dados técnicos Datos técnicos L

Dados técnicos Datos técnicos Ex: & B
Certificagao de teste de amostra construtiva EU Certificado de examen de tipo CE SEV 14 ATEX 0140 U
Certificado IECEX Certificado IECEx IECEx SEV 14.0010 U
Identificacao no produto Marcado en el producto Ex eb IIC Gb

Gama de temperaturas de aplicacao Margen de temperatura de empleo -60°C...110°C

Capacidade de conexao

Capacidad de conexion

Bitola

Seccion de dimensionamiento

2,5mm*// AWG 14

Capacidade de conexao, cabo rigido

Capacidad de conexion, cable rigido

0,14 mm®...4 mm?*// AWG 26 - 12

Capacidade de conexao, cabo flexivel

Capacidad de conexion, cable flexible

0,14 mm®...2,5 mm*// AWG 26 - 14

Comprimento de isolamento

Longitud a d I

8 mm...10 mm

Acessorios / Modelo / Céd.

Accesorios / tipo / cédigo

Tampa terminal / D-MPT 2,5/ 3248140

Tapa final / D-MPT 2,5/ 3248140

Chave de fenda / SZF 0-0,4X2,5/ 1204504

Destornillador / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504

Base / CLIPFIX 15 /3022263

Soporte final / CLIPFIX 15/ 3022263
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PORTUGUES PORTUGUES ESPANOL ESPANOL

Informacoes adicionais

4 Declaracao de conformidade

O produto acima designado esta em conformidade com os requisitos fundamen-
tais da Diretiva 2014/34/UE (Diretiva ATEX) e suas alteragdes. Para a avaliagao
da correspondéncia, foram usadas as seguintes normas relacionadas:

- |[EC 60079-0/EN 60079-0

- |[EC 60079-7/EN 60079-7

Para ver a lista completa das normas relacionadas, incluindo versdes, consultar o
certificado de conformidade. Esta encontra-se disponivel na se¢cdo Download,
sob a rubrica Declaragdo do Fabricante.

O seguinte 6rgéo notificado certifica a conformidade com as disposicdes da Dire-
tiva ATEX:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320 Fehral-
torf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Outros certificados validos

Pais Orgao notificado N.2 de certificado/n.? de arqui-
vo
China NEPSI GYJ20.1196U

6 Indicac6es de seguranca
Importante: observar as seguintes indicagdes de seguranca gerais. Estas
@ estdo disponiveis na se¢cdo download na categoria indicagdes de segu-
ranca.

Informacién adicional

4 Certificado de conformidad

El producto nombrado mas arriba cumple los requisitos esenciales de la directiva
2014/34/UE (Directiva ATEX) y sus modificaciones. Para evaluar la conformidad

se tomaron como referencia las siguientes normas vigentes:

- IEC 60079-0/EN 60079-0

- IEC 60079-7/EN 60079-7

La lista completa de normas pertinentes, incluyendo la version, figura en el certifi-
cado de conformidad. Puede descargarlo en el area de descargas bajo la catego-
ria "Declaracion del fabricante".

La conformidad con las prescripciones de la Directiva ATEX ha sido certificada por
el siguiente organismo notificado:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320 Fehral-
torf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Otros certificados validos

Pais Organismo notificado | N.° de certificado/n.® de expe-
diente
China NEPSI GYJ20.1196U

6 Indicaciones de seguridad
IMPORTANTE: tenga en cuenta las indicaciones de seguridad generales.
Estas pueden descargarse en el area de descargas, en la categoria "Indi-
caciones de seguridad".
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PYCCHUU PYCCHUA TURKCE TURKCE

3asemnAwowan kiemma ¢ 3axkumom Push-in ana npu- Patlama riski bulunan ortamlarda kullaniimak lizere
MeHeHUA BO B3pbIBOONaCHbIX 30HaX Push-in baglantiya sahip topraklama klemensi
Hnemma ans nogrMo4eHUA 1 CoeJMHEHNA MEAHbIX MPOBOAHUKOB B KIEMMHBIX Klemens, kablaj alanlarindaki "eb", "ec", "nA" veya "i" tipi korumaya sahip bakir tel-

PHGNI PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany
CONTAG Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300
phoenixcontact.com MNR 01065816 - 00 2022-03-15
TR Elektrik personeli icin montaj talimati

RU  MHCTPYKLMA NO yCTaHOBKE AJIA 3/1IEKTPOMOHTaMHUKa

KOpOGKax € BUAOM B3pblBO3aLLMThI ,eb*, ,ec” nam ,nA“.

1 YasaHuA no moHTamy lMoBbiweHHan 6e3onacHocTb "e"
Hnemmy HeO6X0A1MO BCTPOUTBL B KOPNYC, NPeHasHauYeHHbIM ANA 3TOro BUaa

lerin baglantisi ve birlestiriimesi igin tasarlanmistir.

1 Montaj talimatlari, Artinlmig gilivenlik "e"
Klemens, uygun ve bu tipte koruma i¢in test edilmis bir muhafazanin igine monte
edilmelidir. Koruma tipine bagl olarak, muhafazanin asagidaki gereklilikleri karsi-

B3pbIBO3aWMTHL. B 3asmcmmocw.1 OT BUAA B3pbIBO3aLLMTbI KOPMYC AO/KEH OTBE- o MPT 2,5-PE 3248130
YaTb CieaytoLLmMm Tpe6oBaHUAM: lamasi gerekir:
- roptoume rasbl: MOK/EN 60079-0 1 MOK/EN 60079-7 - Yanici gazlar: IEC/EN 60079-0 ve IEC/EN 60079-7 [E]
- roptoyas nbinb: MOK 60079-0 1 MOK/EN 60079-31 - Yanici toz: IEC/EN 60079-0 ve IEC/EN 60079-31
Mpu nocnepoBaTeNbHOM COEAMHEHNM C SNIEKTPOTEXHUYECKUMU KIIeMMamu Apy- Baska seri ve boyutlara sahip klemensler ve diger onayli komponentler sirali halde
TMX CEPUI M Pa3MepOB, a TaKKe ApPYrMMiu paspeLLleHHbIMU KOMNOHEHTaMK cie- diziliyorken, hava araliklarina ve creepage mesafelerine uyuldugundan emin olun.
[AVTb 3a TeM, 4To6bl CO6/MII0AANINCL HEO6XOAMMbIE BO3AYLLIHbIE 3a30Pbl 1 NYTH Klemensi sicaklik sinifi T6 olan ekipmanlarin (6r. sube veya cikis kutularinin) igine
YTEUKM. takabilirsiniz. Anma degerlerine bagl kalinmalidir. Kurulum konumundaki ortam si-
Hnemmy paspeluaeTca CMobL30BaTL B 3IEKTPOOGOPYAOBaHUM C TeMneparyp- cakligi +40°C'yi asmamalidir. Klemens ayrica, sicaklik sinifi T1 - T5 arasi ekipman-
HbIM KnaccoMm T6 (Hanpumep, OTBETBUTE/IbHbIE UM COEAUHUTEbHBIE KOPOBKM). lanin icine de takilabilir. Sicaklik siniflari T1 - T4 arasi uygulamalar igin, izolasyon
Mpu aToM cobntofaTh pacyeTHble napameTpbl. Ha MecTe MoHTaxKa Temnepartypa parcalarindaki maksimum izin verilebilir calisma sicakligi ile uyumlulugu dogrulayin
OKpYHarLLen cpefibl He foMKHa NpeBbiwaTh +40 °C. Knemmy TaKkke MOXHO 1c- (bkz. Teknik Veriler, "Kurulum sicaklik arah@").
N0/1Ib30BaTh B 3/IEKTPOO6GOPY0BAHUM C TeMMepaTypHbIM Knaccom oT T1 go T5. . .
[inA npuMeHeHNs B 971IEKTPOOGOPYA0BaHWK C TeMMepaTypHbIM Kiaccom oT T1 go 2 Montaj ve baglanti
T4 cobnoaaTh MaKCMManbHO PaspeLLeHHYI0 BKCNyaTaluMoHHY0 TeMnepaTtypy 2.1 DIN rayina montaj
Ha AeTansax M30NALMK (CM. TEXHUYECKWE XapaKTePUCTUKM "[nanasoH paboymx Klemensleri bir uygun DIN rayina yerlestirin. Optik veya elektriksel izolasyon igin,
Temnepatyp"). klemenslerin arasina ayirma plakalar veya kapaklar yerlestirilebilir. Klemensler si-
ralar halinde dlizenleniyorsa, muhafazanin agik yarisi bulunan ug klemensi karsilik
2 MoHTax 1 noaknioyeHne gelen kapakla kapatin. Klemens seridi eger bikilmeye, kaymaya veya diger serti-
2.1 YcTtaHOBKa Ha MOHTaMHOW peliKe fikal bilesenler tarafindan hareket ettiriimeye karsi koruma altina alinmamis ise,
3adurKcmpoBaTh 3allenKaMmu KJ1eMMbl Ha COOTBETCTBYIOLLEN MOHTaXKHOM peitKe. belirtilen tipte durduruculardan (bkz. aksesuarlar) biriile her iki tarafindan sabitlen-
[NA ONTUYECKOrO UKW ANEKTPUYECKOTO Pa3bejMHEHUA UCMOb30BaTb MEKAY melidir. Aksesuarlari takarken, birlikte saglanan 6rnekleri dikkate alin. ([2])
K/IEMMaMK Pase/IMTeNbHbIE NNACTUHBI MW KpbikY. Mpu noc/ieAoBaTe IbHOM Not: Klemensleri diger sertifikali bilegenler ile sabitlerken, hava kleransla-
COBAMHEHNM KeMM CHa6nmIblr5(0HewHyno Knemmy ¢ ompu;om CTOPOHOM Kopryca @ rina ve krepaj mesafelerine uyuldugundan emin olun. 2
COOTBETCTBYIOLLEN KPBILLKOW. ECNM KNeMMHasA niaHKa He hUKCUMpYETCS ApyruMm . . . _ _ _
CepTUGMLMPOBAHHLIMU AETAIAMM OT NPOBOPAYMBAHUSA, COCKa/Ib3bIBAHWA UK 2.2 lletkenlerin baglanmasi . ) . R MPT 2.5-PE MPT 2.5 FBS..-5 D-MPT 2.5
CMELLEHUS, e CIeflyeT 3adUKCHPOBATL C ABYX CTOPOH OFHNM U3 HA3BaHHbIX lletkenleri belirtilen uzunlukta soyun (bkz. teknik veriler). Gok telli iletkenlere yik-
KOHLIEBbIX AEPKATENEH (CM. MPUHAANEKHOCTH). [PY MOHTAIE NPUHAZIEKHO- stik takilabilir. YksUkleri sikma pensesi kullanarak sikin ve DIN 46228 Bolum 4 da-
CTei CIeA0BATb UHCTPYKLMAM COFIACHO PACTIO/IOMEHHBIM PAZOM PUCYHKaM. ([2]) hlllndekl t%st gergk;lnlmlerlnln kar§|lanmasln| glvence altina allr]. B?kl[ ylkstkle-
BHumaHve! Mpn dUHCALM S7EKTPOTEXHNHECKVX KIEMM C ApYF UM pas- rin uzunlugu, belirtilen kablo soyma uzunluguna esit olmalidir. Yikstikld tek veya CLIPFIX 15
) 1 COBIOANCH HEOG- cok telli iletkenler alet kullaniimadan dogrudan baglanabilir. lletkeni kiemensin PE PE PE PE PE
ggmjb;i;zn;gaxomnwewamm CeANTL 38 TEM, HTOObI COO/IOA baglanti deligine son noktaya kadar sokun. Kii¢lk iletken kesitleri ve ylksikslz P

A AYLLUIHBIE 3330kl A MYTU yTedku. cok telli iletkenler igin, iletken yerlestiriimeden 6nce baglanti noktasi agilmasi gere-
2.2 TopKnto4eHne NpoBoaoB kir. Bunu yapmak igin, bir dilz tornavida kullanarak entegre devirmeli digmeye NS 15
YAanuTb U30N1ALMI0 MPOBOAA HA YKA3aHHYIO A/IMHY (CM. TEXHUYECKWE XapaKTe- bastirin (alet tavsiyesi i¢in Aksesuarlar bélimiine bakin). —
pUCTUKK). MMBKMe NpoBoAa MOrYT 6biTb OCHALLEHbI KaGeIbHbIMU HAKOHEYHM- e ﬁ E
Kamu. OBKUMHbBIMM K/elamu NPOM3BECTH OBKUM KaBeIbHbIX HAKOHEYHWUKOB 1 3 Daha fazla bilgi icin, bkz. Sayfa 2 ? O 472
y6eanTLCA, Y4TO COBMIOAEHBI TPEBOBAHMA K NPOBEAEHMIO UCTIbITAHMIA COFNacHo Uygunluk sertifikas — m—
DIN 46228 yacTb 4. [/IMHa MeAHbIX HAKOHEUHUKOB [I0/HA COOTBETCTBOBATh - diger sertifikalar DD = (=] DD
YKa3aHHOM [/IMHE CHATUA U30/IALMM C NPOBOAHMKA. H{eCTKMe U1 TMBKME NPOBO- - Genel glivenlik notlari igin referans
AHUKM C KabesIbHbIMW HAKOHEYHWKaMK MOXHO MOAK/IIoHYaTh HanpaAMyio 6e3 npu- —
MEeHEHWA MHCTPpYMeHTa. BcTaBuTb NPOBOA A0 ynopa B COeANHUTENIbHOE OTBEp- — [
CTue Knemmbl. [py UCnob30BaHNM NPOBOJHUKOB MaIOro CEHEHWA UM FTMBKNX pBH
NPOBOAHWKOB 6€3 KabeslbHbIX HAKOHEYHWKOB Nepes BBOAOM NPOBOAHWKA HEOB- — —
XOAMMO OTKPbITb TOYKY NOAKAOYEHMA. [INA 3TOro W/MLEBON OTBEPTKOM (PEKO- I —
MeHZaLMN N0 MHCTPYMEHTY CM. "TIpUHaANEKHOCTH") HaKaTb Ha BCTPOEHHYIO Ha-

HUMHYIO KHOTKY.

3 [ononHuTtenbHaa uHpopmaumua, cm. cTp. 2
- CBM/J,eTeanTBO 0 COOTBETCTBMU
- BONOJIHUTENIbHbIE CepTMd)Ml—(aTbl
- CcbinKa Ha 06LUmMe yKasaHuA No TEXHUKe 6e3onacHocTn

TeXHMIECKNE XapaKTepHCTHKN Teknik veriler N

TexHUYeCcKHe XapaKTEPUCTURKN Teknik veriler Ex: @ g @
CeugeTenbcteo EC 06 yTBepmaeHUM TMNoBoro o6pasua EU-tipi muayne sertifikasi SEV 14 ATEX 0140 U
Ceptudukar IECEx IECEX sertifikasi IECEx SEV 14.0010 U
MapKvpoBKa Ha u3genum Urln tzerindeki markalama Ex eb IIC Gb
[mnanasoH pabounx Temnepatyp Calisma sicaklik araligi -60°C...110°C

BO3MOKHOCTH NOAKNIOYEHUA

Baglanti kay

PacuyeTHoe cevenne

Nominal kesit alani

2,5mm*// AWG 14

BO3MOHOCTH NOAK/IOHEHNSA, HECTKMUE NPOBOAHUKMN

Baglanti kapasitesi, sabit

0,14 mm®...4 mm?*// AWG 26 - 12

BO3MOMHOCTH NOAKIOYEHUS, TMBKME NPOBOAHUKM

Baglanti kapasitesi,esnek

0,14 mm®...2,5 mm*// AWG 26 - 14

JnHa CHATMA M30NALMK

Kablo soyma uzunlugu

8 mm...10 mm

MpuHapnerHocTn/Tun/apt. Ne

Aksesuarlar / Tip / Uriin No.

HoHueBas KpbiwKka / D-MPT 2,5 / 3248140

Kapak / D-MPT 2,5/ 3248140

OrteepTka/ SZF 0-0,4X2,5/ 1204504

Tornavida / SZF 0-0,4X2,5 /1204504

HoHuesow ctonop / CLIPFIX 15 /3022263

Durdurucu / CLIPFIX 15/ 3022263
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PYCCHUM PYCCHUN TURKCE TURKCE

AononHutenbHaa uHpopmauma

4 CBMAeTenbcTBO O COOTBETCTBMU

OnucaHHoe BblLLEe U3/e/Ie COOTBETCTBYET OCHOBHbIM TPE60BaHMAM [JUPEKTUBbI
2014/34/EC (OupekTtrBa ATEX) 1 nonpaBoK K HeW. [1A OLEHKM COOTBETCTBUA
NPUMEHSAIOTCA COOTBETCTBYIOLME HOPMbI:

- M3K 60079-0/EN 60079-0

- M3K 60079-7/EN 60079-7

Mo/HBIM CMIMCOK NPUMEHAEMBIX HOPM, BKJIIO4as yKasaHWe BEPCUM U3JaHWS, Co-
[lePHUTCA B CBUAETENbCTBE O COOTBETCTBMM. Er0 MOXHO 3arpy3unTh B KaTteropum
"[leknapaums nponssoauTens”.

YKasaHHas HUKe UHCTaHLMA NOATBEPH/AAET COOTBETCTBUE NpeanMcaHmam [u-
pekTuBbl ATEX:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320
Fehraltorf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 [lpyrue peicTByiouue cepTuduKaThbl

CtpaHa HotuduumposaHHbiii | Ne ceptudmkara/Ne pavina
opraH
Hurait NEPSI GYJ20.1196U

6 YHasaHuUA No TexHWHe 6e30MacHOCTH
MNpepynpexpaeHune: cobnogatb ObLMe yKasaHWA No TeXHUKe 6e3onac-
@ HOCTH. VX MOXHO 3arpysuTb B pasjiesie 3arpy3oK B KaTeropum YkasaHue
0 TeXHWKe 6e30MacHOCTM.

Ek bilgiler

4 Uygunluk Tasdiki

Yukarida belirtilen triin, 2014/34/EU direktifindeki (ATEX direktifi) ve bunun tas-
hihlerindeki en 6nemli gereksinimlerle uyumludur. Uygunlugun degerlendirilmesi
icin asag@idaki ilgili standartlara bagvurulmustur:

- IEC 60079-0/EN 60079-0

- IEC 60079-7/EN 60079-7

ilgili standartlarin yayin durumunu da igeren tam bir listesi igin, uygunluk tasdikine
bakin. Bu belge, indirilenler alanindaki Uretici Beyani kategorisi altindan indirilebi-
lir.

Belgenin ATEX direktifinin htikiimlerine uygunlugu asagidaki onaylanmis kurum
tarafindan sertifikalanmistir:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320 Fehral-
torf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Diger gecerli sertifikalar

Ulke Onay kurumu Sertifika no./ dosya no.

Cin NEPSI GYJ20.1196U

6 Givenlik notlari

NOT: Genel giivenlik notlarina uyun. Bu belge, indirilenler alanindaki "Gii-
@ venlik noklar" kategorisi altindan indirilebilir.

© PHOENIX CONTACT 2022



EAANHNIKA EAAHNIKA POLSKI POLSKI

KAépa aywyou yeiwong HE KOUPTIWTY) cUVSEDY Yia
XPTioN O€ HEPN UE EKPNELUEG ATHOCDAPES

H kAgpa mpoopiletal yia Tn oUvSeon XAAKIVWY KAWVWY 0E XWPOUG OUVEEDNG e
Tipootaacia anod avapAeEn Tumou "eb”, "ec" 1) "nA".

1 Od&nyieg eykaractaong AuEnpévng Aopaieiag "e"

H kAépa ripérnel va TomoBeTnOei oe TePIBANUA TTOU gival KATAAANAO Yia TOV ETTL-
BuunTo TUTIO IPooTaciag amod avadAegn. Avaoya Tov TUTo TipooTtaciag and
avAapAeEn To TEPIBANUA TIPETEL VA AVTATIOKPIVETAL OE AUTEG TIG ATIAITHOELS:

- EupAexTa aépia: IEC/EN 60079-0 kat IEC/EN 60079-7

- EUpAekTn okdvn: IIEC/EN 60079-0 kat IEC/EN 60079-31

Katd tnv Tormob£Tnomn oe oelpd OEIPLIOKWV KAEHWY AAAWY CEPWV Kal HEYEBWV
KaBWQ Kat GAAWYV TIOTOTIOMNUEVWY EEAPTNHATWY PPOVTIOTE WOTE VA TNEOVVTAL
ol anapaitnteg SladpoUEG agpa kat Slapporng.

Mropeite va XpnollomoleiTe TNV KAEUA O€ AEITOUPYIKA HEoA (TT.X. KOUTLA Sla-
KAAdwong 1) ouvdeang) pe katnyopia Beppokpaciag T6. Tautdxpova MPEMEL va
TNPEITE TIG OVOPACTIKEG TIHES. H Beppokpaaia TepBAAAOVTOG OTO oneio ToTto-
B€mong erutpénetal va eival pExptL +40 °C. H kAéua Pmopei emiong va Xpnotuo-
TIOLETAL OE AELTOUPYIKA HEoa kaTnyopiag Beppokpaciag T1 €wg T5. MNa edpappo-
YEG oTIG katnyopieg Beppokpaciag T1 éwg T4 Tnpeite TN PEYLOTN ETUTPETTY
Beppokpaoia ota e§apmmpata povwong (BA. "Meploxri Beppokpaciag xpriong”
ota Texvika ZTotxeia).

2 TomoO£tnon kat gUvSeoN
2.1 TomoBétnon ot p€povca paya
ZTEPEWOTE TIG KAEUEG TIAVW OE LA KATAAANAN payda. Ma oTTTIKO 1} NAEKTPIKO Sl
X WPLOHO UMOPEITE VA TOTIOBETOETE Sl WPLOTIKA TTAAKISIA 1) Kamdkia avapeoa
OTIG KAEHEG. ZE TIEPITTTWOT) KAEUWYV OTN Oelpd BAATE TO AVTIOTOLXO KATIAKL 0TV
TEAIKN KAEUA HE TNV avoLXTr) TTAEUPA TIEPIBANATOG. AV 1) KAEHOOELPA SEV EXEL
aoPalloTel pe AAAQ TUOTOTIOMUEVA EEQPTIHATA EVAVTL CUCTPOPNG, OAioBNnoNng
1} LETATOTIONG, TIPETTEL VA OTEPEWOEL KAl OTIG SV TIAEUPEG e Eva amd Ta avade-
popeva TeAka otnpiypata (BAEme Mpdobeta eEaptripata). Katd v Tormodé-
Tnon Twv mPocBeTwV EEAPTNUATWY EVEPYNOTE CUUPWVA HE TA StTAavA Tapa-
Setypara. ([2])
Mpoacoxn): MPoo£ETe KATA TN OTEPEWOT OEIPLAKWY KAEUWV Ue OAa Ta
@ GAAQ TIOTOTTOMUEVA EEAPTIUATA VA TNEOUVTAL OL ATIAPAITNTEG SIASPOUES
aépa kat Slappong.
2.2 ZUvdeon TwV KaOAWSiwv
ATIOYUUVWOTE TA KAAWSLA OTO TIPOBAETIOHEVO UIKOG (BAETIE TEXVIKA XAPAKTNPL-
oTIKA). Ol EUKAUTTTOL KAWVOL UTTOPOUV Va £odlacToVV He akpoXItwvia. Mpeod-
PETE TA AKPOXITWVIA KE HIa TIEVOA Kal BeBalwOeiTe OTL TNPOUVTAL OL ATIAUTHOELG
eAeyxou ouupwva pe To DIN 46228 népog 4. To UKog TwV XAAKIVWY XITWVIwV
TIPETIEL VA AVTIOTOIXE OTO AVAYPAPOPEVO UIKOG ATIOYUVWONG TWV KAWVWV.
Toug AKAUTITOUG 1) EUKAUTITOUG KAWVOUG HE AKPOXITWVIO UTTOPEITE VA TOUG CUV-
Séoete amnevbeiag xwpig epyaieio. OSnNynoTe TOV KAWVO PEXPL TO TEPUA HEoa
OTO AVOLYHa OUVSEDTG TNG KAEUAG. € MIKPEG SIATOHEG KAWVWV KAl EVKAUTTTOUG
KAWVOUG XWPIG AKPOXITWVLA TIPETIEL VA AVOIEETE TO ONUEI0 CUVEEDTG TIPLV TNV El-
gaywyr) Tou KAwvou. MIESTE yla auTo e €va iolo KatoaBidl (OXETIKA e TO TIpo-
Tevopevo epyaheio, BAETE MapeAkdpEVa) TO EVOWHATWHEVO OTOLXEIO EVEPYO-
moinong.

3 lNa neplocdtepeg TANPodopicg, BAENE oeAida 2
- MoTOMOINTIKO CUPPOPDWANG

- Mpdobeta moTomnoINTIKA

- YriodelEn oTiq yevikeég untodeifelg aocpaleiag

TEXVIKG XGPAKTNPIoTIKG N

Ztaczka przewodu ochronnego z potaczeniem Push-in
do zastosowania w obszarach zagrozonych wybuchem

Ztaczka szynowa jest przeznaczona do przytgczania i taczenia przewodéw mie-
dzianych w przedziatach przytaczeniowych z typami ochrony przeciwwybuchowej
4eb”, ,ec” lub ,nA”.

1 Uwagi dotyczace instalacji Podwyzszone bezpieczenstwo ,.e”
Ztgczka szynowa musi zosta¢ wbudowana w obudowie spetniajgcej wymagania
ochrony przed zaptonem. W zaleznosci od rodzaju ochrony przed zaptonem obu-
dowa musi spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

- gazy palne: IEC/EN 60079-0 i IEC/EN 60079-7

- pyly palne: IEC/EN 60079-0 i IEC/EN 60079-31

W przypadku taczenia w szereg ztgczek szynowych innych serii i rozmiaréw oraz
innych zatwierdzonych komponentéw nalezy zadbac¢ o zachowanie wymaganych
odstgpow izolacyjnych w powietrzu i po powierzchni.

Ztaczke szynowa wolno stosowac w wyposazeniu (np. skrzynkach odgateznych i
przytaczowych) o klasie temperatur T6. Zachowywac przy tym wartosci znamio-
nowe. Temperatura otoczenia w miejscu montazu moze wynosi¢ maksymalnie
+40 °C. Ztaczke szynowg wolno stosowaé rowniez w wyposazeniu o klasie tem-
peratury od T1do T5. W przypadku zastosowan w klasach temperaturod T1 do T4
zachowac¢ maksymalng dopuszczalng temperature roboczg przy czesciach izolo-
wanych (patrz dane techniczne ,Zakres temperatury roboczej”).

2 Montaz i przytgczanie

2.1 Montaz na szynie nosnej

Zatrzasngé ztgczki szynowe na odpowiedniej szynie DIN. Do separacji optycznej
lub elektrycznej pomigdzy ztgczkami szynowymi mozna zastosowac ptytki dzie-
lace lub ptytki koricowe. W przypadku tgczenia ztgczek szynowych w szereg na
konicowa ztaczke szynowa z otwartg strong obudowy nalezy zatozy¢ odpowiednig
plytke koricowa. Jesli listwa ze ztgczkami nie jest zabezpieczona przed skrece-
niem, zsunigciem lub przesunigciem za pomoca innych atestowanych komponen-
téw, wowczas nalezy jg zamocowacé z obu stron jednym z zalecanych trzymaczy
koncowych (patrz akcesoria). Podczas montazu akcesoridw nalezy kierowac sie
umieszczonymi obok przyktadami. ([2])

Uwaga:w przypadku tgczenia ztgczek szynowych z innymi zatwierdzonymi
komponentami nalezy zadbac¢ o zachowanie wymaganych odstepoéw izola-
cyjnych powietrznych i powierzchniowych.

2.2 Przyfaczanie przewodow

Zdja¢ izolacje z przewoddw na podanej dtugosci (patrz dane techniczne). Na prze-
wodach typu linka mozna zastosowad tulejki. Zacisna¢ tulejki praska zaciskowg i
upewnic sie, ze spetnione zostaty wymagania w zakresie kontroli wg DIN 46228,
czg$¢6 4. Dtugos¢ tulejek miedzianych musi by¢ zgodna z podang diugoscia zdej-
mowania izolacji z przewoddéw. Przewody typu drut lub przewody typu linka z tulej-
kami mozna podtgczac¢ bezposrednio, bez uzycia narzedzi. Wprowadzi¢ przewdd
do oporu w otwor przytaczeniowy ztaczki szynowej. Przy matych przekrojach prze-
wodu i przewodach typu linka bez tulejek nalezy przed wprowadzeniem przewodu
otworzyé punkt potgczeniowy. W tym celu za pomoca ptaskiego wkretaka (zale-
cane narzedzie - patrz akcesoria) wcisngé wbudowany przycisk uruchamiajgcy.

3 Wiecej informaciji na stronie 2

- Swiadectwo zgodnosci

- Dodatkowe certyfikaty

- Odniesienie do ogdinych uwag dotyczacych bezpieczenstwa
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FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany

CONTAcr Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

phoenixcontact.com MNR 01065816 - 00 2022-03-15
PL Instrukcje dot. instalacji dla elektryka instalatora

EL 0dnyieq eykatacTaong yia nAEKTPOAOYOUG EYKATACTATESG

MPT 2,5-PE 3248130
A

2]

TEXVIKA XApOaKTNPLOTIKA Dane techniczne Ex: & [iec]]
MiotomoinTiké eE€Taong Tumou EE Certyfikat badania typu UE SEV 14 ATEX 0140 U
MiotomoinTikéd IECEx Certyfikat IECEx IECEx SEV 14.0010 U
21Havon OTO TPOoIoV Oznaczenie na produkcie Ex eb IIC Gb

MNeployn) Beppokpaaciag xpriong Zakres temperatur roboczych -60°C...110°C

Avvatrotnra cuvdéeong

Przytaczane przewody

OVOUAOTIKT) SLATOMN

Przekrdj znamionowy

2,5mm*// AWG 14

AuvvatotnTa oUvVOEoNG AKAUTTTA

Zdolnos¢ przytaczeniowa sztywne

0,14 mm®...4 mm*// AWG 26 - 12

AvvatotnTa oUvoeong eUKapmTa

Zdolnos¢ przytaczeniowa gietkie

0,14 mm®...2,5 mm*// AWG 26 - 14

Mrkog amoyvuvwong

Dtugos¢ usuwanej izolacji

8 mm...10 mm

NapeAkopevo / Turog / Kwdikog

Akcesoria / typ / nr art.

TeAko6 karndkt / D-MPT 2,5 /3248140

Pokrywa zamykajaca / D-MPT 2,5 / 3248140

KatoaBidt / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504

Wkretak / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504

Akpootnptyua / CLIPFIX 15 /3022263

Trzymacz koncowy / CLIPFIX 15/ 3022263
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EAAHNIKA EAAHNIKA POLSKI POLSKI

Npdobeteg MAnpodopieg

4 MoTtomomTIKO GUMMOPDWONG

Ta mapanavw avaypapouevo Tpoidv IKAVOTIOLEL TIG KUPLEG ATTAITAHOELS TNG V-
pwraiknig odnyiag 2014/34/EE (Evpwrnaikr) odnyia ATEX) kabwg kat Tiq 0dnyieg
TPOTIOTOINoMG TOUG. Na TNV a&loAdynaon TNG CURHOPDWONG TNG TUCKEUNG XPN-
olloTomenKav Ta akoAouba LoXVoVTa TIPOTUTIA:

- IEC 60079-0/EN 60079-0

- IEC 60079-7/EN 60079-7

Mo TNV MANPN AoTa pE Ta OXETIKA TIPOTUTIA KABWG Kal TWV EKSOCEWV TOUG ava-
TPEETE OTO TIOTOTIOINTIKO CUPHOPPWONG. AuTO SlaTiBeTal oTnV TepLoxn NAe-
KTPOVIKNG ANYng (download) otnv katnyopia AAwon KATAoKEVATTH.

H ouppdpdwon mpog Tig Slatd&elg g eupwraikng odnyiag ATEX ruotomoleitat
arnoé Tov MapaKATW KOLWVOTIOINUEVO dopéa:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320
Fehraltorf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 MNepaltépw £yKupa TOTOTOMNTIKA

Xwpa Kotvoroinpévog op- | Ap TioToTmomTtikov/ap. pake-
Yaviopog Aou
Kiva NEPSI GYJ20.1196U

6 Emonupavoelg acpaleiag

NpoduAa&n: Tnpeite TIq YeVIKEG uTIoSeEELG aodaleiag. AuTEq datife-
(D VTaL 0NV TIEPLOXT) NAEKTPOVIKNG AYng (download) otnv katnyopia Yo-
Sel&n aodaAeiag.

Dodatkowe informacje

4 Swiadectwo zgodnosci

Opisany powyzej produkt jest zgodny z istotnymi wymogami nastepujacej dyrek-
tywy 2014/34/UE (dyrektywa ATEX) oraz ich dyrektywami zmieniajacymi. Do
oceny zgodnosci wykorzystano nastepujace majace zastosowanie normy:

- IEC 60079-0/EN 60079-0
- IEC 60079-7/EN 60079-7

Kompletna lista wiasciwych norm, wraz z wersjg wydania, patrz Deklaracja zgod-
nosci. Jest ona dostgpna w zaktadce pobierania, kategoria Deklaracja produ-

centa.

Wymieniona ponizej instytucja potwierdza zgodnos$¢ z przepisami dyrektywy

ATEX:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320 Fehral-

torf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Dalsze obowigzujgce certyfikaty

Kraj Jednostka notyfikowa- | Nr certyfikatu / nr ref.
na
Chiny NEPSI GYJ20.1196U

6 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Uwaga: Nalezy stosowac sig do ogdlnych uwag dotyczacych bezpieczen-
@ stwa. Sg one dostgpne w zaktadce Do pobrania, w kategorii Uwagi doty-

czace bezpieczenstwa.

© PHOENIX CONTACT 2022
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Klemmen er beregnet til tilslutning og forbindelse af kobberledninger i NL Montageaanwijzing voor de elektro-installateur
tilslutningsrum med beskyttelsesmader ,eb*, ,ec*, eller ,nA“.
1 Installationshenvisninger forhgjet sikkerhed ,,e“

Klemmen skal monteres i et hus, der er egnet til beskyttelsesmaden. Alt efter
beskyttelsesmade skal huset opfylde felgende krav:

De klemis bedoeld om kopergeleiders in aansluitruimtes met de beschermklassen
4eb“, ,ec* of ,nA“ aan te sluiten en te verbinden.

1 Installatieaanwijzingen voor verhoogde veiligheid ,.e"
U moet de klem in een behuizing monteren, die geschikt is voor de bescherm-
klasse. Afhankelijk van de beschermklasse moet de behuizing aan deze eisen vol-

DA Monteringsvejledning for el-installatoren

- Breendbare gasser IEC/EN 60079-0 og IEC/EN 60079-7 doen: MPT 2,5-PE 3248130
- Breendbart stov: IEC/EN 60079-0 og IEC/EN 60079-31 - Brandbare gassen: IEC/EN 60079-0 en IEC/EN 60079-7 @
Ved montering af reekkeklemmer fra andre typeraekker og i andre sterrelser samt - Brandbare stoffen: IEC/EN 60079-0 en IEC/EN 60079-31
af andre certificerede komponenter skal det kontrolleres, at de kreevede luft- og Zorg voor de vereiste lucht- en kruipwegen als de aansluitklemmen en andere se-
krybestreekninger ikke overskrides. ries, afmetingen en andere gecertificeerde modulen aaneengeschakeld worden.
Klemmen mé& anvendes i driftsmidler med temperaturklassen T6 (f.eks. De klem mag in bedrijffsmiddelen met de temperatuurklasse T6 ingezet worden
forgrenings- eller tilslutningskasser). Serg for at overholde meerkeveerdierne. (bijvoorbeeld aftakkings- of verbindingskast). Neem de nominale waarden in acht.
Omgivelsestemperaturen pa indbygningsstedet ma ikke overskride +40 °C. De omgevingstemperatuur mag op de installatielocatie maximaal +40 °C zijn. De
Klemmen kan ogsa anvendes i driftsmidler med temperaturklasse T1 til T5. For klem is ook inzetbaar in bedrijfsmiddelen met de temperatuurklasse T1 tot en met
applikationerne i temperaturklasse T1 til T4 ma den maksimalt tilladte T5. Houd u bij de toepassingen in de temperatuurklasse T1 tot T4 aan de maxi-
anvendelsestemperatur ved isolationsdelene ikke overskrides (se tekniske data maal toegestane temperatuur van de isoleringsdelen (zie 'gebruikstemperatuur' in
"Anvendelsestemperaturomrade"). de technische gegevens).
2 Montage og tilslutning 2 Monteren en aansluiten
2.1 Montage pa baereskinnen 2.1 Monteren op een montagerail
Las klemmerne fast pa en dertil passende baereskinne. Til optisk eller elektrisk Klik de aansluitklemmen vast op een bijbehorende montagerail. Ten behoeve van
adskillelse kan der indseettes skilleplader eller endeplader mellem klemmerne. de optische of elektrische scheiding kunt u groepenscheidingsplaten of afdekpla-
Ved raeekkemontering af klemmerne skal slutklemmen med aben husside forsynes ten tussen de aansluitklemmen aanbrengen. Bevestig bij aaneenschakeling van
med den tilherende endeplade. Hvis klemraekken ikke sikres med andre de klemmen de bijbehorende afdekplaat op de eindklem met open behuizings-
attesterede komponenter mod drejning, glidning eller forskydning, skal den zijde. Wordt de kiemmenstrook niet door andere goedgekeurde componenten be-
fikseres med en af de naevnte endeholdere pa begge sider (se Tilbehar). Montér veiligd tegen verdraaien, wegglijden of verschuiven, dan moet deze aan beide
tilbehgret som vist i eksemplerne ved siden af. ([2]) kanten met een van de vermelde eindsteunen worden gefixeerd (zie Toebehoren).
Vigtigt: Vaer under fikseringen af raekkeklemmer med andre certificerede Voer de montage van het toebehoren uit aan de hand van de hiernaast weergege- [B]
komponenter opmaerksom p4, at de kreevede luft- og krybestraekninger ven voorbeelden. ([2]) MPT 25-PE MPT 2.5 FBS..-5 D-MPT 2.5
overholdes. Let op: Neem bij het vastzetten van de aansluitklemmen met andere gecer-
2.2 Tilslutning af ledere tificeerde modulen in acht dat de vereiste lucht- en kruipwegen worden aan-
Afisoler lederne til den angivede leengde (se tekniske data). Fleksible ledere kan gehouden.
forsynes med terminalrer. Tryk terminalrer pa med en crimptang, og serg for, at 2.2 Aders aansluiten CLIPFIX 15
testkravene iht. DIN 46228 del 4 er opfyldt. Kobbertyllens lzengde skal veere i Strip de aders met de aangegeven lengte (zie technische gegevens). Flexibele PE PE PE PE PE
overensstemmelse med lederens angivne afisoleringsleengde. Fleksible eller stive aders kunnen worden voorzien van adereindhulzen. Krimp de adereindhulzen met
ledere med terminalrer kan tilsluttes direkte uden vaerktgj. For lederen ind i een crimptang en controleer of wordt voldaan aan de testvereisten volgens DIN ‘
klemmens tilslutnings&bning indtil anslag. Ved smé ledertveersnit og fleksible 46228 deel 4. De lengte van de koperhulzen moet overeenstemmen met de aan- NS 15
ledere uden terminalrer skal tilslutningspunktet abnes, fer lederen feres ind. Tryk gegeven striplengte van de ader. Massieve of soepele aders met adereindhuls =
den indbyggede trykanordning ned ved hjeelp af en keervskruetraekker med kunnen direct zonder gebruik van gereedschap worden aangesloten. Schuif de ] Fo]
henblik pa dette (veerktejsanbefaling, se tilbeher). ader zo ver mogelijk in de aansluitopening van de klem. Bij kleine aderdoorsnedes ? O 472
. . . . en flexibele aders zonder adereindhulzen moet voordat de ader wordt ingebracht — E—
3 Yderligere informationer, se side 2 het aansluitpunt worden geopend. Druk hiervoor met een sleufkopschroeven- DD =] = DD
- Overensstemmelsesattest draaier (gereedschapsadvies, zie toebehoren) de geintegreerde bedieningsknop
- Ekstra certifikater omlaag. —
- Henvisning til generelle sikkerhedsforskrifter 1
3 Meer informatie, zie pagina 2 [
- Conformiteitsverklaring == ===
- Overige certificaten L —
- Aanwijzing bij de algemene veiligheidsaanwijzingen

Tekniske data Technische gegevens N

Tekniske data Technische gegevens ex & ©EE
EU-typegodkendelse EU-typecertificaat SEV 14 ATEX 0140 U
|IECEx-certifikat IECEx-certificaat IECEx SEV 14.0010 U
Produktmeerkning Productcodering Ex eb IIC Gb
Driftstemperaturomrade Toepassingstemperatuurbereik -60°C...110°C

Tilslutningsevne

aansluitvermogen

Dimensioneringstvaersnit

nominale aansluitdoorsnede

2,5mm*// AWG 14

Tilslutningsevne stiv

Aansluitvermogen vast

0,14 mm®...4 mm?*// AWG 26 - 12

Tilslutningsevne fleksibel

Aansluitvermogen flexibel

0,14 mm®...2,5 mm*// AWG 26 - 14

Afisoleringsleengde

striplengte

8 mm...10 mm

Tilbehor / type / artikelnr.

Toebehoren / type / artikelnr.

Endeplade / D-MPT 2,5 /3248140

Afsluitplaat / D-MPT 2,5/3248140

Skruetraekker / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504

Schroevendraaier / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504

Endeholder / CLIPFIX 15 /3022263

Eindsteun / CLIPFIX 15 /3022263
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Yderligere informationer

4 Overensstemmelseserklaering

Produktet, som er angivet ovenfor, er i overensstemmelse med de vaesentlige krav
i direktivet 2014/34/EU (ATEX-direktiv) og de dertil herende aendringsdirektiver.
Folgende relevante normer blev benyttet til konformitetsvurderingen:

- IEC 60079-0/EN 60079-0

- |[EC 60079-7/EN 60079-7

Se overensstemmelseserklaeringen for en fuldsteendig liste over gaeldende
standarder. Denne kan downloades i download-omradet under kategorien
leverandererkleering.

Overensstemmelsen med bestemmelserne i ATEX-direktivet er blevet bekraeftet
af folgende bemyndiget organ:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320
Fehraltorf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Yderligere gyldige certifikater

Land Bemyndiget organ Certifikatsnr./filnr.
Kina NEPSI GYJ20.1196U
6 Sikkerhedshenvisninger

Vigtigt: Overhold de generelle sikkerhedsforskrifter. Denne kan
downloades i download-omradet under kategorien sikkerhedsforskrifter.

DANsK NEDERLANDS NEDERLANDS

Aanvullende informatie

4 Conformiteitsverklaring

Het hierboven beschreven product voldoet aan de belangrijkste eisen van de richt-
lijn 2014/34/EU (ATEX-richtlijn) en de bijbehorende wijzigingsrichtlijnen. Voor de

beoordeling van de overeenstemming worden volgende relevante normen toege-
past:

- IEC 60079-0/EN 60079-0

- |[EC 60079-7/EN 60079-7

Zie certificaat van overeenstemming voor de volledige lijst met relevante normen,
inclusief de uitgaveversies. Deze kunt u downloaden op onze website in de cate-
gorie fabrikantverklaring.

De hierna genoemde instantie certificeert de overeenstemming met de voorschrif-
ten van de ATEX-richtlijn:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320 Fehral-
torf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Verdere geldige certificaten

Land Keuringsinstantie Certificaatnr./filenr.

China NEPSI GYJ20.1196U

6 Veiligheidsaanwijzingen
Let op: Neem de algemene veiligheidsaanwijzingen in acht. Deze kunt u
downloaden op onze website in de categorie veiligheidsaanwijzingen.

© PHOENIX CONTACT 2022
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Klemmen er beregnet for tilkobling og forbindelse av kobberledere i tilkoblingsrom sV Monteringsanvisningar fér elinstallatorer

Plinten ar avsedd att ansluta och férbinda kopparledningar i anslutningsutrymmen

for beskyttelsestypene "eb", "ec" eller Na". med skyddsklass "eb", "ec" eller "nA". NO  Monteringsanvisning for elektroinstallateren
1 Monteringsanvisninger for okt sikkerhet «e» 1 Installationsanvisningar, héjd sédkerhet "e"
Du méa montere klemmen i et hus som er egnet for antenningsbeskyttelsestypen. Plinten maste monteras i en kapsling som ar avsedd for skyddsklassen. Beroende
Avhengig av beskyttelsestypen ma huset oppfylle disse kravene: pa skyddsklass/omgivning maste kapslingen uppfylla féljande krav MPT 2,5-PE
- Brennbare gasser: IEC/EN 60079-0 og IEC/EN 60079-7 - Brénnbara gaser: IEC/EN 60079-0 och IEC/EN 60079-7 ’
- Brennbart stev: IEC/EN 60079-0 og IEC/EN 60079-31 - Brénnbart damm: IEC/EN 60079-0 och IEC/EN 60079-31
Ved sammenkobling av rekkeklemmer i andre seier og sterrelser samt andre attes- Kontrollera att de luft- och krypstrackor som kravs, inte éverskrids vid
terte komponenter ma du pase at de nedvendige luft- og krypavstandene overhol- sammansattning av radplintar fran andra serier och storlekar liksom andra
des. certifierade komponenter.
Du kan bruke klemmen i driftsmidler med temperaturklasse T6 (f.eks. forgrenings- Radplinten kan anvéndas i utrustningar (t.ex. férgrenings- eller kopplingsdosor/-
eller koblingsbokser). Overhold de nominelle verdiene. Omgivelsestemperaturen skap) med temperaturklass T6. laktta angivna markvarden. Pa installationsplatsen
pa monteringsstedet ma ikke overskride +40 °C. Klemmen kan ogsa brukes i far omgivningstemperaturen inte 6verskrida +40 °C. Radplinten kan aven
driftsmidler med temperaturklassene T1 til T5. For anvendelser i temperatur- anvandas i utrustningar med temperaturklasserna T1 till T5. Fér anvandning i
klassene T1 til T4 ma du overholde den hoyeste tillatte driftstemperaturen ved iso- temperaturklass T1 till T4 far max tillaten anvéndningstemperatur for
lasjonsdelene (se tekniske spesifikasjoner «Driftstemperaturomrade»). isoleringsdelarna inte dverskridas (se "Anvandningstemperaturomrade" i
. . . Tekniska data).
2 Montering og tilkobling . .
2.1 Montering pa baereskinne 2 Montering och anslutning
Las klemmene pé en tilherende monteringsskinne. Du kan sette inn skilleplater 2.1 Montering pa DIN-skena
eller deksler mellom rekkeklemmene for & oppna en optisk eller elektrisk separe- Haka fast plintarna pa en tillhérande DIN-skena. Skiljeplattor eller lock kan
ring. Nar rekkeklemmene plasseres ved siden av hverandre, ma du sette pa det til- anvands mellan plintarna for optisk eller elektrisk avskiljning. Vid placering av
herende dekslet pa endeklemmen med &pen husside. Hvis rekkeklemmen ikke plintarnairad, satt tillhérande tackplatta pa andplintens 6ppna sida. Om plintraden
sikres slik at den kan vris, skli eller forskyves av andre, verifiserte komponenter, inte sékras mot vridning, glidning eller férskjutning genom andra certifierade
ma den festes pa begge sider med en av de nevnte endeholderne (se tilbeher). komponenter, sa maste den fixeras pa bada sidorna med en av de namnda
Folg eksemplene nedenfor nar du skal montere tilbeheret. ([2]) andhallarna (se tillbehér). Genomfér monteringen av tillbehéret enligt vidstaende
OBS: Nar rekkeklemmer festes sammen med andre attesterte komponen- exempel. (i2])
ter, ma du pase at de ngdvendige luft- og krypavstandene overholdes. Obs: Vid fixering av radplintar med certifierade komponenter ska 2]
2.2 Tilkobling av leder @ nddvandiga luft- och krypstrackor beaktas.
Avisoler lederne til den angitte lengden (se tekniske spesifikasjoner). Fleksible le- 2.2 Anslutning av ledare
dere kan utstyres med endehylser. Krymp endehylsene med en krympetang, og Avisolera ledarna till angiven langd (se tekniska data). Flexibla ledare kan utrustas
sorg for at testkravene i henhold til DIN 46228 del 4 blir overholdt. Lengden til kob- med tradandhylsor. Pressa ihop tradandhylsorna med en crimptang och
berhylsen ma tilsvare den angitte avisoleringslengden. Stive eller fleksible ledere kontrollera att kraven i DIN 46228 del 4 uppfylls. Kopparhylsornas langd ska CLIPFIX 15
med endehylser kan kobles til direkte uten bruk av verktey. For lederen inn i tilkob- motsvara angiven avisoleringslangd for ledarna. Styva eller flexibla ledare med
lingsapningen pa klemmen til den bunner. Ved sma ledertverrsnitt og fleksible le- tradandhylsor kan anslutas direkt utan verktyg. For in ledaren sa langt det gar i
dere uten endehylser ma du apne tilkoblingspunktet for du ferer inn lederen. Du plintens anslutningséppning. For smé ledarareor och flexibla ledare utan
trykker da ned den integrerte trykknappen med en flat sportrekker (verktoyanbefa- tradandhylsor maste anslutningspunkten éppnas innan ledaren férs in. For att géra NS 15
ling, se tilbeher). detta, tryck ned den inbyggda manéverknappen med en skruvmejsel (se tillboehor % %
. . . for verktygsrekommendation). (LB
3 Se side 2 for mer informasjon \Q? — N
- Samsvarsbekreftelse 3 For mer information, se sidan 2 —  m—
- Ekstra sertifikater - Intyg om 6verensstdmmelse
- Henvisning for generelle sikkerhetsanvisninger - Ytterligare certifikat DD DD
- Hanvisning till de allmanna sékerhetsnoteringarna — ——
B

Tekniske data Tekniska data

Tekniske data Tekniska data Ex: & EE
IECEx-sertifikat IECEx-certifikat IECEx SEV14.0010U

Merking pa produktet Markning pa produkt Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturomrade Temperaturomrade -60°C ...110°C
Tilkoblingskapasitet Anslutningskapacitet

Merketverrsnitt Markarea 2,5 mm*// AWG 14
Tilkoblingsegenskaper stiv Anslutningskapacitet styv 0,14 mm?...4 mm?// AWG 26 - 12
Tilkoblingsegenskaper fleksibel Anslutningskapacitet flexibel 0,14 mm?...2,5 mm?// AWG 26 - 14
Avisoleringslengde Avisoleringslangd 8mm...10 mm

Tilbehor / type / artikkelnummer Tillbehor/typ/artikelnr.

Endedeksel / D-MPT 2,5/ 3248140 Andplatta / D-MPT 2,5/ 3248140

Skrutrekker / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504 Skruvmejsel / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504

Endeholder / CLIPFIX 15 /3022263 Andstéd / CLIPFIX 15 /3022263 © PHOENIX CONTACT 2022




Ytterligere informasjon

4 Samsvarsbekreftelse

Det ovennevnte produktet stemmer overens med de viktigste kravene i direktiv
2014/34/EU (ATEX-direktiv) og dettes endringsdirektiver. Felgende gjeldende
standarder har blitt brukt til vurderingen av overensstemmelse:

- |[EC 60079-0/ EN 60079-0

- |[EC 60079-7 / EN 60079-7

Se samsvarserklzeringen for en fullstendig liste over gjeldende standarder inklu-
dert utgivelsesstatus. Denne finner du i nedlastingsomradet under kategorien Pro-
dusenterkleering.

Folgende angitt instans attesterer overensstemmelse med forskriftene i ATEX-di-
rektivet:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320 Fehralt-
orf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Andre gyldige sertifikater

Land Teknisk kontrollorgan | Sertifikatnr./filnr.
Kina NEPSI GYJ20.1196U
6 Sikkerhetsanvisninger

OBS: Folg de generelle sikkerhetsanvisningene. Du finner disse i nedlas-
tingsomradet under kategorien Sikkerhetsanvisninger.

[ NORSk SVENSKA SVENSKA

Ytterligare information

4 Intyg om dverensstammelse

Den ovannéamnda produkten éverensstammer med de vasentliga kraven i
direktivet 2014/34/EU (ATEX-direktivet) och tillhérande andringsdirektiv. Féljande
relevanta standarder har anvénts fér bedémning om éverensstammelse

- IEC 60079-0/EN 60079-0

- IEC 60079-7/EN 60079-7

Komplett lista med tillampliga standarder inklusive resp. utgava, se
Sverensstdammelseintyget. Den finns tillganglig under kategorin tillverkarintyg i
nedladdningsavsnittet.

Féljande anmalt organ intygar att kraven i ATEX-direktivet uppfylls:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320
Fehraltorf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Ytterligare giltiga certifikat

Land Anmalt organ Certifikatnr/Filnr

Kina NEPSI GYJ20.1196U

6 Séakerhetsnoteringar

Obs: Observera de allménna sékerhetsnoteringarna. Dessa kan hamtas i
@ nedladdningsomradet under kategorin Sakerhetsnotering.

© PHOENIX CONTACT 2022



PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
CESTINA CESTINA . swowm ___________§ ____________swom | PHGENIX ... visranos, 52625 Bomberg, Germany

Svornice ochranného vodice s pfipojkou Push-in pro CONTACT 4905235341200, Phone +49-(0)5235-300

pouziti ve vybudném prostiedi rallisille alueille phoenixcontactcom : MNR 01065816 - 00 2022-03-15
L L o e . . R ) T . ) Fl Asennusohje sédhkdasentajalle
Svornice je uréena k pfipojovani a spojovani médénych vodica v pfipojovacich Liitin on tarkoitettu kuparijohtimien liittdmiseen ja yhdistamiseen syttymissuoja- e . N .
prostorech s druhem ochrany ,eb, ec*, resp. ,nA“. luokkien "eb", "ec” tai "nA" tiloissa. CS  Montazni pokyny pro elektroinstalaci
1 Pokyny pro instalaci ZvySena bezpecnost ,.e“ 1 Asennusta koskevia huomautuksia, korotettu turvallisuus "e"
Svornici musite vestavét do pouzdra, které je pro dany druh ochrany vhodné Liitin on asennettava koteloon, joka on syttymissuojaluokan mukainen. Syttymis-
a prezkousené. Podle druhu ochrany musi pouzdro splfovat tyto pozadavky: suojaluokasta riippuen kotelon on vastattava naita vaatimuksia: MPT 2,5-PE 3248130
- hotlavé plyny: IEC/EN 60079-0 a IEC/EN 60079-7 - Palavat kaasut: IEC/EN 60079-0 ja IEC/EN 60079-7 ’
- hoflavy prach: IEC/EN 60079-0 a IEC/EN 60079-31 - Palava pdly: IEC/EN 60079-0 ja IEC/EN 60079-31 @
Pfi fazeni fadovych svornic jinych konstrukénich fad a velikosti a jinych certifikova- Kun liitat perakkain muiden mallistojen ja kokojen riviliittimia tai muita hyvaksyttyja
nych sou¢asti dbejte na dodrzeni pozadovanych drah vzdusnych a plazivych komponentteja, varmista, ettd noudatat vaadittuja ilma- ja pintavéleja.
proudu. Liittimen saa asentaa lampétilaluokan T6 kayttolaitteisiin (kuten esim. haaroitus-
Svornice smi byt pouzita v provoznich prostfedcich s teplotni tfidou T6 (nap¥. v od- tai liitdntarasiat). Noudata asennuksessa mitoitusarvoja. Asennuspaikan ymparis-
bocovacich nebo spojovacich skfinich). Dodrzujte pfitom pfislusné jmenovité hod- t6n lampétila saa olla enintédén +40 °C. Liittimen voi asentaa myds lampétilaluok-
noty. Maximalni dovolena teplota prostfedi na misté montaze je +40 °C. Svornice kien T1 - T5 kayttolaitteisiin. Eristettyjen osien suurinta sallittua kayttélampétilaa
je pouzitelna i v provoznich prostfedcich s teplotnimi tfidami T1 az T5. P¥i pouziti lampdtilaluokissa T1 - T4 ei saa ylittaa (ks. teknisten tietojen kohta "kayttélampo-
v prostiedich s teplotni tfidou T1 az T4 dodrzujte maximalni pfipustnou provozni tila-alue").
teplotu uvedenou na izolac¢nich soucastech (viz technické udaje, "Rozsah provoz- [T
nich teplot"). 2 Asennus ja liittiminen
iy e L 2.1 Asennus asennuskiskoon
2 Montaz a pfipojeni Kiinnita liittimet niille tarkoitettuun asennuskiskoon. Liittimien véliin voi asentaa
2.1 Montaz na nosnou listu osioiden erotuslevyt tai suojukset niiden erottamiseen joko optisesti tai s&hkoi-
Zahaknéte svornice na pfislusnou nosnou listu. K optickému nebo elektrickému sesti. Jos asennat liittimia riviin, suojaa paatyliittimen avoin puoli siihen kuuluvalla
oddéleni je mozné vlozit mezi svornice oddélovaci desky sekci nebo koncové suojuksella. Jos liitinriman kiertymista, liukumista tai siirtymisté paikaltaan ei es-
desky. Pri fazeni svorek opatfete koncovou svorku s otevienou stranou pouzdra tetd muilla hyvaksytyilla komponenteilla, se on kiinnitettava paikalleen kummalta-
pfislusnou koncovou deskou. Pokud svorkovnice neni jinymi certifikovanymi sou- kin puolen jollain mainituista paatypidikkeista (ks. lisatarvikkeet). Kéyta oheisia
&astmi zajisténa proti pootoceni, sklouznuti nebo posunuti, musi se na obou stra- esimerkkeja apuna lisatarvikkeiden asennuksessa. ([2])
néch upevnit uvedenou koncovkou (viz pfislusenstvi). Pfi montézi pfislusenstvi se Varo: Muista noudattaa vaadittavia iima- ja pintavaleja kiinnittaessasi rivili-
fidte vedle uvedenymi pfiklady. ([2]) @ ittimet muihin hyvéksyttyihin komponentteihin.
Pozor: Pfi upeviiovani fadovych svornic s jinymi certifikovanymi sou¢astmi 22 htimien liittiminen [2]
dpejte na d?driovéni poZadovanych vzdusnych vzdalenosti a drah plazi- Kuori\jjghtimeteannetata pi?uudelta (ks. tekniset tiedot). Taipuisiin johtimiin voi kiin- MPT 25-PE MPT 2.5 FBS..-5 D-MPT 2.5
vych proud. nittaa paateholkit. Purista paateholkit puristuspihdeilla ja varmista, etta standardin
2.2 Pfipojeni vodi€l DIN 46228 osan 4 mukaiset tarkastusvaatimukset toteutuvat. Kupariholkkien pi-
Odizolujte vodice v pfedepsané délce (viz technicke udaje). Ohebné vodice ma- tuuden on vastattava johtimille annettua kuorintapituutta. Jaykét tai taipuisat joh-
Zete opatfit koncovkami. Koncovky vodicu nalisujte lisovacimi klestémi a zajistéte dinholkilla varustetut johtimet voidaan liittda suoraan ilman tydkaluja. Tyénna joh- CLIPEIX 15
dodrzeni zkusebnich pozadavkd podle DIN 46228, ¢ast 4. Délka médénych kon- din liittimen liitantaukkoon vasteeseen asti. Avaa litintdkohta ennen kuin tydnnat PE PE PE PE PE
covek musi odpovidat uvedené délce odizolovani vodi¢d. Tuhé nebo ohebné vo- sisaan poikkipinnoiltaan pienié tai taipuisia johtimia ilman paateholkkeja. Avaa lii- P
dice s koncovkami Ize pfipojit pfimo, bez nastroje. Zasurite vodi¢ az na doraz do tantakohta painamalla integroitu painike alas tasapaisella ruuvimeisselilla (suosi-
pfipojovaciho otvoru svornice. U vodi¢t malych priifezt a ohebnych vodiclt bez teltu tydkalu, ks. lisatarvikkeet). NS 15
koncovek je pred zasunutim vodice nutné bod pfipojeni nejprve oteviit. K tomu st- o i i I
lagte plochym Sroubovakem (doporugené naradi, viz Prislusenstvi) vestavéné tla- 3 Lisétietoja: ks. sivu 2 o T
&itko smérem dold. - Vaatimustenmukaisuusvakuutus ? O 472
3 Dalsi informace viz strana 2 ) \L/iSésﬁmﬁkaam M h =
- Viite yleisiin turvallisuusohjeisiin
- Osvédceni o shodé y J DD [=] B DD
- Dodatecné certifikaty —
- Upozornéni na vSeobecné bezpecnostni pokyny ]
B

Technicka data Tekniset tiedot L

Push-in-liitdntédinen suojajohdinliitin, sopii rdjéhdysvaa-

Technicka data Tekniset tiedot Ex: €& EE
Certifikat ES o zkousce EU-tyyppihyvaksyntatodistus SEV 14 ATEX 0140 U
Certifikat IECEx IECEx-sertifikaatti IECEx SEV 14.0010 U
Oznaceni na vyrobku Merkinta tuotteessa: Ex eb IIC Gb

Rozsah provoznich teplot Kayttolampatila-alue -60°C...110°C
Moznosti pFipojeni Liitantakapasi ti

Jmenovity prifez

Nimellispoikkipinta-ala

2,5mm*// AWG 14

Pripojovaci kapacita pevna

Liitantakapasiteetti, jaykka

0,14 mm®...4 mm?*// AWG 26 - 12

Pripojovaci kapacita pruzna

Liitantakapasiteetti, taipuisa

0,14 mm®...2,5 mm*// AWG 26 - 14

Délka odstranéni izolace

Kuorintapituus

8mm...10 mm

PrislusSenstvi / typ / €. vyrobku

Lisatarvikkeet / tyyppi / tuotenro

Zakoncovaci kryt / D-MPT 2,5 / 3248140

Paatysuojus / D-MPT 2,5 /3248140

Sroubovak / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504

Ruuvitaltta / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504

Koncovy drzék / CLIPFIX 15 /3022263

Paatypuristimet / CLIPFIX 15 /3022263

© PHOENIX CONTACT 2022
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Dopliikové informace

4 Osvédceni o shodé

Vyse oznacéeny vyrobek je v souladu s hlavnimi pozadavky smérnice 2014/34/EU
(ATEX) a jejich zmén. P¥i posuzovani shody byly vzaty v ivahu nasleduijici pfi-
slu$né normy:

- EC 60079-0/EN 60079-0

- |EC 60079-7/EN 60079-7

Uplny seznam pfislugnych norem véetné Gidajti o vydanich viz osvéd&eni o shodé.
Toto osvédceni najdete na strance s dokumenty ke stazeni v kategorii Prohlaseni
vyrobce.

Shoda s predpisy smérnice ATEX byla potvrzena nasledujicim oznamenym sub-
jektem:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320 Fehral-
torf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Dalsi platné certifikaty

Zemé Autorizované misto C. certifikétu / &. souboru

Cina NEPSI GYJ20.1196U

6 Bezpecnostni pokyny

Pozor: DodrZujte VSeobecné bezpeénostni pokyny. Najdete je na strance
@ s dokumenty ke stazeni v kategorii Bezpe¢nostni pokyny.

Lisatietoja

4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Edelléd kuvattu tuote tayttaa direktiivin 2014/34/EU (ATEX-direktiivi) ja sen muutos-
direktiivien olennaiset vaatimukset. Yhdenmukaisuuden arvioinnissa on kaytetty
seuraavia asiaankuuluvia standardeja:

- IEC 60079-0/EN 60079-0

- IEC 60079-7/EN 60079-7

Taydellinen versiota vastaavien sovellettujen standardien luettelo on vaatimusten-
mukaisuusvakuutuksessa. Tdma on saatavissasi latausalueen kohdassa valmis-
tajan vakuutus.

Seuraavassa mainittu taho on todistanut ATEX-direktiivin vaatimusten vastaavuu-
den:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320 Fehral-
torf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Muut voimassa olevat sertifikaatit

Maa limoitettu laitos Sertifikaatin / tiedoston nro
Kiina NEPSI GYJ20.1196U

6 Turvallisuusohjeet

Varo: noudata Yleisia turvallisuusohjeita. Nama ovat saatavissa latausalu-
@ eelta turvallisuusohjeiden kohdalta.

© PHOENIX CONTACT 2022
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- B[ ¥4k : IEC/EN 60079-0 #1 IEC/EN 60079-7

- BRI © IEC/EN 60079-0 #1 IEC/EN 60079-31

ﬁg%g%ﬂtﬁlﬁmﬂﬁﬁﬁi RS HMELSINEMAHFFHEAS], WERRETMENZSERNK
e .

o] MUK FRAEE TOREFRMRET BIMTLEELERE) . SNETFIEE. REDRNHTRERS
#Bid +40°C, IO INREE T1 ET5 BESERMNRER. T T ET4RESRONA, BRBEH
HHERBAFNIERERR (WRAEE REEETEE") .

2 RETNEE

21 RFEHEDINFHE

HinFFERMENA DIN S8 b, ST e F 2 BIEA D FRRERR, HITHRRESERE. WRmFA
KABHRESR, NELGKHFITFN—FRE EREAN IR, WRXEEREMINEARR G
FIRAKERE, FTBSEA), WARERMS A — M ENLHEBREETEE (M) . RERHF
BHE1R BATIR AR R B4R 1. (@)

(D EE  REAEMNEAFE TR T, WIEHEARTHENS RACHEE.

22 EES%

BSLALENENKE (MEAREIE) . ZUSLUEAEERTRE. FARLHEEEERRBL
DIN 46228 3 4 #H 5 H MR TR, FEBENKELAZTRENSEYEKE. TR I REREET
EEMRAIMREMSE. BSEBIGTEEFOPEZIEY, aSEHEE N\ UREEENEESEN
AT, WEBASEMBIITELS. Alt, ERA—FLBLNRENBENIZRE EUERH TR

3 BXER,
—EMHIAE

- EAIES

- SE—RRETRER

HEHRE 2R

Véddvezetd kapocs direkt rugos csatlakozassal, robbanasveszélyes terii-
leteken torténé alkalmazashoz

A sorkapocs ,eb", ,ec*, ill. ,nA* tipust védelemmel ellatott csatlakozéterekben Iévé rézvezetdk csatlakoztata-
sdra és Osszekapcsolasara alkalmas.

1 Installaciéra vonatkoz6 tudnivalok az ,.e“ fokozott biztonsaggal kapcsolatosan

A sorkapcsokat egy olyan készilékhazba kell beépiteni, amely megfelel a robbanasvédelmi médnak. A robba-
nasvédelmi modtol fliggden a késziilékhaznak a kdvetkezé feltételeknek kell megfelelnie:

- Eghet6 gazok: IEC/EN 60079-0 és IEC/EN 60079-7

- Eghet6 poros kbzeg: IEC/EN 60079-0 és IEC/EN 60079-31

Mas terméksorozatokbdl szarmazé és a megadottdl eltéré méretli sorkapcsokkal. valamint mas tanusitott al-
katrészekkel torténd dsszekapcsolaskor ligyeljen arra, hogy a sziikséges légkdzokre és kuszdutakra vonat-
koz6 eldirasokat betartsa.

A sorkapocs T6 hémérsékleti osztalyu iizemi eszkdzokben (pl.: ledgazasokban vagy csatlakozédobozokban)
alkalmazhat6. Tartsa be az el6irt értékeket. A beépités helyén a kérnyezeti hémérséklet legfeljebb +40 °C le-
het. A sorkapocs T1-T5 hémérsékleti osztalyl lizemi eszkdzokben is alkalmazhaté. T1-T4 hémérsékleti osz-
talyu kérnyezetben valé alkalmazas esetén tartsa be a szigetel6 alkatrészeknél a megengedett maximalis al-
kalmazasi hémérsékletet (lasd az "Alkalmazasi hémérsékleti tartomany" cimszét a miiszaki adatokban).

2 Osszeszerelés és csatlakoztatas

2.1 Kalapsinre torténd szerelés
Pattintsa ra a kapcsokat egy megfelel6 kalapsinre. Az optikai vagy villamos levalasztashoz csoportlevalaszté
lemezeket vagy véglapokat helyezhet a sorkapcsok kzé. A sorkapcsok soros elrendezése esetében helyezze
a végkapocs készllékhazanak nyitott oldalara a hozzatartozé véglapot. Ha a kapocssort masik tanusitott ré-
szegység nem biztositja elcsavarodas, elcsuszas vagy eltolas ellen, akkor a kapocssort mindkét oldalon a
megnevezett végbakok egyikével kell rogziteni (lasd a tartozékokat). A tartozék ésszeszerelésekor a n
példaknak megfelel6en jarjon el. ([2])

Figyelem: Sorkapcsok mas tanusitott alkatrészekkel torténé rogzitésekor tigyeljen arra, hogy betartsa
(D a szlikséges atlitési tavolsagokra és kuszéutakra vonatkozo eléirasokat.
2.2 VezetSk csatlakoztatasa

Csupaszitsa le a vezetéket a megadott hosszusagra (lasd a miszaki adatokat). A rugalmas vezetoket érvég-
hivelyekkel lehet ellatni. Préselje 6ssze az érvéghuvelyeket egy krimpel6éfogéval, és biztositsa a DIN 46228 4.
részében foglalt ellendrzési feltételek betartasat. A rézhiivelyek hosszanak meg kell egyeznie a vezeték meg-
adott csupaszolasi hosszaval. A merev vagy érvéghlivellyel ellatott hajlékony vezetdk kdzvetlenil, szerszam
nélkiil csatlakoztathatok. Vezesse be a vezet6t iitkozésig a sorkapocs csatlakozonyilasaba. Kis vezeték-ke-
resztmetszet és érvéghiively nélkili rugalmas vezeték esetén a vezeték bevezetése elétt ki kell nyitni a csatla-
kozasi pontot. Ehhez egy hornyos csavarokhoz valé csavarhizéval (javasolt szerszam, lasd a tartozékokat)
nyomja le az integralt inditégombot.

3 A tovabbi informacidkat lasd a 2. oldalon

- megfeleléségi igazolas

- kiegészitd tanusitvanyok

- Utalas az elektromos szerszamokra vonatkozo &ltalanos biztonsagi utasitasokra

Sponka za zas¢itni vodnik s pritisnim prikljuékom, za uporabo v eksplozij-
sko ogrozenih obmogjih

Sponka je predvidena za prikljuéitev in povezavo bakrenih vodnikov v prikljuéitvenih prostorih z vrsto protiek-
splozijske zascite ,eb*, ,ec” oz. ,nA*.

1 Navodila za instaliranje Poveéana varnost ,e"

Sponko morate vgraditi v ohisje, ki je primerno za vrsto protieksplozijske zas¢ite. Odvino od vrste protieksplo-
zijske zascite mora ohisje izpolnjevati naslednje zahteve:

- eksplozivni plini: IEC/EN 60079-0 in IEC/EN 60079-7

- eksploziven prah: IEC/EN 60079-0 in IEC/EN 60079-31

Pri nizanju vrstnih sponk drugih serij in velikosti ter drugih atestiranih komponent pazite, da so upostevane pot-
rebne razdalje za zraéne in plazeée povrsinske tokove.

Sponko smete uporabljati v obratovalnih sredstvih s temperaturnim razredom T6 (npr. razdelilnih ali povezo-
valnih omaricah). Pri tem upoStevajte nazivne vrednosti. Temperatura okolice na mestu vgradnje sme znasSati
maks. +40 °C. Sponka se lahko uporablja tudi v obratovalnih sredstvih s temperaturnimi razredi T1 do T5. Pri
uporabi v temperaturnih razredih T1 do T4 upostevajte najvisjo dovoljeno temperaturo na izolacijskih delih
(glejte tehniéne podatke "Temperaturno obmocje uporabe").

2 Montaza in prikljucitev

2.1 Montaza na nosilno traénico

Sponke zataknite na pripadajo¢o nosilno tracnico. Za opti¢no ali elektriéno locitev lahko med sponke vstavite
plosice za lo¢evanije razdelkov ali pokrove. Pri nizanju sponk konéno sponko z odprto stranjo ohisja opremite
s pripadajoc¢im pokrovom. Ce letev s sponkami ni zavarovana pred zasukom, zdrsom ali premikanjem z drugimi
atestiranimi komponentami, jo morate na obeh straneh fiksirati z enim od navedenih konénih drzal (glejte Pri-
bor). Pri montazi pribora se ravnajte po prikazanih primerih. ((2])

)

2.2 Prikljucitev vodnikov

Snemite navedeno dolzino izolacije z vodnikov (glejte tehni¢ne podatke). Pletene vodnike lahko opremite z vot-
licami. Stisnite votlice s stiskalnimi kle§¢ami in zagotovite, da so izpolnjeni pogoji za preverjanje v skladu z DIN
46228 del 4. Dolzina bakrenih votlic mora ustrezati navedeni dolZini snetja izolacije na vodnikih. Toge vodnike
ali pletene vodnike z votlicami lahko prikljuéite direktno brez orodja. Vstavite vodnik do omejitve v prikljuéno
odprtino sponke. Pri majhnih presekih vodnikov in pri pletenih vodnikih brez votlic morate pred vstavitvijo vo-
dnika odpreti sponko. V ta namen s plo$¢atim izvijacem (priporoceno orodje, glejte pribor) pritisnite vgrajen pri-
tisni gumb navzdol.

Pozor: pri fiksiranju vrstnih sponk z drugimi atestiranimi komponentami pazite, da so upostevane pot-
rebne zra¢ne in plazilne razdalje.

3 Nadaljnje informacije; glejte stran 2
- potrdilo o skladnosti

- dodatni certifikati

- Napotki za splo$ne varnostne napotke

1 AR LR Miszaki adatok Tehni¢ni podatki

BARKE Miiszaki adatok Tehniéni podatki ex: & @ EER
EU MRIRE EU tipusvizsgalati jegyz6konyv EU-potrdilo o preizkusu vzorca SEV 14 ATEX 0140 U
IECEX JAJE |IECEx-tanusitvany IECEx-certifikat IECEx SEV 14.0010 U
7= i EAIERIC Terméken talalhaté jeldlés Oznagitev na proizvodu Ex eb IIC Gb

3 Obseg obratovalne temperature -60°C...110°C

Alkalmazasi hémérséklet tartomany
C! zasi lehet6ségek

Moznost priklopa

Méretezési keresztmetszet

Nominalni pre¢ni prerez

2,5mm*// AWG 14

Csatlakozoképesség: merev

Moznost priklopa togi vodnik

0,14 mm*...4 mm*// AWG 26 - 12

FIMELRE

Csatlakozoképesség: rugalmas

Moznost priklopa pletenica

0,14 mm*...2,5 mm*// AWG 26 - 14

FULACE

Csupaszolasi hossz

Dolzina ogolitve

8mm...10 mm

Bt / KBS ) =S

Tartozékok / Tipus / Cikksz.

Pribor / Tip / St. artikla

35tk / D-MPT 2,5 / 3248140

Lezéréfedél / D-MPT 2,5/ 3248140

Zakljuéni pokrov / D-MPT 2,5/ 3248140

48427) / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504

Csavarhuzok / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504

lzvija¢ / SZF 0-0,4X2,5 / 1204504
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SL Navodila za vgradnjo za elektroinstalaterje
HU Beszerelési utasitas az elektromos telepitést végz6 szakember szamara
ZH  BSARREMAH
MPT 2,5-PE 3248130
A
2]
MPT 2,5-PE MPT 2.5 FBS...-5 D-MPT 2.5
CLIPEIX 15
PE PE PE PE PE
P
NS 15
5 o
~ O iy
\ NEDIE 0 /
B B

AinEEM / CLIPFIX 15 / 3022263

Végtartok / CLIPFIX 15 /3022263

Konéno drzalo / CLIPFIX 15/ 3022263
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MAGYAR SLOVENSKO

BEZER
4 —BUEIME

LI RIGE 2014/34/BU S (ATEX$ES) BRHEBBURCHREZNTR. EIFE—BMN, SHTIN

THERARA
- IEC 60079-0/EN 60079-0
- IEC 60079-7/EN 60079-7

BRIENTETIR, BRATRE, BEL—BMES. TN TRRKEHHHIEREREE T T,

B TMEVMIAER & ATEX HUE

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320 Fehraltorf, Schweiz (Kenn-Nr.

Kiegészit6 informaciok

4 Megfeleléségi tanusitvany

A fent megnevezett termék megfelel a 2014/34/EU (ATEX) irdnyelvben és annak médositd iranyelveiben foglalt
alapvet6 kdvetelményeknek. A megfeleléség elbiralasara a kovetkez6 vonatkozé szabvanyokat vettlk figye-

lembe:
- [EC 60079-0/EN 60079-0
- [EC 60079-7/EN 60079-7

A vonatkozé szabvanyok teljes listajat - beleértve a kiadohivatalokat is - lasd a megfelel8ségi tanusitvanyban.

Ezt a letoltések fellleten a gyartéi nyilatkozat kategéridjaban toltheti le.

Az ATEX iranyelv eléirasainak valé megfeleléséget az alabbi bejelentett szerv tanusitotta:
Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320 Fehraltorf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Tovabbi érvényes tanusitvanyok

1258)

5 HittEHRUER

=ES NEYIA EBRS / MRS
HE NEPSI GYJ20.1196U

Orszag

Megnevezett hely

Tanusitvanysz./fajlsz.

6 REFEEM

@ R BT -RREIREI. TNTRREN © RETRET " £5ITH.

Kina

NEPSI

GYJ20.1196U

6 Biztonsagi utasitasok

(D Figyelem: Vegye figyelembe az altalanos biztonsagi utasitasokat. Ezek a Letéltések felileten, a Bizton-

sdgi utasitasok kategoriaban érhetdk el.

Dodatne informacije

4 Potrdilo o skladnosti

Zgoraj naveden proizvod ustreza bistvenim zahtevam direktive 2014/34/EU (direktiva ATEX) in njenim spre-
membam. Za ovrednotenje izpolnjevanja pogojev so doloéeni naslednji standardi:

- IEC 60079-0/EN 60079-0

- |[EC 60079-7/EN 60079-7

Celoten seznam zadevnih standardov, vkljuéno s Stevilkami razli¢ic, glejte v potrdilu o skladnosti. Ta vam je za
prenos na vas racunalnik na razpolago pod kategorijo Herstellererklarung (izjava proizvajalca).

Spodaj navedeni priglasitveni organ potrjuje usklajenost s predpisi ATEX-direktive:

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG, Luppmenstrasse 3, CH-8320 Fehraltorf, Schweiz (Kenn-Nr. 1258)

5 Nadaljnji veljavni certifikati

Drzava Prigladeni organ §t. certifikata/st. datoteke

Kitajska NEPSI GYJ20.1196U

6 Varnostni napotki

Pozor: upostevajte sploSne varnostne napotke. Slednji so vam na voljo v obmo¢ju za prenos pod kate-
gorijo Sicherheitshinweis (varnostni napotek).
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