ENGLISH DEUTSCH

PHGNI Phoenix Contact GmbH & Co. KG
FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany

Feed-through terminal block with screw connection for Durchgangsklemme mit Schraubanschluss fiir den Ein- CONTACT - +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300
use in potentially explosive areas satz in explosionsgefahrdeten Bereichen phoenixcontactcom o MNR 01017849 - 01 2023-02-24
R . . — s ’ ) ] . — DE Einbauanweisung fiir die Elektrofachkraft

The terminal is designed for connecting and linking copper wires in wiring spaces Die Klemme ist zum AnschlieBen und Verbinden von Kupferleitern in Anschluss- . . ;
with "eb", "ec" or "nA" types of protection. rdumen der Ziindschutzarten ,eb*, ec*, bzw. ,nA*“ vorgesehen. EN Installation notes for electrically skilled persons
1 Installation instructions Increased safety "e" 1 Installationshinweise Erhéhte Sicherheit ,.e"
The terminal block must be installed in a housing which is suitable for the type of Sie mussen die Klemme in einem Gehause einbauen, das fir die Zindschutzart
protection. Depending on the type of protection, the housing must meet the follow- geeignet ist. Je nach Ziindschutzart muss das Gehause diesen Anforderungen UT 16 3044199
ing requirements: entsprechen:
- Flammable gases: IEC/EN 60079-0 and IEC/EN 60079-7 - Brennbare Gase: IEC/EN 60079-0 und IEC/EN 60079-7
- Combustible dust: IEC/EN 60079-0 and IEC/EN 60079-31 - Brennbarer Staub: IEC/EN 60079-0 und IEC/EN 60079-31
When arranging terminal blocks of other series and sizes, as well as other certified Achten Sie bei der Aneinanderreihung von Reihenklemmen anderer Baureihen
components in rows, ensure that the required air clearances and creepage dis- und -gréBen sowie anderen bescheinigten Bauteilen darauf, dass die erforderli-
tances are observed. chen Luft- und Kriechstrecken eingehalten werden.
You may install the terminal block in equipment with temperature class T6 (e.g. Sie diirfen die Klemme in Betriebsmitteln mit der Temperaturklasse T6 einsetzen
branch or junction boxes). The rated values must be adhered to. The ambient tem- (z. B. Abzweig- oder Verbindungskéasten). Halten Sie dabei die Bemessungswerte
perature at the installation position may not exceed +40°C. The terminal block may ein. Die Umgebungstemperatur an der Einbaustelle darf maximal +40 °C betra-
also be installed in equipment with temperature classes T1 to T5. For applications gen. Die Klemme ist auch in Betriebsmitteln mit den Temperaturklassen T1 bis T5
in temperature classes T1 to T4, ensure compliance with the highest permissible einsetzbar. Halten Sie fir Anwendungen in den Temperaturklassen T1 bis T4 die
operating temperature at the insulating parts (see Technical Data, "Installation hochstzuléssige Einsatztemperatur an den Isolationsteilen ein (siehe technische
temperature range"). Daten "Einsatztemperaturbereich").
2 Installation and connection 2 Montieren und AnschlieBen
2.1 Installation on the DIN rail 2.1 Montieren auf der Tragschiene
Snap the terminal blocks onto a corresponding DIN rail. For optical or electrical iso- Rasten Sie die Klemmen auf eine zugehdrige Tragschiene. Zur optischen oder
lation, partition plates or covers can be inserted between the terminal blocks. elektrischen Trennung kénnen Sie Abteilungstrennplatten oder Deckel zwischen
When the terminal blocks are arranged in rows, fit the end terminal with the open den Klemmen einsetzen. Versehen Sie bei Aneinanderreihung der Klemmen die
half of the housing with the corresponding cover. If the terminal strip is not pro- Endklemme mit offener Gehauseseite mit dem zugehdrigen Deckel. Wird die
tected against twisting, slipping or moving by other certified components, it must Klemmenleiste nicht durch andere bescheinigte Bauteile gegen verdrehen, verrut-
be fixed on both sides with one of the specified end brackets (see accessories). schen oder verschieben gesichert, muss diese beidseitig mit einem der benannten
Observe the accompanying example when installing the accessories. ([2]) Endhalter fixiert werden (siehe Zubehor). Richten Sie sich bei der Montage des CLIPFIX 35 uT 16 EBS 2-12 D-UT 16

Note: When fixing terminal blocks with other certified components, ensure Zubehdrs nach dem nebenstehenden Beispiel. (2])

that the required air clearances and creepage distances are observed. Achtung: Beachten Sie bei der Fixierung von Reihenklemmen mit anderen CLIPFIX 35-5
2.2 Use of bridges bescheinig_ten Bauteilen darauf, dass die erforderlichen Luft- und Kriech- NS 35 |
To form terminal block groups with the same potential, connect terminal blocks to- strecken eingehalten werden. . i j
gether. To do so, push a plug-in bridge (FBS...) into the function shaft of the termi- 2.2 Verwendung von Briicken rJ
nal block as far as it will go. Terminal blocks with a double function shaft can be Um Klemmengruppen gleichen Potenzials zu bilden, kénnen Sie Reihenklemmen
used in the same way to implement a flexible chain bridge. miteinander verbinden. Driicken Sie dazu eine Steckbriicke (FBS...) bis zum An-

. . - schlag in den Funktionsschacht der Klemmen ein. Auf die gleiche Weise kénnen
tNOTE' Observe the maximum rated currents when using jumpers (see Sie bei Reihenklemmen mit doppeltem Funktionsschacht eine flexible Kettenbrii-
echnical data)! ihe
ckung realisieren.
2.3 Use .°f reducing bridges . . . . ACHTUNG: Beachten Sie die maximalen Bemessungsstréme bei Verwen-
'(I]'Lr]zsttechnlcal data for the use of reducing bridges (RB . . .) is available on re- dung der Briicken, siehe technische Daten!
. 2.3 Verwendung von Reduzierbriicken

2.4 Connecting the conductors ’ . . .
Strip the conductors to the specified length (see technical data). Stranded conduc- Technische Daten zur Verwendung von Reduzierbriicken (RB .. . ) erhalten Sie ‘
tors can be fitted with ferrules. Crimp the ferrules using crimping pliers and ensure auf Anfrage.
that the test requirements listed in DIN 46228 Part 4 are met. The length of the cop- 2.4 AnschlieBen der Leiter
per ferrules must equal the specified conductor stripping length. Insert the conduc- Isolieren Sie die Leiter mit der angegebenen Lénge ab (siehe technische Daten).

tor into the terminal point up to the stop. Tighten the screw of the terminal point (tool
recommendation, see accessories), adhere to the specified torque range.
Recommendation: tighten all screws including those which are on terminal points
that are not used.

3 For further information, see page 2

Certificate of conformity

Valid certificates / EU type test certificates and examination certificates
Reference to the general safety notes

Flexible Leiter kdnnen mit Aderendhiilsen versehen werden. Verpressen Sie Ade-
rendhiilsen mit einer Presszange und stellen Sie sicher, dass die Prifanforderun-
gen geman DIN 46228 Teil 4 eingehalten werden. Die Lange der Kupferhllsen
muss der angegeben Abisolierlange der Leiter entsprechen. Fiihren Sie den Leiter
bis zum Anschlag in die Klemmstelle ein. Drehen Sie die Schraube der Klemm-
stelle an (Werkzeugempfehlung, siehe Zubehdr), beachten Sie den angegebenen
Drehmomentbereich.

Empfehlung: Drehen Sie alle Schrauben, auch die der nicht belegten Klemmstel-
len an.

3 Weitere Informationen, siehe Seite 2
Konformitatsbescheinigung

Gilltige Zertifikate / (EU-) Baumusterpriifbescheinigungen
Hinweis auf die allgemeine Sicherheitshinweise

Technical data Technische Daten

Technical data

Technische Daten

Ex & © N HIEEE O x

Marking on the product

Kennzeichnung am Produkt

& 112GD Exeb IIC Gb

Operating temperature range Einsatztemperaturbereich -60°C...110°C
Rated insulation voltage Bemessungsisolationsspannung 630V

Rated voltage Bemessungsspannung 690V

- for bridging with bridge - bei Briickung mit Briicke 690V

Temperature increase Temperaturerh6hung 40K (80,5 A/ 16 mm?)
Contact resistance Durchgangswiderstand 0,16 mQ

Rated current Bemessungsstrom 735A

Maximum load current Belastungsstrom maximal 89,5A

Connection capacity

Anschlussvermdgen

Rated cross section Bemessungsquerschnitt 16 mm?® // AWG 6

Connection capacity rigid Anschlussvermégen starr 1,5mm? ...25 mm? // AWG 16 - 4
Connection capacity flexible Anschlussvermégen flexibel 1,5mm?...16 mm?// AWG 16 - 6
2 conductors with same cross section, rigid 2 Leiter gleichen Querschnitts starr 1mm?...6 mm?//AWG 18- 10

2 conductors with same cross section, flexible 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel 1imm?...4mm?//AWG 18- 12
Stripping length Abisolierlange 14 mm

Torque Drehmoment 2,5Nm...3Nm

Accessories / Type / Iltem No.

End cover / D-UT 16 /3047206
Screwdriver / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066
End clamp / CLIPFIX 35-5/ 3022276

End clamp / CLIPFIX 35 /3022218
Plug-in bridge / FBS 2-12/3005950

Zubehor / Typ / Artikelnr.

Abschlussdeckel / D-UT 16 / 3047206

Schraubendreher / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066

Endhalter / CLIPFIX 35-5/ 3022276

Endhalter / CLIPFIX 35/ 3022218

Steckbriicke / FBS 2-12/3005950 73,5A/16 mm

© Phoenix Contact 2023
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Additional information

4 Attestation of Conformity

You will find the attestation of conformity in the download area under the category
Manufacturer's Declaration.

The following notified bodies certify compliance with the respective applicable di-
rectives:

Zusatzliche Informationen

4 Konformitédtsbescheinigung

Die Konformitatsbescheinigung finden Sie im Downloadbereich unter der Rubrik
Herstellererklarung.

Die folgenden notifizierten Stellen bescheinigen die Ubereinstimmung mit den je-
weils geltenden Richtlinien:

DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Valid certificates / EU type test certificates and examination
certificates

DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Giiltige Zertifikate / (EU-) Baumusterpriifbescheinigungen

Zulassungen | Land / Regi- | Benannte- / Zulas- Zertifikatsnr./Filenr.
on sungsstelle
ATEX Europa DEKRA Certifikation KEMA 04 ATEX 2048 U
B.V.
IECEx International | DEKRA Certifikation IECEx KEM 06.0027 U
B.V.
INMETRO | Brasilien DNV DNV 20.0034 U
CCC China SiTiiAs 2020322313000622
UKEX Vereinigtes | DEKRA Ceritification UK | DEKRA 21UKEX0304U
Konigreich | Ltd.
uL USA/Kana- UL E 192998
da

Approvals Country / re- | Notified body / approval | Certificate no. / file no.
gion body
ATEX Europe DEKRA Certifikation KEMA 04 ATEX 2048 U
B.V.
IECEX International | DEKRA Certifikation IECEx KEM 06.0027 U
B.V.
INMETRO | Brazil DNV DNV 20.0034 U
CCC China SiTiiAs 2020322313000622
UKEX United King- | DEKRA Ceritification UK | DEKRA 21UKEX0304U
dom Ltd.
uL USA/Cana- |UL E 192998
da

6 Technical data/requirements in accordance with UL and CSA
standards

For applications in North America, these installation instructions apply with
the following additions:

USR: UL 60079-0, fourth edition / UL 60079-7, second edition
CNR: CAN/CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Voltage V 600

Maximum load current | 85

A

Connectable conduc- | AWG 16-4 rigid and flexible copper conductors
tor cross sections

Conductor connection | Factory and field wiring
method

Marking USR:Class |, Zone |, AEx e [IC Gb/ CNR: Ex e IIC Gb

6.1 Acceptance criteria

The suitability of the mounting equipment and the mounting method must be as-
sessed in the end application.

The connection cables at the terminal blocks must be adequately insulated for the
voltages. The clearance between conductor insulation and the metal of the termi-
nal point may not exceed 1 mm (see stripping length).

During operation, the terminal blocks may not be used in an ambient temperature
lower than -60 °C or higher than +110 °C.

The terminal blocks have been rated for use in a housing with a minimum require-
ment of IP54. The suitability of the housing for the end application for increased
safety is to be taken into consideration.

The terminal points for the external connections of these terminal blocks have
been rated in accordance with ANSI/UL 486E "Equipment Wiring Terminals for
Use with Aluminum and/or Copper Conductors". The suitability of the terminal
points must be assessed during the final acceptance.

The air clearances and creepage distances between bare live parts with different
potentials are to be taken into consideration in the end application.

The suitability of the terminal blocks is to be confirmed via a temperature-rise test
in the end application.

If used in connection and junction boxes, the specified design and installation reg-
ulations must be taken into consideration.

7 Safety notes

NOTE: Observe the general safety notes. These are available in the down-
load area in the ‘Safety notes’ category.

@ Document valid for all color versions!

6 Technische Daten / Anforderungen nach UL- und CSA-Stan-
dards

Fur die Anwendung in Nordamerika gilt diese Installationsanweisung mit
den folgenden Ergénzungen:

USR: UL 60079-0,4-Ausgabe/UL 60079-7,2-Ausgabe
CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Spannung V 600

Max. Belastungsstrom | 85

A

AnschlieBbare Leiter- | AWG 16-4 starre und flexible Kupferleiter
querschnitte

Anschlussart der Lei- | Factory and field wiring
ter

Kennzeichnung USR: Class |, Zone |, AEx e IIC Gb/ CNR: Ex e IIC Gb

6.1 Annahmebedingungen

Die Eignung der Montagemittel und der Montageart muss in der Endanwendung
festgestellt werden.

Die Anschlussleitungen an den Klemmen miissen fiir die Spannungen angemes-
sen isoliert sein. Der Abstand zwischen Leiterisolation und dem Metall der Klemm-
stelle darf 1 mm nicht Giberschreiten (siehe Abisolierlange).

Waéhrend des Betriebs dirfen die Reihenklemmen nicht in einer Umgebungstem-
peratur niedriger als -60 °C und hoher als +110 °C verwendet werden.

Die Reihenklemmen wurden fiir die Anwendung in einem Gehause mit einer Min-
destanforderung von IP54 beurteilt. Die Eignung des Gehé&uses fiir die Endanwen-
dung fiir die erhéhte Sicherheit ist zu berticksichtigen.

Die Klemmstellen fir &uBere Anschliisse dieser Reihenklemmen wurden nach
ANSI/UL 486E ,Equipment Wiring Terminals for Use with Aluminium and/or Cop-
per Conductors” beurteilt. Die Eignung der Klemmstellen muss in der Endab-
nahme festgestellt werden.

Die Luft- und Kriechstrecken zwischen blanken spannungsfiihrenden Teilen mit
unterschiedlichen Potenzialen sind in der Endanwendung zu beachten.

Durch eine Erwarmungsprifung in der Endanwendung ist die Eignung der Klem-
men zu bestéatigen.

Bei Verwendung in Anschluss- und Verbindungskésten missen die festgelegten
Aufbau- und Installationsvorgaben beriicksichtigt werden.

7 Sicherheitshinweise

Achtung: Beachten Sie die Allgemeinen Sicherheitshinweise. Diese ste-
hen Ihnen im Download-Bereich unter der Kategorie Sicherheitshinweis zur
Verfligung.

@ Dokument fiir alle Farbvarianten guiltig!

© Phoenix Contact 2023



Phoenix Contact GmbH & Co. KG
. PORTUGUES PHEENIX . et 5262 Blomberg, Germany
2TEREBEXRETF, ERATSERE Borne de passagem com conexao por parafuso para _CONTAC| Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300
TR IS4 HETE “eb”, “ec” B “nA” {RIPETI L utilizacdo em dreas potencialmente explosivas phoenixcontact.com MNR 01017849 - 01 2023-02-24
TR TR S LERTERE “eb”. “ec” 3 “nA” RIFKEELEAE ¢ P P PT  Instrucdes de instalagdo para o eletricista especializado

° O borne foi projetado para conectorizagao e terminagao de cabos de cobre em

1 HRE ‘o BRI
g;u;éﬁ?%ﬁﬁfﬁ‘ﬁ%ﬁﬁﬁéﬂEﬁ?l\%qﬂu RIBRIPRE, SMERLTURRMUT

- B[S 1 IEC/EN 60079-0 #11IEC/EN 60079-7
b

areas de conexao com os tipos de prote¢ao contra ignicao “eb”, “ec” ou “nA”.

1 Instrucdes de instalacéo Seguranca elevada “e”
E necessario montar o terminal em um invélucro adequado para o tipo de protecéo
contra ignigao. Conforme o tipo de protegéo contra igni¢éo, o invélucro precisa

ZH HESERARRKIEER

- A4 1 IEC/EN 60079-0 #1 IEC/EN 60079-31 respeitar os seguintes requisitos: Ut 16 3044199
MRSEMMFFIFRT G T, NRSHMBLESIMERAHFAHAZ], WEH - Gases combustiveis: IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7 a
REFRENZ RN K EEIEE, o - Poeira combustivel: IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-31
TR T RERAE T6RESRORET BINTLERBEEE) . LETHE No caso da instalagao em linha com réguas de bornes de outras séries e tama-
1, REMSHAFEFEAGEIL +40°C, iHFHaIUREE T ET5RES nhos, bem como outros componentes certificados, observe o cumprimento das
FEBRET, T T ET4REFRNNA, RREZBHETERSAFNTE distancias de isolamento e fuga previstas.
BEER (WEALHE  REBETEE ") . O borne pode ser utilizado em equipamentos com a classe de temperatura T6 (p.
[ ex., caixas de derivag&o ou de jungao). Os valores nominais devem ser respeita-
2 REAER dos. A temperatura ambiente no local de instalagdo ndo pode exceder +40 °C. O
21 ?:é‘éfi DIN &# F \ o o borne também pode ser usado em equipamentos com as classes de temperatura
T REEMANA DIN S8 E. ST DI T2 BHEADRIRSGHIR, #TH5E T1 até T5. Em aplicagdes nas classes de temperatura T1 até T4, deve ser respei-
FRESEBREE, MRETARAMREAR, NELRET TR FRE tada a temperatura de operagao admissivel méaxima nas partes de isolamento (ver
REMRAIHIR. NEEFEAEMIMEAERRIPHFIRR L AR, 785 nos dados técnicos "Intervalo de temperatura de utilizagao").
#x), WARERMDFA—INENLHEERETEE LR . REH ~
FHEHIBIRIBATR AR B () 2 Montagem e conexao
AR WREAHMINEAHE R T, WIEHRETHENZRFERE 2.1 Montagem sobre o trilho de fixagdo
@ B, Encaixe os bornes em um trilho de fixagcdo compativel. Para fins de isolamento
00 (EEFEE dtico e elétrico, podem ser inseridas placas de divisdo ou tampas entre os bornes.
EEELNRRBAHTE, W TERE R, bk, SRR st saibauiuig xS
(FBS..) MARTTRERMIEAMT AR R, TN R ERSRIHE i 50 por OIS oo fioados, oin procioa sor focacia o
MIET . SELR lize ou deslocacéo por outros componentes certificados, ela precisa ser fixada de
S, ASKELRURSEY . R . ambos os lados com um dos postes indicados (ver acessorios). Para executar a
@ i EAMBEARIEIRRATERR SHEALE . montagem dos acessorios, consulte o exemplo ao lado. (2]) CLIPFIX 35 uT 16 FBS 2-12 D-UT 16
IMPORTANTE: no caso de fixagdo de réguas de bornes com outros com-
2.3 {ERREHES ponentes certificados, garanta o cumprimento das distancias de isolamento CLIPFIX 35-5
SRR EAREIE (RB. .. ) TTHRERRE, e fuga previstas. NS 5
24 EESZ 2.2 Emprego de pontes conectoras S
BESLFEENENKE (WEALEE) . MSEUFERESHTRE. FH Para formar grupos de bornes com o mesmo potencial, pode-se interconectar ré-
EL4HEEEEHHRHE DIN 46228 5 4 HAHFIHMAMRER. REEHN guas de bornes. Para isso, insira uma ponte (FBS...) até o batente no canal funcio- E
KEDRETRENSELRAEGKE. $SEBABLSTFEELYE. ITEELS nal dos bornes. Da mesma maneira, no caso de réguas de bornes com canal fun- ® ®
FIRSET (TREWELMY) , EETHENAETER. cional duplo, é possivel realizar um flexivel jumpeamento em cadeia.
B ITRATARE, SREAERNERES CIRET. ATENGAO: observar as correntes de dimensionamento maximas ao utili- i i
3 EREE EsEEo® @ zar as pontes, ver dados técnicos! | |
—EMIAE 2.3 Uso de pontes redutoras ===
BREIES / BRI FUNRIE BFEIIEB Sob consulta, sdo disponibilizados dados técnicos para uso de jumpers redutores |
BE— R TRET (RB...). ) ® ®
2.4 Conexao dos condutores {
Remova o comprimento indicado do isolamento dos fios (consulte os dados téc-
nicos). Os fios flexiveis podem ser equipados com terminais tubulares. Execute a
crimpagem de terminais tubulares a cabos usando um alicate de crimpagem e cer-

tifique-se de que os testes requeridos sejam cumpridos conforme DIN 46228,
Parte 4. O comprimento dos terminais de cobre deve corresponder ao compri-
mento de decapagem indicado dos condutores. Introduza o fio no ponto de liga-
¢ao até o batente. Aperte o parafuso no ponto de ligagdo (recomendagéo de fer-
ramenta, ver acessorios); observe o intervalo de torque indicado.
Recomendacao: aperte todos os parafusos, mesmo os dos pontos de ligagdo que
nao estejam ocupados.

3 Mais informacgdes, ver pagina 2

Declaragédo de conformidade

Certificados validos / Certificados de exame de tipo (UE)
Nota sobre indica¢des de seguranga gerais

ARSI

BRI Dados técnicos Ex & @ A\ HIHEE & x
7= fh ERIFRIE Identificacdo no produto & 112 GD Exeb IIC Gb
TEEESER Gama de temperaturas de aplicagao -60°C...110°C

EHB Tensao de isolamento nominal 630V

R IERE Tensao nominal 690V

- BT ERFERETRE - para jumpeamento com jumper 690V

B Aumento de temperatura 40K (80,5 A/ 16 mm?)

HEfhER R Resisténcia de passagem 0,16 mQ

EER Corrente nominal 735A

RAAEER Corrente de carga maxima 89,5A

ERAE Capacidade de conexéao

PEELAE Bitola 16 mm? // AWG 6

R L RE Capacidade de conexao, cabo rigido 1,5 mm?...25 mm?// AWG 16 - 4
ZHBLRE Capacidade de conex&o, cabo flexivel 1,5 mm?... 16 mm?//AWG 16 - 6

2 IREHEERN S, RIESS%

2 condutores com o mesmo perfil, fixos

1mm?...6 mm?// AWG 18 - 10

2 IREHEERN S, RUS%

2 condutores com o mesmo perfil, flexiveis

1mm?...4mm?// AWG 18 - 12

FILKE Comprimento de isolamento 14 mm

H5E Torque 2,5Nm...3Nm

B / B ) =3RS Acessoérios / Modelo / Céd.

#mtR / D-UT 16 / 3047206 Tampa terminal / D-UT 16 /3047206

48447] / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066 Chave de fenda / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066

& E 4 / CLIPFIX 35-5 / 3022276 Base / CLIPFIX 35-5 /3022276

#3%E E 4 / CLIPFIX 35 / 3022218 Base / CLIPFIX 35/3022218

HARSEM / FBS 2-12 / 3005950 Jumper de encaixe / FBS 2-12/3005950 73,5A7/16 mm © Phoenix Contact 2023
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DEKRA Certification B.V. [0344]

DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 ARAIES / BRBRIRIER S IEIE S

Informacoes adicionais

4 Declaracao de conformidade

A Declaragédo de Conformidade encontra-se na area de download, sob a rubrica
Declaragédo do Fabricante.

Os seguintes organismos notificados certificam a conformidade com as respecti-
vas diretrizes aplicaveis:

IAMIE ER /X | AEYAE/GNEYIAE | IEBRES / XHES

ATEX B DEKRA Certifikation | KEMA 04 ATEX 2048 U
B

IECEx EPR DEKRA Certifikation  [IECEx KEM 06.0027 U
B.V.

INMETRO |2 DNV DNV 20.0034 U

ccc FE SiTiiAs 2020322313000622

UKEX EE| DEKRA Ceritification | DEKRA 21UKEX0304U
UK Ltd.

uL XE/ e UL E 192998

X

DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Certificados validos / Certificados de exame de tipo (UE)

6 BARLIE /4 UL F1 CSAREMER
@ SHFALEMRA, KRR IIER TN THIEAR

USR: UL 60079-0, PR/ UL 60079-7, E-+EhR

CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
BEV 600

RAREBRA 85

TEENSEEEE | AWG 16-4 RIMMEMESL

SEHEERAR Factory and field wiring

#RiR USR: Class |, Zone |, AEx e [IC Gb/ CNR: Ex e IIC Gb
6.1 LRUhRE

WINPT R KR &R KT .

I ANERB RN N EH TR B SEBERSRERSRZEMER
FEEE 1 mm (MHEKE) .

EfNASERFAERT -60 °CHET +110 °C HRFRES.
mFESIHET BT EDRE P54 P EFRNFEE. NERTENTRENA
HNIEAMMRSZ ST,

UL T INIRIE AN R TS ANSI/UL 486E" AT RIRH / SRS L MIR
EEGonT " ME. PERARKENEITH SRS RAERM M.

E%%&% T, NEEEFFEBARETTE I 2B MR S8 RAes s
DB R R P ERFDI SR B AR T AYiE A 1

MRATEENELE, W% ENEMGIT RN,

7 REFEEWM
lﬂi'g DIEETF-RREIREI. TMTRXEN © RETRET " %3]

@ XHHERTHRARERS |

Certifica- Pais/regido | Organismo notificador/ | N.¢ de certificado/n.° de

coes certificador arquivo

ATEX Europa DEKRA Certifikation KEMA 04 ATEX 2048 U
B.V.

IECEx Internacional | DEKRA Certifikation IECEx KEM 06.0027 U
B.V.

INMETRO | Brasil DNV DNV 20.0034 U

CccC China SiTiiAs 2020322313000622

UKEX Reino Unido | DEKRA Ceritification UK | DEKRA 21UKEX0304U
Ltd.

uL EUA/Cana- |UL E 192998

da

6 Dados técnicos / Requisitos de acordo com as normas UL e
CSA

Para aplicagdo na América do Norte, estas instrugdes de instalagdo valem
@ com as seguintes adigdes:

USR: Edicdo UL 60079-0,4/Edi¢do UL 60079-7,2

CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Tensao V 600

Corrente de carga 85

max. A

Bitolas de condutor co- | Condutores de cobre rigidos e flexiveis AWG 16-4
nectaveis

Tipo de conexdo dos | Factory and field wiring
condutores

Identificacdo USR: Class |, Zone |, AEx e IIC Gb/ CNR: Ex e IIC Gb

6.1 Critérios de aprovacao

A adequagéao dos meios de montagem e do tipo de montagem devem ser deter-
minados na aplicagéo final.

Os cabos de conexao nos bornes devem estar adequadamente isolados para as
tensoes. A distancia entre o isolamento do condutor e o metal do ponto de cone-
xao ndo deve exceder 1 mm (consulte o comprimento de decapagem).

Durante a operacao, as réguas de bornes ndo devem ser utilizadas em tempera-
tura ambiente abaixo de -60 °C e acima de +110 °C.

As réguas de bornes foram avaliadas para a aplicagdo numa caixa com requisito
minimo de IP54. A adequacé&o da caixa para a aplicagao final para segurancga au-
mentada deve ser levada em consideragao.

Os pontos de conexdo para conexdes externas dessas réguas de bornes foram
avaliadas de acordo com ANSI/UL 486E "Equipment Wiring Terminals for Use
with Aluminium and/or Copper Conductors". A adequagéo dos pontos de conexao
deve ser determinada na aprovagao final.

As distancias de isolamento e fuga entre pecas condutoras de tens@o descober-
tas com potenciais diferentes tém de ser tomadas em consideragao na utilizagao
final.

A adequagéo dos bornes deve ser confirmada por um teste de aquecimento na
aplicagéo final.

Quando usado em caixas de conexao e de juncéo, requisitos de montagem e ins-
talag&o especificados devem ser levados em consideragao.

7 Indicacdes de seguranca

Importante: observar as seguintes indica¢des de seguranca gerais. Estas
@ estdo disponiveis na se¢do download na categoria indicagdes de segu-
ranga.

@ Este documento é valido para produtos em todas as cores disponiveis!

© Phoenix Contact 2023
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Morsetto passante con connessione a vite per I'impiego
in aree a rischio di esplosione

Il morsetto € concepito per il collegamento di conduttori in rame nelle aree di con-
nessione con modi di protezione "eb", "ec" o nA".

1 Note per l'installazione - Sicurezza elevata "e"

Il morsetto deve essere installato in una custodia adatta al tipo di protezione da ac-
censione. A seconda del tipo di protezione, la custodia deve soddisfare i seguenti
requisiti:

- Gas infiammabili: IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7

- Polvere infiammabile: IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-31

Per I'affiancamento con morsetti componibili di altre serie e dimensioni o altri com-
ponenti certificati, garantire le distanze di isolamento in aria e le linee di fuga ne-
cessarie.

I morsetto pud essere utilizzato in apparecchiature con classe di temperatura T6
(ad es. scatole di derivazione o di collegamento). Rispettare i dati di dimensiona-
mento. La temperatura ambiente nel luogo di installazione non deve superare
+40 °C. Il morsetto pud essere impiegato anche in apparecchiature con classi di
temperatura T1 - T5. Per le applicazioni nelle classi di temperatura T1 - T4, non su-
perare la temperatura di impiego massima consentita sugli isolamenti (vedere
"Range di temperature di impiego" nei dati tecnici).

2 Montaggio e collegamento

2.1 Installazione su guida di montaggio

Innestare i morsetti su una guida DIN corrispondente. Per la separazione ottica o
elettrica & possibile inserire delle piastre divisorie o dei coperchi tra i morsetti.
Quando i morsetti sono allineati, disporre il rispettivo coperchio sul morsetto termi-
nale con il lato della custodia aperto. Se non viene assicurata mediante altri com-
ponenti certificati contro la torsione, slittamento o spostamento, la morsettiera
deve essere fissata su entrambi i lati con uno dei supporti terminali menzionati (ve-
dere gli accessori). Per il montaggio dell'accessorio, attenersi all'esempio riportato
afianco. ([2])

Importante: per il fissaggio dei morsetti con altri componenti certificati, ga-
@ rantire le distanze di isolamento in aria e le linee di fuga necessarie.

2.2 Utilizzo di ponticelli

Per formare gruppi di morsetti con lo stesso potenziale, € possibile collegare in-
sieme morsetti componibili. Per fare cid, premere un ponticello a innesto (FBS...)
fino a battuta nell'apertura funzionale dei morsetti. Allo stesso modo, per i morsetti
componibili con doppia apertura funzionale, & possibile realizzare un ponticella-
mento flessibile per la ripartizione del potenziale.

IMPORTANTE: Rispettare le correnti di dimensionamento massime in caso
di utilizzo dei ponticelli; vedere i dati tecnici!

2.3 Utilizzo di ponticelli di riduzione

| dati tecnici per I'utilizzo di ponticelli di riduzione ( RB . . . ) sono disponibili su ri-
chiesta.

2.4 Collegamento dei conduttori

Spelare i conduttori della lunghezza indicata (vedere i dati tecnici). Sui conduttori
flessibili possono essere applicati dei capicorda montati. Crimpare i capicorda
montati con una pinza a crimpare e accertarsi che vengano rispettati i requisiti di
prova come indicato in DIN 46228 parte 4. La lunghezza dei manicotti in rame deve
corrispondere alla lunghezza indicata del tratto del conduttore da spelare. Inserire
il conduttore nel punto di connessione fino a battuta. Avvitare la vite del punto di
connessione (per l'utensile consigliato, vedere gli accessori), osservando il range
di coppia indicato.

Si consiglia di serrare tutte le viti, anche quelle dei punti di connessione inutilizzati.

3 Per ulteriori informazioni vedere a pagina 2
Certificato di conformita

Certificati validi / certificato di esame del tipo UE

Nota sulle avvertenze generali di sicurezza

Bloc de jonction de traversée a raccord vissé, destiné a
l'utilisation dans des zones explosibles

Ce bloc de jonction est prévu pour raccorder et brancher des conducteurs en
cuivre dans des espaces de raccordement conformes au mode de protection an-
tidéflagrante « eb », « ec », ou « nA »

1 Conseils d'installation Sécurité accrue « e »

Monter le bloc de jonction dans un boitier adapté au mode de protection antidé-
flagrante. En fonction du mode de protection antidéflagrante, le boitier doit satis-
faire & ces exigences :

- Gaz inflammables : CEI/EN 60079-0 et CEI/EN 60079-7

- Poussiere inflammable : CEI/EN 60079-0 und CEI/EN 60079-31

En cas de juxtaposition de blocs de jonction d'autres séries et d'autres tailles, ainsi
que d'autres éléments certifiés, s'assurer que les distances dans I'air et les lignes
de fuite nécessaires sont respectées.

Le bloc de jonction peut étre utilisé dans des équipements électriques (notamment
des boitiers de dérivation ou de raccordement) de classe de température T6. Res-
pecter a cet effet les valeurs de référence. La température ambiante ne doit pas
dépasser +40 °C a I'emplacement de montage. Le bloc de jonction peut égale-
ment étre utilisé dans les équipements électriques de classe de température T1 a
T5. Pour les utilisations dans les classes de température T1 a T4, respecter la tem-
pérature de service maximum admise sur les piéces d'isolation (voir « Plage de
température de service » dans les caractéristiques techniques).

2 Montage et raccordement

2.1 Montage sur le profilé
Encliqueter les blocs de jonction sur un rail DIN correspondant. Il est possible d'in-
sérer des séparateurs ou des flasques entre les blocs de jonction pour assurer la
séparation optique ou électrique. Lors de la juxtaposition de blocs de jonction,
équiper le bloc terminal d'un flasque posé du cété ouvert du boitier. Si le bornier
n'est pas protégé contre la torsion, le glissement ou le déplacement au moyen
d'autres composants certifiés, il doit étre fixé des deux cotés avec I'une des butées
mentionnées (voir accessoires). Monter les accessoires conformément a
I'exemple ci-contre. ([2])
Important : En cas de fixation des blocs de jonction avec d'autres éléments
@ certifiés, veiller a respecter les distances dans I'air et lignes de fuite néces-
saires.

2.2 Utilisation de ponts

Il est possible de raccorder des blocs de jonction afin de former des groupes de
blocs de jonction de potentiel identique. Pour ce faire, enfoncer un pont enfichable
(FBS...) dans la baie de fonction des blocs de jonction jusqu'en butée. De méme,
il est possible de réaliser un pontage en chaine flexible pour des blocs de jonction
présentant une double baie de fonction.

IMPORTANT : Respecter les courants maximum assignés lors de I'utilisa-
tion des ponts, voir les caractéristiques techniques !

2.3 Utilisation de ponts réducteurs
Les caractéristiques techniques pour I'utilisation de ponts réducteurs (RB . . .)
sont disponibles sur demande.

2.4 Raccordement des conducteurs

Dénuder les conducteurs sur la longueur indiquée (voir les caractéristiques tech-
niques). Il est possible d'équiper les conducteurs souples d'embouts. Sertir des
embouts a I'aide d'une pince a sertir en s'assurant de satisfaire aux exigences re-
latives aux essais de la norme DIN 46228, Partie 4. La longueur des douilles en
cuivre doit correspondre a la longueur & dénuder indiquée pour les conducteurs.
Introduire le conducteur dans le point de connexion jusqu'a la butée. Serrer la vis
du point de connexion (outil recommandé, voir les accessoires) en respectant la
plage de couple indiquée.

Il est recommandé de serrer toutes les vis, méme celles des points de connexion
non occupés.

3 Informations complémentaires, voir page 2
Attestation de conformité

Certificats valides / certificats d'essai de type (UE)
Remarque sur les consignes générales de sécurité

Caractéristiques techniques

Dati tecnici

Caractéristiques techniques

Ex & © N HIEEE O x

PHGNI Phoenix Contact GmbH & Co. KG
FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany

CONTAcr Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

phoenixcontact.com MNR 01017849 - 01 2023-02-24
FR Instructions d'installation pour I'électricien qualifié

IT Istruzioni di montaggio per I'elettricista abilitato

UT 16 3044199

CLIPFIX 35 uT 16 FBS 2-12

NS 35

D-UT 16

/ CLIPFIX 35-5

Identificazione sul prodotto

Repérage sur le produit

& 112GD Exeb IIC Gb

Range temperatura d'impiego Température de service -60°C...110°C
Tensione di isolamento nominale Tension d'isolement assignée 630V

Tensione di dimensionamento Tension de référence 690V

- In caso di ponticellamento con ponticello - lorsque le pontage est réalisé avec un pont 690V

Aumento di temperatura Augmentation de température 40K (80,5 A716 mm?)
Resistivita di massa Résistance de contact 0,16 mQ

Corrente di dimensionamento Courant de référence 735A

Corrente di carico massima Courant de charge maximal 89,5A

Dati di collegamento

Capacité de raccordement

Sezione di dimensionamento

Section de référence

16 mm?® // AWG 6

Dati di collegamento conduttori rigidi Capacité de raccordement rigide 1,5mm? ...25 mm? // AWG 16 - 4
Dati di collegamento conduttori flessibili Capacité de raccordement flexible 1,5mm?...16 mm?// AWG 16 - 6
2 conduttori di sezione identica rigidi 2 conducteurs rigides de méme section 1mm?...6 mm?//AWG 18- 10

2 conduttori di sezione identica flessibili 2 conducteurs souples de méme section 1mm?...4mm?// AWG 18 - 12
Lunghezza di spelatura Longueur a dénuder 14 mm

Coppia Couple 2,5Nm...3Nm

Accessori/ tipo / cod. art. Accessoires / Type / Référence.

Piastra terminale / D-UT 16 / 3047206 Flasque d'extrémité / D-UT 16 / 3047206
Cacciavite / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066 Tournevis / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066
Supporti terminali / CLIPFIX 35-5 / 3022276 Butée / CLIPFIX 35-5 /3022276
Supporti terminali / CLIPFIX 35/ 3022218 Butée / CLIPFIX 35 /3022218

Ponticello a innesto / FBS 2-12 /3005950 Pont enfichable / FBS 2-12 /3005950 73,5A/16 mm © Phoenix Contact 2023
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Informazioni aggiuntive

4 Certificato di conformita
L'attestato di conformita e riportato nell'area di download nella categoria Dichiara-
zione del produttore.
| seguenti organismi notificati attestano la conformita con le singole direttive in vi-

gore:

DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Certificati validi / certificato di esame del tipo UE

Informations complémentaires

4 Certificat de conformité
Le certificat de conformité se trouve dans la zone de téléchargement, dans la ca-
tégorie Déclaration du fabricant.
Les points notifiés suivants attestent de la conformité avec les directives en vi-

gueur :

DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Certificats valides / certificats d'essai de type (UE)

Omologazio- | Paese / Re- | Organismo notificato/ di | N. certificato/n. file
ni gione approvazione
ATEX Europa DEKRA Certifikation KEMA 04 ATEX 2048 U
B.V.
IECEx Internazio- | DEKRA Certifikation IECEx KEM 06.0027 U
nale B.V.
INMETRO | Brasile DNV DNV 20.0034 U
CCC Cina SiTiiAs 2020322313000622
UKEX Regno Unito | DEKRA Ceritification UK | DEKRA 21UKEX0304U
Ltd.
uL USA/Cana- UL E 192998
da

6 Dati tecnici / requisiti ai sensi degli standard UL e CSA

Per I'applicazione nell'’America del Nord valgono le presenti istruzioni per
l'installazione con i seguenti complementi:

USR: UL 60079-0, edizione 4/UL 60079-7, edizione 2
CNR: CAN/CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Tensione V 600

Max. corrente di carico |85

A

Sezioni del conduttore | Conduttori in rame rigidi e flessibili AWG 16-4
collegabili
Tipo di connessione Factory and field wiring
dei conduttori
Marcatura USR:Class |, Zone |, AEx e IIC Gb/ CNR: Ex e IIC Gb

6.1 Condizioni di accettazione

L'idoneita dei mezzi di montaggio e del tipo di montaggio deve essere determinata
nell'applicazione finale.

| cavi di collegamento ai morsetti devono essere correttamente isolati per le ten-
sioni esistenti. La distanza fra I'isolamento del conduttore e il metallo del punto di
connessione non deve superare 1 mm (vedere la lunghezza del tratto da spelare).
Durante I'esercizio, i morsetti componibili non devono essere usati a una tempera-
tura ambiente minore di -60 °C e maggiore di +110 °C.

I morsetti componibili sono stati valutati per I'uso in una custodia con un requisito
minimo di IP54. Deve essere tenuta in considerazione l'idoneita della custodia per
I'applicazione finale per la maggiore sicurezza.

| punti di connessione per gli attacchi esterni di questi morsetti componibili sono
stati valutati secondo la ANSI/UL 486E "Equipment Wiring Terminals for Use with
Aluminium and/or Copper Conductors". L'idoneita dei punti di connessione deve
essere determinata durante I'accettazione finale.

Rispettare le distanze di isolamento in aria e le linee di fuga tra i componenti nudi
sotto tensione con potenziali diversi nell'applicazione finale.

Mediante una prova di riscaldamento nell'applicazione finale bisogna confermare
l'idoneita dei morsetti.

Nel caso di uso in cassette di connessione e collegamento, devono essere tenute
in considerazione le prescrizioni di montaggio e installazione stabilite.

7 Avvertenze di sicurezza

Attenzione: Fare attenzione alle avvertenze di sicurezza generali. Esse
sono disponibili nell'area download alla categoria Avvertenza di sicurezza.

@ Documento valido per tutte le varianti di colori!

Homologa- |Pays/région |Organisme notifié / or- | N° de certificat/de fichier

tions ganisme d'agrément

ATEX Europe DEKRA Certifikation KEMA 04 ATEX 2048 U

B.V.

IECEx Internatio- DEKRA Certifikation IECEx KEM 06.0027 U
nales B.V.

INMETRO | Brésil DNV DNV 20.0034 U

CCC Chine SiTiiAs 2020322313000622

UKEX Royaume- DEKRA Ceritification UK | DEKRA 21UKEX0304U
Uni Ltd.

uL USA/Cana- |UL E 192998
da

6 Caractéristiques/exigences techniques selon les normes UL
et CSA

Pour |'utilisation en Amérique du Nord, ces instructions de montage s'ap-
@ pliquent complétées des mentions suivantes :

USR: UL 60079-0, 4éme édition/UL 60079-7, 2éme édition
CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Tension V 600

Courant de charge 85

max. A

Sections de conduc- | AWG 16-4 fils en cuivre rigides et souples
teurs raccordables

Technologie de rac- Factory and field wiring

cordement des

conducteurs

Marquage USR:Class |, Zone |, AEx e IIC Gb/ CNR: Ex e lIC Gb

6.1 Conditions d'acceptation

L'adéquation des dispositifs de montage et du type de montage utilisés doit étre
constatée lors de ['utilisation finale.

Les cables de raccordement doivent étre isolés conformément aux tensions
concernées au niveau des blocs de jonction. L'espace entre l'isolation de conduc-
teur et le métal du point de connexion ne doit pas excéder 1 mm (voir la longueur
a dénuder).

Pendant le service, il est interdit d'utiliser les blocs de jonction dans des zones ou
la température ambiante est inférieure a -60 °C ou supérieure a +110 °C.

Les blocs de jonction ont été jugés aptes a étre utilisés dans un boitier avec indice
de protection minimum IP54. L'aptitude du boitier a étre utilisé au final dans des
applications a sécurité accrue doit étre prise en compte.

Les points de connexion destinés aux raccordements extérieurs de ces blocs de
jonction ont été évalués conformément a lanorme ANSI/UL 486E « Equipment Wi-
ring Terminals for Use with Aluminium and/or Copper Conductors ». L'adéquation
des points de connexion doit étre établie dans l'inspection finale.

Les distances dans I'air et les lignes de fuite entre les pieces nues sous tension
présentant des potentiels différents doivent étre respectées dans I'application fi-
nale.

Un essai d'échauffement effectué dans le cadre de I'utilisation finale sert a confir-
mer l'adéquation des blocs de jonction.

En cas d'utilisation dans des boites de dérivation et de raccordement, respecter
les consigne de montage et d'installation.

7 Consignes de sécurité

Important : Tenir compte des consignes de sécurité générales. Celles-ci
sont disponibles dans la zone de téléchargement sous la catégorie
Consigne de sécurité.

Ii‘ Document valable pour toutes les variantes de couleur !

© Phoenix Contact 2023
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PHGNI Phoenix Contact GmbH & Co. KG
FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany

Patlama riski bulunan alanlarla kullaniimak tizere vidal Borne de paso con conexion por tornillo para el empleo _CON'I'ACI' Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300
baglantiya sahip gecis klemensi en zonas Ex phoenixcontact.com MNR 01017849 - 01 2023-02-24
ES Instrucciones de montaje para el técnico electricista

Klemens, kablaj alanlarindaki "eb", "ec", "nA" veya "i" tipi korumaya sahip bakir tel-

El borne esta pensado para la conexién de cables de cobre en salas de conexio-

lerin baglantisi ve birlestirimesi iin tasarlanmistir. nes con los tipos de proteccion contra la ignicion "eb", "ec" o "nA". TR Kalifiye elektrik personeli icin montaj talimatiari
1 Montaj talimatlari, Artinlmig giivenlik "e" 1 Indicaciones de instalacion, seguridad aumentada "e"
Klemens, uygun ve bu tipte koruma i¢in test edilmis bir muhafazanin igine monte El borne debe instalarse en una carcasa que sea adecuada para el grado de pro-
edilmelidir. Koruma tipine bagl olarak, muhafazanin agagidaki gereklilikleri karsi- teccion frente a inflamacion. Dependiendo del grado de proteccion frente a infla- UT 16 3044199
lamasi gerekir: macion, la carcasa debe cumplir estos requisitos:
- Yanici gazlar: IEC/EN 60079-0 ve IEC/EN 60079-7 - Gases inflamables: IEC/EN 60079-0 y IEC/EN 60079-7
- Yanici toz: IEC/EN 60079-0 ve IEC/EN 60079-31 - Polvo inflamable: IEC/EN 60079-0 y IEC/EN 60079-31
Baska seri ve boyutlara sahip klemensler ve diger onayl komponentler sirali halde En caso de una concatenacion de bornes para carril de otras series y tamafios, asi
diziliyorken, hava araliklarina ve creepage mesafelerine uyuldugundan emin olun. como de otros componentes certificados, asegurese de que se respetan las lineas
Klemensi sicaklik sinifi T6 olan ekipmanlarin (ér. sube veya gikis kutularinin) igine reglamentarias de aislamiento y fuga.
takabilirsiniz. Anma degerlerine bagl kalinmalidir. Kurulum konumundaki ortam si- La borna puede emplearse en equipamientos con la clase de temperatura T6
cakhdi +40°C'yi asmamalidir. Klemens ayrica, sicaklik sinifi T1 - T5 arasi ekipman- (p. ej. cajas de ramificacion o conexion). Para ello deben respetarse los valores de
larin igine de takilabilir. Sicaklik siniflan T1 - T4 arasi uygulamalar igin, izolasyon dimensionamiento. La temperatura ambiente en el lugar de instalacién no debe
pargalarindaki maksimum izin verilebilir calisma sicakligi ile uyumlulugu dogrulayin superar +40 °C. La borna también puede emplearse en equipamientos con las cla-
(bkz. Teknik Veriler, "Kurulum sicaklik araligi"). ses de temperatura T1 a T5. Para aplicaciones en las clases de temperatura T1 a
. o T4, respete la temperatura de empleo méaxima en las piezas aislantes (ver los

2 Montaj ve baglanti datos técnicos en "Rango de temperatura de empleo").
2.1 DIN rayina montaj
Klemensleri bir uygun DIN rayina yerlestirin. Optik veya elektriksel izolasyon igin, 2 Montar y conectar
klemenslerin arasina ayirma plakalari veya kapaklar yerlestirilebilir. Klemensler si- 2.1 Montaje sobre carril
ralar halinde dlizenleniyorsa, muhafazanin agik yarisi bulunan u¢ klemensi karsilik Encaje las bornas en el carril DIN correspondiente. Para la separacion 6ptica o
gelen kapakla kapatin. Klemens seridi eger blkilmeye, kaymaya veya diger serti- eléctrica pueden emplearse placas separadoras o tapas entre las bornas. Para
fikal bilesenler tarafindan hareket ettirimeye karsi koruma altina alinmamis ise, instalar bornas yuxtapuestas, coloque la tapa correspondiente en la borna final
belirtilen tipte durduruculardan (bkz. aksesuarlar) biri ile her iki tarafindan sabitlen- con el lado de la carcasa abierto. Si el regletero de bornas no esta asegurado con-
melidir. Aksesuarlari takarken, birlikte saglanan 6rnegi dikkate alin. ([2]) tra el giro, el deslizamiento o el desplazamiento a través de otros componentes au-

Not: Klemensleri diger sertifikall bilesenler ile sabitlerken, hava kleransla- torizados, es necesario fijarlo a ambos lados con uno de los soportes finales men-
@ rina ve krepaj mesafelerine uyuldugundan emin olun. cionados (gonsulte los accesorios). Para el montaje de los accesorios, siga el CLPFIX 35 uT % EBS 2-12 D-UT 16
2.2 Képriilerin kullanimi ejemplo adjunto. ([2)
Ayni potansiyele sahip klemens gruplari olusturmak igin, klemensleri birbirlerine @ IMR{ORT#}NTE.den caso d'e fuac(;on de bornas p?ra lcar:[l con gtrc;s comgp- / CLIPFIX 35-5
baglayn. Bunu yapmak igin, bir gegmeli kipriiyii (FBS...) gidebildigi kadar klemen- {‘:n“cgssﬂg‘;rl'szlgrg:nsz%”a'ﬁze € que se respetan fas lineas de fuga y dis- NS 35
sin fonksiyon kanalinin igine yerlestirin. Ikili fonksiyon kanalina sahip klemensler, :
esnek bir zincir kdpriisiiniin uygulanmasi igin de ayni sekilde kullanilabilir. 2.2 Empleo de puentes ) ) .

ACIKLAMA: Koprii kullanirken maksimum nominal akimlara uyun (bkz. tek- Para f°r”.‘ar grupos de bomes del mismo potencial, es posnble conectar bornes
(D nik veriler)! para carril unos con otros. Para eIIo_, introduzca a presion un puente enchufable

. (FBS...) hasta el tope en el foso funcional de los bornes. De la misma manera, para

2.3 Indirici kdprilerin kullanimi bornes para carril con foso funcional doble es posible realizar un puenteado flexi-
Indirgeyici képrilerin kullanimina yénelik teknik veriler (RB . . . ) talep Gizerine sag- ble en cadena.
lanur. IMPORTANTE: Cuando se empleen los puentes se deben tener en cuenta
2.4 lletkenlerin baglanmasi las corrientes asignadas maximas, ver los datos técnicos.
lletkenleri belirtilen uzunlukta soyun (bkz. teknik veriler). Cok telli iletkenlere yik- 2.3 Utilizacién de puentes reductores
sUk takilabilir. YuksuUkleri sikma pensesi kullanarak sikin ve DIN 46228 Bolim 4 da- P-uede obtener los daﬁos técnicos para la utilizacién de puentes reductores (
hilindeki test gereksinimlerinin kargilanmasini giivence altina alin. Bakir yiikstikle- RB bai did P P
rin uzunlugu ile belirtilen kablo soyma uzunlugu birbirine esit olmalidir. lletkeni ( - - -) bajo pedido.
baglanti noktasina son noktaya kadar sokun. Baglanti noktasinin vidasini sikilayin 2.4 Conexi6n de los conductores
(alet tavsiyesi igin aksesuarlara bakin); belirtilen tork arali§ina uyun. Pele los conductores en la longitud indicada (véanse los datos técnicos). En los

Tavsiye edilir: Kullaniimayan baglanti noktalarindakiler de dahil olmak tizere tim
vidalari sikin.

3 Daha fazla bilgi i¢in, bkz. Sayfa 2

Uygunluk sertifikasi

Gegerli sertifikalar / AB tipi test sertifikalari ve muayene sertifikalar
Genel guvenlik notlari igin referans

conductores flexibles pueden instalarse punteras. Engarce las punteras con una
pinza de crimpado y asegurese de que se cumplen los requisitos de pruebas de
acuerdo con DIN 46228 parte 4. La longitud de los casquillos de cobre debe co-
rresponderse con la longitud de pelado indicada de los conductores. Introduzca el
cable en el punto de embornaje hasta el tope. Apriete el tornillo del punto de em-
bornaje (ver accesorios para recomendacion de herramienta); respete el rango de
pares indicado.

Recomendacién: apriete todos los tornillos, incluso los de los puntos de embor-
naje no ocupados.

3 Para mas informacion, véase la pagina 2
Certificado de conformidad

Certificados validos / certificados de examen de tipo (EU)
Referencia a las indicaciones generales de seguridad

Teknik veriler

Teknik veriler

Datos técnicos

Ex & © N HIEEE O x

Urlin Gzerindeki markalama

Marcado en el producto

& 112GD Exeb IIC Gb

Caligma sicaklik araligi Margen de temperatura de empleo -60°C...110°C
Nominal izolasyon gerilimi Tension de aislamiento de dimensionamiento 630V

Nominal gerilim Tensién de dimensionamiento 690V

- kopr ile képrilemek igin - para puentear con puente 690V

Sicaklik artisi Aumento de temperatura 40K (80,5 A716 mm?)
Hacim direnci Resistencia de contacto 0,16 mQ

Nominal akim Corriente asignada 735A

Maksimum yiik akimi Corriente de carga maxima 89,5A

Baglanti |

Capacidad de conexién

Nominal kesit alani

Seccién de dimensionamiento

16 mm?® // AWG 6

1,5mm?...25 mm?// AWG 16 - 4
1,5mm?...16 mm?// AWG 16 - 6
1mm?...6 mm?// AWG 18 - 10

Baglanti kapasitesi, sabit
Baglanti kapasitesi,esnek
Ayni kesit alanli 2 iletken, tek damarli

Capacidad de conexion, cable rigido
Capacidad de conexion, cable flexible
2 conductores con la misma seccion, rigidos

ayni kesit alanli 2 iletken, cok damarli 2 conductores con la misma seccion, flexibles 1mm?...4mm?// AWG 18 - 12

Kablo soyma uzunlugu Longitud a desaisl. 14 mm

Tork Par 2,5Nm...3Nm

Aksesuarlar / Tip / Uriin No. Accesorios / tipo / cédigo

Kapak / D-UT 16 / 3047206 Tapa final / D-UT 16 / 3047206

Tornavida / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066 Destornillador / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066

Durdurucu / CLIPFIX 35-5 / 3022276 Soporte final / CLIPFIX 35-5 / 3022276

Durdurucu / CLIPFIX 35 /3022218 Soporte final / CLIPFIX 35 /3022218

Gecmeli kdprii / FBS 2-12/3005950 Puente enchufable / FBS 2-12 /3005950 735A716 mm? © Phoenix Contact 2023




TURKCE ESPANOL

Ek bilgiler

4 Uygunluk Tasdiki i

Uygunluk onayini, indirilenler alanindaki Uretici Beyani kategorisi altinda bulabilir-
siniz.

Asagidaki onayli kuruluslar, ilgili gegerli direktiflere uygunlugu onaylar:

Informacion adicional

4 Certificado de conformidad

El certificado de conformidad se encuentra disponible en el area de descargas, en
la categoria "Declaracion del fabricante".

Los siguientes organismos notificados certifican la conformidad con las respecti-

DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Gegerli sertifikalar / AB tipi test sertifikalari ve muayene serti-

vas directivas aplicables:

DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Certificados validos / certificados de examen de tipo (EU)

fikalari

Onaylar Ulke / bélge | Onaylanmis kurum / Sertifika no./ dosya no.
onay kurumu

ATEX Avrupa DEKRA Certifikation KEMA 04 ATEX 2048 U
B.V.

IECEx Uluslararasi | DEKRA Certifikation IECEx KEM 06.0027 U

INMETRO | Brezilya DNV DNV 20.0034 U

CCC Cin SiTiiAs 2020322313000622

UKEX ingiltere DEKRA Ceritification UK | DEKRA 21UKEX0304U
Ltd.

UL ABD/Kana- |UL E 192998

da

6 UL ve CSA standartlari uyarinca teknik veriler/gereklilikler

Kuzey Amerika'daki uygulamalar igin, bu montaj talimatlar asagidaki ilave-
ler ile birlikte gegerlidir:

USR: UL 60079-0, dérdiincii strim/UL 60079-7, ikinci strim
CNR: CAN/CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
GerilimV 600

Maksimum yik akimi A | 85

Baglanmasina izin ve- | AWG 16-4 tek telli ve ¢ok telli bakir iletkenler
rilen iletken kesitleri

iletken baglanti yonte- | Factory and field wiring
mi

Markalama USR:Class |, Zone |, AEx e IIC Gb/ CNR: Ex e lIC Gb

6.1 Kabul kriterleri

Montaj ekipmaninin ve montaj ydnteminin uygunlugu, u¢ uygulamada degerlendi-
rilmelidir.

Klemenslerdeki baglanti kablolari, gerilimler igin yeterince izolasyonlu olmalidir.
iletken izolasyonu ile baglanti noktasinin metali arasindaki klerans, 1 mm'yi aga-
maz (bkz. kablo soyma uzunlugu).

Isletim sirasinda, klemensler -60 °C'den disUk veya +110 °C'den yiksek bir ortam
sicakliginda kullanilamaz.

Klemensler, minimum IP54 gerekliliklerini karsilayan bir muhafaza igerisinde kulla-
nilmak i¢in onaylanmistir. U¢ uygulama icin muhafazanin uygunlugu ayrica, artiril-
mis glivenlik bakimindan da irdelenmelidir.

Bu klemenslerin harici baglantilarina yonelik baglanti noktalarn, ANSI/UL 486E
"Aliminyum ve/veya Bakir iletkenler ile Kullanmak igin Ekipman Kablaj Klemens-
leri" uyarinca onaylidir. Baglanti noktalarinin uygunlugu, nihai kabul sirasinda de-
gerlendiriimelidir.

Farkli potansiyellere sahip gerilim altindaki ¢iplak pargalar arasindaki hava kle-
ranslari ve krepaj mesafeleri, u¢ uygulamada dikkate alinmaldir.

Klemenslerin uygunlugu, ug uygulamada sicaklik-yiikseltme testine tabi tutularak
onaylanmalidir.

Eger baglanti ve ¢ikis kutulari icinde kullaniliyorsa, tanimlanmig tasarim ve kurulum
yonergeleri dikkate alinmalidir.

7 Givenlik notlarn

NOT: Genel giivenlik notlarina uyun. Bu belge, indirilenler alanindaki "Gi-
@ venlik noklan" kategorisi altindan indirilebilir.

@ Dékiman tim renk versiyonlari igin gecerlidir!

Homologa- | Pais/regiéon | Organismo notificado/ | N.2 de certificado/n.© de
ciones organismo de homolo- | expediente
gacion
ATEX Europa DEKRA Certifikation KEMA 04 ATEX 2048 U
B.V.
IECEx Internacional | DEKRA Certifikation IECEx KEM 06.0027 U
B.V.
INMETRO | Brasil DNV DNV 20.0034 U
Cccc China SiTiiAs 2020322313000622
UKEX Reino Unido | DEKRA Ceritification UK | DEKRA 21UKEX0304U
Ltd.
uL EE.UU./Ca- |UL E 192998
nada

6 Datos técnicos / requisitos conforme a los estandares UL y
CSA

Para la aplicaciéon en América del Norte son validas estas instrucciones de
instalacion con las siguientes adiciones:

USR: Edicion UL 60079-0,4/Edicion UL 60079-7,2

CNR: CAN/ CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
TensionV 600

Corriente de carga 85

max. A

Seccién de cable co- | AWG 16-4 conductor de cobre rigido y flexible
nectable
Tipo de conexion del | Factory and field wiring
conductor
Marcado USR: Class |, Zone |, AEx e [IC Gb/ CNR: Ex e lIC Gb

6.1 Condiciones de aceptacion

La idoneidad del material de montaje y de la clase de montaje debe determinarla
la aplicacion final.

Los cables de conexion en las bornas deben estar aislados adecuadamente a las
tensiones. La distancia entre el aislamiento del cable y el metal del punto de em-
bornaje no debe exceder de 1 mm (ver la longitud de pelado).

Durante el funcionamiento, las bornas para carril no deben utilizarse a una tempe-
ratura ambiente inferior a -60 °C ni superior a +110 °C.

Las bornas para carril han sido evaluadas para la utilizaciéon en una carcasa con
un requisito minimo de IP54. Se debe prestar atencion a laidoneidad de la carcasa
para la aplicacion final para la seguridad elevada.

Los puntos de embornaje para conexiones exteriores de estas bornas para carril
han sido evaluados conforme a la norma ANSI/UL 486E "Equipment Wiring Ter-
minals for Use with Aluminium and/or Copper Conductors". La idoneidad de los
puntos de embornaje debe determinarla la inspeccion final.

Las lineas de fuga y distancias de aislamiento en aire entre las partes activas des-
nudas con diferentes potenciales deben tenerse en cuenta en la aplicacion final.
La idoneidad de las bornas debe confirmarse mediante una verificacién de calen-
tamiento en la aplicacién final.

En caso de utilizacion en cajas de conexion se deben tener en cuenta las especi-
ficaciones en cuanto a estructura e instalacion.

7 Indicaciones de seguridad

IMPORTANTE: tenga en cuenta las indicaciones de seguridad generales.
Estas pueden descargarse en el area de descargas, en la categoria "Indi-
caciones de seguridad".

@ iEste documento es valido para todas las variantes de color!

© Phoenix Contact 2023



POLSKI PYCCHHWUH

Ztaczka szynowa przepustowa z potgczeniem srubo-
wym do zastosowania w obszarach zagrozonych wybu-
chem

Ztgczka szynowa jest przeznaczona do przytgczania i tgczenia przewodéw mie-
dzianych w przedziatach przytagczeniowych z typami ochrony przeciwwybuchowej
~eb”, ,ec” lub ,nA”.

1 Uwagi dotyczace instalacji Podwyzszone bezpieczenstwo ,.e”
Ztgczka szynowa musi zosta¢ wbudowana w obudowie spetniajgcej wymagania
ochrony przed zaptonem. W zaleznosci od rodzaju ochrony przed zaptonem obu-
dowa musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- gazy palne: IEC/EN 60079-0 i IEC/EN 60079-7

- pyty palne: IEC/EN 60079-0 i IEC/EN 60079-31

W przypadku tgczenia w szereg ztgczek szynowych innych serii i rozmiaréw oraz
innych zatwierdzonych komponentéw nalezy zadbaé¢ o zachowanie wymaganych
odstepéw izolacyjnych w powietrzu i po powierzchni.

Ztaczke szynowa wolno stosowac w wyposazeniu (np. skrzynkach odgateznych i
przytaczowych) o klasie temperatur T6. Zachowywac przy tym wartosci znamio-
nowe. Temperatura otoczenia w miejscu montazu moze wynosi¢ maksymalnie
+40 °C. Ztaczke szynowg wolno stosowaé rowniez w wyposazeniu o klasie tem-
peratury od T1 do T5. W przypadku zastosowan w klasach temperaturod T1 do T4
zachowaé maksymalng dopuszczalng temperature robocza przy czeéciach izolo-
wanych (patrz dane techniczne ,Zakres temperatury roboczej”).

2 Montaz i przytaczanie

2.1 Montaz na szynie nosnej

Zatrzasna¢ ztgczki szynowe na odpowiedniej szynie DIN. Do separacji optycznej
lub elektrycznej pomigdzy ztagczkami szynowymi mozna zastosowacé ptytki dzie-
lace lub ptytki koricowe. W przypadku taczenia ztaczek szynowych w szereg na
koncowa ztgczke szynowg z otwartg strong obudowy nalezy zatozy¢ odpowiednig
ptytke koricowa. Jesli listwa ze ztgczkami nie jest zabezpieczona przed skrece-
niem, zsunigciem lub przesunigciem za pomoca innych atestowanych komponen-
téw, woéwczas nalezy jg zamocowac z obu stron jednym z zalecanych trzymaczy
koncowych (patrz akcesoria). Podczas montazu akcesoriéw nalezy kierowaé sig
umieszczonym obok przyktadem. ([2])

Uwaga:w przypadku fgczenia ztgczek szynowych z innymi zatwierdzonymi
komponentami nalezy zadbac¢ o zachowanie wymaganych odstepoéw izola-
cyjnych powietrznych i powierzchniowych.

2.2 Zastosowanie mostkow

W razie potrzeby mozna potgczy¢ zgdang ilos¢ biegunéw, aby utworzy¢ grupy ztg-
czek szynowych o tym samym potencjale. W tym celu wcisng¢ do oporu zworke
(FBS...) do gniazda funkcyjnego ztaczek szynowych. W ten sam sposéb w przy-
padku ztaczek szynowych za pomoca podwdjnych gniazd funkcyjnych mozna wy-
kona¢ elastyczne mostkowanie taficuchowe.

UWAGA: W przypadku zastosowania mostkdw nalezy przestrzegaé ograni-
@ czen maksymalnych pradéw znamionowych, patrz dane techniczne!

2.3 Zastosowanie mostkéw redukcyjnych

Dane techniczne dotyczace stosowania mostkéw redukcyjnych (RB.. .. ) do-
stepne na zapytanie.

2.4 Przytaczanie przewodow

Zdjac izolacje z przewodéw na podanej dtugosci (patrz dane techniczne). Na prze-
wodach typu linka mozna zastosowac tulejki. Zacisnaé tulejki praska zaciskowg i
upewnic sig, ze spetnione zostaty wymagania w zakresie kontroli wg DIN 46228,
cze$¢ 4. Dlugos¢ tulejek miedzianych musi by¢ zgodna z podang ditugoscia zdej-
mowania izolacji z przewodéw. Wprowadzi¢ przewéd do oporu w punkt potacze-
niowy. Dokreci¢ $rube punktu potaczeniowego (zalecane narzedzie - patrz akce-
soria) podanym momentem.

Zalecenie: dokreci¢ wszystkie $ruby, takze $ruby niezajetych punktéw potgczenio-
wych.

3 Wiecej informaciji na stronie 2

Swiadectwo zgodnosci

Obowiazujace certyfikaty / (UE-) certyfikaty badania typu
Odniesienie do ogdlnych uwag dotyczacych bezpieczenstwa

I'Ipoxop,HaH RJieMMa ¢ BUHTOBbIM 3atMMOM AJ17 npume-
HeHUA BO B3PbIBOONACHbIX 30HaX

Hnemma 1A NOAKNIOYEHNUA U COEANHEHUA MEfHbIX MPOBOAHUKOB B KIEMMHbIX
KOpoGKax C BUAOM B3pbIBO3aLLWThI ,eb“, ,ec” uan ,nA*“

1 YasaHnuAa no moHTaxy lMoBbilieHHana 6e3onacHocTb "e"
Hnemmy Heo6xoa1MO BCTPOUTB B KOPNYC, NPpeAHa3HauYeHHbIM ANA aToro Buaa
B3pbIBO3ALLMTHI. B 3aBrcuMmocTH OT Bu1a B3pbIBO3aLLNUTblI KOPMYC AO/KEH OTBE-
4aTb cregyroumm TpeGOBaHVIHMZ

- roptoune rasbl: MOK/EN 60079-0 1 MOK/EN 60079-7

- roptoyas nbinb: MOK 60079-0 1 MOK/EN 60079-31

Mpu nocneaoBaTeNbHOM COEANHEHNM C 3NEKTPOTEXHUYECKUMM KEMMaMK Apy-
FMX Cepuii U pa3mMepoB, a TaKKe APYrMMU pa3peLLeHHbIMU KOMMOHEHTaMM ce-
AVTb 3a TEM, YTOObI CO6I1PO[J,aJ1VICb HeO6X0[J,MMbIe BO34yLUHbIE 3a30pbl 1 NYyTH
YTEYKU.

HKnemmy paspellaeTca UCno/b30BaTh B 31EKTPOOGOPYAOBAHN C TeMnepaTyp-
HbIM Knaccom T6 (Hanpumep, 0TBETBUTE/IbHbIE UM COEANHNUTENbHbBIE KOPOBKM).
Mpu aToMm cobntoaaTh pacyeTHble NapameTpbl. Ha MecTe MOHTama Temneparypa
OKpYaloLLen cpefbl He JoMKHa npesbiwaThb +40 °C. Knemmy TaKe MOXHO 1c-
nosib30BaThb B 3/1IEKTPOOGOPYA0BAHMM C TEMNEPATYPHbIM Kaaccom oT T1 go T5.
[nA npuMeHeHWA B 91eKTPOO60PYAOBaHUM C TeMNepaTypHbIM Knaccom oT T1 go
T4 cobnogaTb MaKCHMaNbHO pa3peLleHHYI0 IKCMyaTalMoHHYI0 TemnepaTypy
Ha AeTanax u3onAumM (CM. TEXHUYECKUE XapaKTepuCTUKK "nanasoH paboumx
Temnepatyp").

2 MoHTa¥ 1 nopgK/lo4eHne

2.1 YcTaHOBKa Ha MOHTaMHOW peiiKe

3adurKcrpoBaTh 3allesIKaMu KJIeMMbl Ha COOTBETCTBYIOLLEN MOHTaXKHOM peiKe.
[inA oNTUYECKOro MM 3NEKTPUYECKOro pasbeUHEHNA NCMOb30BaTb MEXAY
KeMMaMu pasfenTebHble NIacTUHbI AW KpbilKKW. Mpu nocnefoBaTenbHOM
COefIMHEHUM KNIEMM CHabMTb KOHEYHYHO KIEMMY C OTKPbITOM CTOPOHOM Kopryca
COOTBETCTBYIOLLEN KPbILLKOW. EC/IM KieMMHas nnaHKa He hUKCUpYEeTCs ApyriMm
CepTUPULMPOBAHHBIMM IeTaNAMM OT NPOBOPAYMBAHUA, COCKa/Ib3bIBAHUSA UK
cMeLleHuWs, ee cnefyeT 3a(UKCMpoBaTh C ABYX CTOPOH OfHWUM M3 Ha3BaHHbIX
KOHLEBbIX iepwaTenei (CM. NnpuHaaiexHocTh). Mpn MoHTame NpuHagIeHo-
CTei cnefoBaTh MHCTPYKLMAM COrIACHO PACMOIOMEHHOMY PALOM PUCYHKY. ([2])

BHumaHue! MNpu hrKcaumm aneKTpoTEXHUHECKUX KIEMM C APYrMMU pas-
PeLleHHbIMX KOMMOHEHTaMu CNeuTb 3a TeM, YTOGbI Co60[anMCh HEe06-
XOAMMble BO3/YLUHbIE 3a30Pbl U NYTU YTEUKM.

2.2 TpumeHeHUe nepemblyeK

YT106bI OﬁpaBOBaTb rpynnbl K1€éMM OAMHaKOBOro nNoTeHuymana, MoXHo coean-
HUTb MeXAy cobown BNIEKTPOTEXHNYECKNE K/IEMMbI. A}'Iﬂ 3TOro BAaBuTb nepe-
MbluKy (FBS...) fo ynopa B pyHKUMOHaNbHOE THE3A0 KAeMM. TakuM e o6pa3om
[ANA 3NEKTPOTEXHUYECKMX KNEMM C ABOMHBLIM YHKLMOHANbHBIM THE3L0M MOXHO
peann3oBaThb TMGKOE COEANHEHNE CMEMHbIX KNEMM.

NPEAYNPEXAEHMUE: MNpun ncnonb3oBaHnn nepemMbl4eK HE06X0ANMOo
@ Y4nUTbIBaTb MaKCMMaibHble paboune TOKM, CM. TEXHUHECKWE AaHHble!

2.3 TMMpumeHeHUe NnepeMbl4eK NepexoaHOro ceyeHna
TexHUYEeCK1e XapaKTePUCTUKM MO MPUMEHEHWMIO MepeMbIYEK NEPEXOAHOTO ceve-
HMA (RB . . . ) MOXHO NOY4MTL MO 3anpocy.

2.4 TMopKnioveHne NpoBOAOB

YaanuTb U30NALMIO NPOBOAA HA YKa3aHHYIO JJINHY (CM. TEXHUYECKUe XapaKTe-
pUCTUKM). TMBKKWe NpoBoAa MOTYT 6bITb OCHALLEHbI KabelbHbIMW HAKOHEYHU-
Kamu. OGHUMHBIMU KNelamm Npon3BeCTM 06XKNM KabeslbHbIX HAKOHEYHUKOB U
y6eanTbCA, YTO COBNI0AEHbI TPE6OBAHMA K NPOBEAEHUIO UCTbITAHUIA COrIacHO
DIN 46228 yacTb 4. JiMHa MeHbIX HAKOHEYHUKOB 0/IHHa COOTBETCTBOBATL
YKa3aHHOM J/INHE CHATMA M30ALMM C NPOBOJHMKA. BCTaBbTe NPOBOAHMK B
TOYKY NOAKIOYEHMA A0 yropa. MPUKPYTUTb BUHT TOUYKM NOAKIOYEHNA (DEKOMEH-
[auuu Mo MHCTPYMEHTY cM. "MpUHAANEKHOCTH"), yuUTbIBaTb YKa3aHHbIM Auana-
30H MOMEHTA 3aTAKKH.

PeKxomeHaaumA: 3aTAHYTb BCE BUHTbI, B TOM YUC/IE M HA HE3AHATbIX TOYKaX noga-
KIIOYEHHA.

3 [JononHutenbHaa MHhOpMaLUa, CM. CTp. 2
CBUAETENLCTBO O COOTBETCTBUN

[JevictBytowme ceptudurkatel / (EC) cepTuduKaThl 06 yTBEPHASHAM TUNA
Ccbl/lKa Ha o6Lue YKa3aH1sA No TEXHUKE 6e30MacHoCTH

Dane techniczne TexHUYeCKHe XapaKTePUCTUKHU

Dane techniczne

TexHuuyeckue XapaKTepUCTUKHU

Ex & © RN HIEEE O x
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RU MHCTPYKUMA NO yCTaHOBKE AJ/1A 3/IEKTPOTEXHMYECKOro cneynanucTta
PL Instrukcja montazu dla osoby wykwalifikowanej w zakresie elektrotechniki
UT 16 3044199
CLIPFIX 35 ut 16 FBS 2-12 D-UT 16
/ CLIPFIX 35-5
NS 35

Oznaczenie na produkcie

MapKu1poBKa Ha usgenmmn

& 112GD Exeb IIC Gb

Zakres temperatur roboczych [lnanasoH pabo4nx Temnepatyp -60°C ...110°C
Znamionowe napigcie izolacji PacuyeTHoe HanpsmeHWe U30naunm 630V

Napigcie znamionowe PacueTHoe HanpsxeHne 690V

- dla mostkowania mostkiem - MPY NepeMblKaH!M NepPeMbIYKOM 690V

Wzrost temperatury lNoBblLLeHWe TeMnepaTypbl 40K (80,5 A7/16 mm?)
Opor przejscia MpoxoaHoe conpoTuBaeHUe 0,16 mQ

Prad znamionowy PacyeTHbIM TOK 735A

Maksymalny prad obcigzenia MaKcuManbHbIV TOK Harpy3sKu 89,5A

Przytaczane przewody

Bo3momHoCTH NOAKNKYEeHUA

Przekroj znamionowy

PacueTHoe ceyeHve

16 mm?® // AWG 6

Zdolnos¢ przytgczeniowa sztywne

BoamoxHoCTH NOAKN0YEHUA, eCTKNUe NPOBOAHNKN

1,5mm?...25 mm?// AWG 16 - 4

Zdolnos¢ przytgczeniowa gigtkie

BoamoxHoCcTH NoAKNKYeHnA, rMéKue NPOBOAHUKK

1,5mm?...16 mm?// AWG 16 - 6

2 przewody o takim samym przekroju, sztywne

2 EeCTHUX npoBoja 04ANHaKOBOro ce4yeHua

1mm?...6 mm?// AWG 18 - 10

2 przewody o takim samym przekroju, gietkie

2 rM6KKX NpoBOfa OAMHAKOBOrO CeYeHUs

1mm?...4mm?// AWG 18 - 12

Dtugos$¢ usuwanej izolacji

[/vHa CHATWA n3onaumn

14 mm

Moment obrotowy

MOMEeHT 3aTAmK1

25Nm..3Nm

Akcesoria / typ / nr art.

MpuHapnemHocTu/Tun/apt. Ne

Pokrywa zamykajgca / D-UT 16 / 3047206

HoHueBas kpbiwka / D-UT 16 / 3047206

Wkretak / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066

OTtBepTtKa / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066

Trzymacz koficowy / CLIPFIX 35-5 / 3022276

HoHueBow ctonop / CLIPFIX 35-5/ 3022276

Trzymacz koficowy / CLIPFIX 35 /3022218

HoHueBowi ctonop / CLIPFIX 35 /3022218

Mostek wtykowy / FBS 2-12/3005950

MNepemblyka / FBS 2-12 /3005950

73,5 A716 mm?
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POLSKI PYCCHUMA

Dodatkowe informacje

4 Swiadectwo zgodnosci

Swiadectwo zgodnosci mozna znalezé w zaktadce pobierania, rubryka Deklaracja

producenta.

Nastepujace jednostki notyfikowane poswiadczaja zgodnosé z odpowiednimi dy-

rektywami:

DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Obowiagzujace certyfikaty / (UE-) certyfikaty badania typu

AononHutenbHaa uHpopmaumsa

4 CBMAeTeﬂbCTBO O COOTBETCTBUMH
CBWAETEeNbCTBO O COOTBETCTBUM HAXOAUTCA B pas/ene 3arpy3oK nog pyGpuxoin
«3anBNeH1e NPOU3BOANTENS».
CrepyioLme HOTUDULMPOBAHHBIE OPraHbl NOATBEPHAAT COOTBETCTBUE NPUME-

HUMbIM AUPEKTUBaM:

DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 [AeicTBylowme ceptudmratbl / (EC) ceptuduKratbl 06

YTBEPHAEHUU TUNA

Dopuszcze- |Kraj/region |Jednostka notyfikowa- | Nr certyfikatu / nr ref.
nia na/ certyfikacyjna
ATEX Europa DEKRA Certifikation KEMA 04 ATEX 2048 U
B.V.
IECExX Zagranica DEKRA Certifikation IECEx KEM 06.0027 U
B.V.
INMETRO | Brazylia DNV DNV 20.0034 U
CCC Chiny SiTiiAs 2020322313000622
UKEX Wielka Bry- | DEKRA Ceritification UK | DEKRA 21UKEX0304U
tania Ltd.
uL USA/Kana- UL E 192998
da

6 Dane techniczne / wymogi wg norm UL i CSA

W przypadku stosowania w Ameryce Pétnocnej oprocz niniejszej instrukciji
(D instalacji obowigzujg takze ponizsze uzupetnienia:

USR: UL 60079-0, wydanie 4 / UL 60079-7, wydanie 2
CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Napigcie V 600

Maks. prad obcigzenia | 85
A

Mozliwe do podtacze- | AWG 16-4 drut i linka, przewody miedziane
nia przekroje przewo-

dow

Rodzaj przytgcza prze- | Factory and field wiring

wodoéw

Oznakowanie USR: Class I, Zone |, AEx e IIC Gb/ CNR: Ex e [IC Gb

6.1 Warunki odbioru

Odpowiednie $rodki i spos6b montazu nalezy ustali¢ w oparciu o warunki zastoso-
wania koricowego.

Przewody przytaczeniowe na ztgczkach szynowych muszg byé zaizolowane od-
powiednio do wystgpujacych napig¢. Odstep migdzy izolacjg przewodu a czgscig
metalowg punktu potgczeniowego nie moze wynosi¢ wigcej niz 1 mm (patrz dtu-
gos¢ zaizolowania).

Ztaczki szynowe nie moga by¢ w trakcie eksploatacji stosowane w temperaturze
otoczenia nizszej niz -60°C ani wyzszej niz +110°C.

Ztgczki szynowe zostaty ocenione pod katem zastosowania w obudowie spetnia-
jacej wymogi co najmniej IP54. Nalezy ustali¢, czy obudowa ma wzmocniong bu-
dowe, odpowiednio do zastosowania koricowego.

Punkty potaczeniowe do zewnetrznych przytaczy tych ztaczek szynowych zostaty
ocenione zgodnie z ANSI/UL 486E ,,Equipment Wiring Terminals for Use with Alu-
minium and/or Copper Conductors”. Podczas odbioru koricowego nalezy spraw-
dzi¢, czy punkty potgczeniowe nadajg sie do zastosowania.

W zastosowaniu koricowym nalezy zwraca¢ uwage na odstepy izolacyjne po-
wietrzne i powierzchniowe pomigdzy odstonigtymi czesciami czynnymi o réznych
potencjatach.

Zdatnosé ztaczek szynowych do zastosowania nalezy potwierdzi¢ poprzez bada-
nie nagrzewania w warunkach zastosowania koricowego.

W przypadku stosowania w skrzynkach przytgczeniowych i potgczeniowych na-
lezy przestrzega¢ ustalonych zalecen dot. wykonania i instalacji.

7 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Uwaga: Nalezy stosowac sie do ogdlnych uwag dotyczacych bezpieczen-
@ stwa. Sg one dostgpne w zaktadce Do pobrania, w kategorii Uwagi doty-
czace bezpieczenstwa.

@ Dokument ten obowigzuje dla wszystkich wersji kolorystycznych!

Ceptuduka- | CTpaHa/ pe- | HasHaueHHbI1 / opraH | Ne cepTudumraTa/Ne

Thl rMOH cepTudmKaumm darina

ATEX Espona DEKRA Certifikation KEMA 04 ATEX 2048 U

B.V.

IECEX MexayHa- | DEKRA Certifikation IECEx KEM 06.0027 U
poaHble B.V.

INMETRO | Bpasunma DNV DNV 20.0034 U

CCC Hurait SiTiiAs 2020322313000622

UKEX CoeguHen- | DEKRA Ceritification UK | DEKRA 21UKEX0304U
Hoe Hopo- | Ltd.
NEBCTBO

UL CLUA/KaHa- |UL E 192998
na

6 TexHUYecKue XxapaKTepPUCTUKN/Tpe6GoBaHMA COrIacHO CTaH-
paprtam UL n CSA

Ansa npumeHennsa B CeBepHoi AMepUKe aTa UHCTPYKLUMA MO MOHTaKy AeW-
CTBYeT CO ciefyrowmnmMn 0NOJIHEHNAMMU:

USR: UL 60079-0,4-nspanne/UL 60079-7,2-u3paHve
CNR: CAN/ CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Hanpsxenve B 600

Makc. Tok Harpy3ku A | 85

Moakntouaemble ceve- | AWG 16-4 ECTKWE U TMBKME MefiHble NPoBOAa
HMA NPOBOJOB

Tuvn nogKl04eHnA Factory and field wiring
npoBoAoB
O603HaueHne USR: Class |, Zone |, AEx e IIC Gb/ CNR: Ex e IIC Gb

6.1 Ycnosua npuemku

MpUrogHOCTb MOHTaMHbBIX CPEACTB M TUMa MOHTaXKa onpesesAeTCs B KOHEYHOM
NPUMEHEHNN.

CoeanHnTeNbHbIE Kaben Ha KneMMax A0/MKHbI MMeTb A0CTaTO4HYIO0 1A Hanps-
HeHua nsonaumo. OTCTyN MEXAY U30NALMEN Kabens 1 MeTanna TOUKKU NOAKIII0-
YEHUA He JONIEH NpeBbilwaTb 1 MM (CM. [JIMHa CHATMA M301ALMK).

Henb3s aKcnnyaTMpoBaTh 3/1EKTPOTEXHUHECKUE KIEMMbI MPU OKPYHaIoLLEN
Temnepatype Huxe -60 °C u Bbiwe +110 °C.

ONIEKTPOTEXHUYECKWE K/IEMMbI UCTIbITLIBAIUCH fi/151 IPUMEHEHUA B KOPMYCe C MU~
HUMasIbHLIM TpeGoBaHneM IP54. Heo6XoAMMO y4nTbIBaTb NPUrOAHOCTL KOpryca
ANA KOHEYHOrO NPUMEHEHNA C TPE6OBAHMAMM MOBbILLEHHOW 6€30MacHOCTY.
TOYKM NOAKIOHEHNUA AN1A BHELLHWUX NOJKIIOYEHNIA 3TUX KIeMM CepTUdULIMPO-
BaHbl cornacHo ANSI/UL 486E «Equipment Wiring Terminals for Use with
Aluminium and/or Copper Conductors». [pUrogHoCTb TOYEK NOAKIIOHEHNA Onpe-
[EenseTcs NP1 KOHEYHOM NpUEMKE.

B KOHEYHOM MCNONL30BaHWUM AONMHBI COBI0AATLCA BO3AYLUHbIE 3a30Pbl U Ny TH
YTEUKU MEW/Y HEM30/IMPOBaHHbLIMW YaCTAMM NOA HAMPAKEHUEM C PA3/IMYHBIM
NOTEHLMaIoM.

MprrogHOCTb KIEMM [O/KHA GbITh MOATBEPKAEHA UCTIbITAHWEM HA HArPEB B KO-
HEYHOM NPUMEHEHNU.

Mpu Mcnonb3oBaHWK BO BBOAHBIX M COEAMHUTESIbHBIX KOPOGKax 0653aTesNbHO Co-
61104aTh YCTAHOB/IEHHbIE TPEGOBAHWA K KOHCTPYKLMM U MOHTAY.

7 YKasaHuA No TexHUKe 6e3onacHOCTU

MpepynpexpaeHne: cobnogatb ObLMe yKasaH1a No TexHUKe 6esonac-
HOCTU. VX MOXKHO 3arpysvnTb B pasfenie 3arpy30K B Kateropmm YkasaHue
No TeXHWKE 6e30MacHOCTU.

Iil JIOKYMEHT fiefiCTBUTENEH A1 BCEX LiBETOBbIX BapUaHTOB!

© Phoenix Contact 2023



Phoenix Contact GmbH & Co. KG
NEDERLANDS EAAHNIKA PHGNI FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany
Doorgangsklem met schroefaansluiting voor de toepas- MeTtapatikn KAEpa pe BOWTN cUVSeon yla Xprion o€ _CON'I'ACI' Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300
sing in explosiegevaarlijke omgevingen EKPNEIMEG ATHOOPAIPES phoenixcontact.com MNR 01017849 - 01 2023-02-24

De klem is bedoeld om kopergeleiders in aansluitruimtes met de beschermklassen EL O8nyieg EvowpdTwong yia Tov NAEKTPOAGYO
»eb®, ,ec” of ,nA" aan te sluiten en te verbinden.

1 Installatieaanwijzingen voor verhoogde veiligheid ,.e"
U moet de klem in een behuizing monteren, die geschikt is voor de bescherm-

H kAépa ripoopideTal yia Tn oUvSeon XAAKIVWY KAWVWYV € XWPOUG oUVSEDNG e
Tpootacia anod avapAeEn Turov "eb”, "ec" 1 "nA".

1 Od&nyieg eykaraoctaong AvEnuévng Aodalelag "e"
H kAépa mpérel va TomoBetnOei oe TePIBANUA TTov gival KATAAANAO Yia TOV ETIL-

NL Montageaanwijzing voor de elektrotechnicus

klasse. Afhankelijk van de beschermklasse moet de behuizing aan deze eisen vol- BuunTo TUTO poaTaciag and avadAen. Avaioya Tov TUTIO TPooTaciag arnd UT 16 3044199
doen: avAadAeEn To MEPIBANUA TIPETIEL VA AVTATIOKPIVETAL OE AUTEG TIG ATIAUTHOELG:
- Brandbare gassen: IEC/EN 60079-0 en IEC/EN 60079-7 - EvpAexTa aépia: IEC/EN 60079-0 kat IEC/EN 60079-7
- Brandbare stoffen: IEC/EN 60079-0 en IEC/EN 60079-31 - E0pAexTn okdvn: IIEC/EN 60079-0 kat IEC/EN 60079-31
Zorg voor de vereiste lucht- en kruipwegen als de aansluitklemmen en andere se- Katd v Tomob£Tnon oe oelpd OEPLOKWY KAEUWY AAAWYV CEPWV Kal HEYEBWV
ries, afmetingen en andere gecertificeerde modulen aaneengeschakeld worden. KaBwg Kat AAAWYV TILOTOTIONHEVWY EEAPTNHATWY PPOVTIOTE WATE VA TNPOVVTAL
De klem mag in bedrijffsmiddelen met de temperatuurklasse T6 ingezet worden oL arnapaitnTteg Sladpopég agpa kat Slapporg.
(bijvoorbeeld aftakkings- of verbindingskast). Neem de nominale waarden in acht. Mropeite va XpnoLUOTIOLEITE TNV KAEUA OE AEITOUPYIKA HEoA (TT.X. KOUTLA Sla-
De omgevingstemperatuur mag op de installatielocatie maximaal +40 °C zijn. De KAGdwong 1) cUvdeoNg) He katnyopia Beppokpaciag T6. Tautoxpova TPEMEL va
klem is ook inzetbaar in bedrijfsmiddelen met de temperatuurklasse T1 tot en met TNPEITE TIG OVOUACTIKEG TIHES. H Beppokpacia epBAAAOVTOG 0TO onueio Totto-
T5. Houd u bij de toepassingen in de temperatuurklasse T1 tot T4 aan de maxi- 0¢mong erutpénetal va eival péxptL +40 °C. H kAéua UIopei emiong va Xpnotpo-
maal toegestane temperatuur van de isoleringsdelen (zie 'gebruikstemperatuur' in TIOLEITAL OE AELTOUPYIKA Héoa Katnyopiag Beppokpaciag T1 €wg T5. MNa edpappo-
de technische gegevens). YEQ OTIG Katnyopieg Beppokpaciag T1 éwg T4 Tnpeite T PHEYLOTN ETUTPETTN
2 Monteren en aansluiten giglﬁﬁa\/ﬁg{l&aziroc:xﬁg;).rnuara Hovwong (BA. "Meploxn Beppokpaciag xpriong
2.1 Monteren op een montagerail . .
Klik de aansluitklemmen vast op een bijbehorende montagerail. Ten behoeve van 2 TomoBétnon Kat guvdeon
de optische of elektrische scheiding kunt u groepenscheidingsplaten of afdekpla- 2.1 TomoBétnon otn p€povca paya
ten tussen de aansluitklemmen aanbrengen. Bevestig bij aaneenschakeling van STEPEWOTE TIG KAEUEG TIAVW OFE Jia KATAAANAN pdya. Ma OmTiKS 1) NAEKTPIKS St
de klemmen de bijbehorende afdekplaat op de eindklem met open behuizings- aXwWPLOUS UTTOPEITE VA TOTIOBETTOETE Sla WPLOTIKA TTAAKiSIA 1) Kardkia avapeoa
zijde. Wordt de klemmenstrook niet door andere goedgekeurde componenten be- OTIG KAEHEG. Z€ TIEPITTTWON KAEUWYV 0TN OelPA BAATE TO AVTIOTOLXO KATIAKL OTNV
veiligd tegen verdraaien, wegglijden of verschuiven, dan moet deze aan beide TEAIKT) KAEUA e TNV avoLXTr) TTAEUPA TIEPIBANIHATOG. AV 1) KAEHOOELPA SEV EXEL
kanten met een van de vermelde eindsteunen worden gefixeerd (zie Toebehoren). aodalloTel pe AAAa TuoToTOMUEVA EEAPTNHATA EVAVTL CUOTPOPNG, OAicBNONG
Voer de montage van het toebehoren uit aan de hand van het hiernaast weerge- 1) LETATATIONG, TIPETIEL VA OTEPEWBEL KAl OTIG U0 TIAEUPEG UE €va amnd Ta avade- CLIPFIX 35 uT 16 EBS 2-12 D-UT 16
geven voorbeeld. ([2]) popeva TeAd otnpiypata (BAEme Mpdobeta eEaptripata). Katd tnv torodé-
Let op: Neem bij het vastzetten van de aansluitkiemmen met andere gecer- TNON TWV POCBETWY EEAPTNHATWY EVEPYNOTE OUNPWVA HE TO SMAavS Tapa- CLIPFIX 35-5
tificeerde modulen in acht dat de vereiste lucht- en kruipwegen worden aan- Setyua. ()
gehouden. Mpocoxi: MPooEETe KATA TN OTEPEWOT OEPLOKWY KAEUWV HE OAA T NS 35 Y 1 j
2.2 Bruggen inzetten @ d)'\)\a ma‘ronomu’éva £EQPTNUATA VA TNEOVVTAL OL AMAPATNTEG SIASPOES rJ
Om klemgroepen met hetzelfde potentiaal te vormen, kunt u aansluitklemmen met agpa kal Slapporns.
elkaar verbinden. Druk hiervoor een steekbrug (FBS...) tot de aanslag in de func- 2.2 Xpnowormoinon yepupwv
tieschacht van de kiemmen. Op dezelfde manier kunt u bij aansluitklemmen met Ma va oXnUaTioeTe OHASES AKPOSEKTWYV HE TO (610 SuvapKd, UMTOPEITE Va CUV-
een dubbele functieschacht een flexibele kettingdoorverbinding aanbrengen. SE0ETE OEIPLaKEG KAEUEG METAEY TOUG. M TO OKOTIO AUTO TIECTE TN Yédupa
LET OP: Neem de maximale nominale stroom in acht als bruggen worden (FBS...) u€XpL TEPUIA HEGT TNV AELTOUPYIKT UTOS0XT] TG KAEUAS. Me Tov ilo
gebruikt, zie technische gegevens! TPOTIO YA OEIPIAKEG KAEHEG HE SUTTAT) AEITOUPYIKT] UTIOSOXT) MITOPEITE VA UAOTIOL-
NOETE HIa EVEAIKTT AAUCISWTY) YEPUPWOT).
2.3 Gebruik van verloopbruggen NPOGYAAZH: Katé . oV AG . .
Technische gegevens voor het gebruik van verloopbruggen (RB . . . ) op aan- @ \=H: Ratam xpnon Twv VSq)UPU;’V apete unoyn Ta péyiota
vraag verkrijgbaar. ovopaoTika pevpata, BA. Texvika otoixeial {
2.4 Aders aansluiten 2.3 Xprjon BpaxukukAWTHPWYV peiwang . )
Strip de aders met de aangegeven lengte (zie technische gegevens). Flexibele Ta TEXVIKA XAPAKTNPLOTIKA Yia XPrion TwV BEAXUKUKAWTIPWY Heiwong
aders kunnen voorzien worden van adereindhulzen. Krimp de adereindhulzen met (RB....) AapBdavovtal katd napayyeAia.

een perstang en controleer of aan de testvereisten volgens DIN 46228 deel 4
wordt voldaan. De lengte van de koperhulzen moet overeenstemmen met de aan-
gegeven striplengte van de ader. Voer de ader in het aansluitpunt tot deze niet
meer verder kan. Draai de schroef van het aansluitpunt aan (gereedschapsadvies,
zie toebehoren); neem het aangegeven draaimomentbereik in acht.
Aanbeveling: draai alle schroeven vast, ook de schroeven van de niet gebruikte
aansluitpunten.

3 Meer informatie, zie pagina 2
Conformiteitsverklaring

Geldige certificaten / (EU-) typecertificaten
Aanwijzing bij de algemene veiligheidsaanwijzingen

2.4 ZUvdeomn TwV KAAWSiWV

ATIOYUUVWOTE TOUG KAWVOUG OTO TIPOBAETIOUEVO UNKOG (BA. TEXVIKA OTOLXE Q).
OL EUKAPTITOL KAWVOL MTTOPOUV VA EPOSLACTOUV e akpoXLTwvia. Mpecdpete Ta
AKPOXITWVLIA HE pia TIEvoa Kal BeBalwBEiTe OTL TNEOVVTAL OL ATIAUTHOELG EAEYXOU
oUpdwva pe To DIN 46228 pépog 4. To PrKkog Twv XAAKIVWV XITWwViwV TTPEMeL va
QAVTIOTOIXEL OTO AvVAYPAPOUEVO UIKOG ATIOYUHVWONG TWwV KAWVWYV. BAATe Tov
KAWVO HECQ OTO onueio ouvdeong PEXPL TEPHA. BidwoTe T Bida Tou onueiou
oUVSEONG (YL TO TIPOTEIVOHEVO EpYaAeio, BA. MapeAkdpeva), TNPWVTAG TNV
avaypadopevn porr cUoPLENG.

2Uotaon: ZOIETe OAeQ TIG BidSEG, AKOUN KAl EKEIVEG OTA UN KATEANPUEVA ONUEia
ouvdeong.

3 Ta neploocotepeg ANpodopieq, BAENEe oceAida 2
MioTomoINTIKO CUPHOPDWONG

‘Eykupa ruoTtonomtikd / Miotomnomtika e§€taong Tunov (EE)
YToSelEn oTIq YeVIKEG UTTOSEIEElG aodaAeiag

Technische gegevens TEXVIKA XAPAKTNPLOTIKA

Technische gegevens

TEXVIKA XapaKTNPIoTIKA

Ex & © RN HIEEE O x

Productcodering 21juavon oTo Tpoidv & 1io GD Exeb IIC Gb
Toepassingstemperatuurbereik Meploxn Beppokpaaciag xpriong -60°C ...110°C
Nominale isolatiespanning OVOMAOTIKN TAON HOVWONG 630V

nominale spanning OVOMAOTIKY) TAON 690V

- bij overbrugging met brug - o€ TIEPIMTWOT YEPUPWONG K YEdupa 690V
Temperatuurverhoging AvEnon Beppokpaciag 40K (80,5 A716 mm?)
overgangsweerstand Avtiotaon Si€Aeuong 0,16 mQ

nominale stroom OVOMAOTIKO pEUA 735A

belastingsstroom maximaal MEyioTo pevja Katamovnong 89,5A

aansluitvermogen

Avvatémnra cuvdeong

nominale aansluitdoorsnede

OVOMAOTIKN SlaToun

16 mm?® // AWG 6

Aansluitvermogen vast

Avvatotnta ouvdeong dkaumrta

1,5mm?...25 mm?// AWG 16 - 4

Aansluitvermogen flexibel

Avvatotnta ouvdeong eVKauTTa

1,5mm?...16 mm?// AWG 16 - 6

2 massieve aders met dezelfde doorsnede

2 dkapnta KaAwdia idlag Slatoung

1 mm?...6 mm?// AWG 18 - 10

2 soepele aders met dezelfde doorsnede

2 gUKaUTTTA KAAWdLA idlag dlaToung

1mm?...4mm?// AWG 18 - 12

striplengte

Mrkog anoyuuvwong

14 mm

Draaimoment

Porm ocuodiEng

25Nm..3Nm

Toebehoren / type / artikelnr.

NapeAkopevo / Tumog / Kwdikog

Afsluitplaat /D-UT 16 /3047206

TeAko karakt / D-UT 16 /3047206

Schroevendraaier / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066

KatoaBidt/ SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066

Eindsteun / CLIPFIX 35-5 /3022276

Axpoomptypa / CLIPFIX 35-5 /3022276

Eindsteun / CLIPFIX 35 /3022218

Axpootptypa / CLIPFIX 35 /3022218

steekbrug / FBS 2-12/3005950

BpayukukAwtnpag / FBS 2-12 /3005950

73,5A716 mm?
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NEDERLANDS EAAHNIKA

Aanvullende informatie

4 Conformiteitsverklaring
Het conformiteitscertificaat vindt u in het downloadbereik in de rubriek fabrikant-

verklaring.

De volgende aangemelde instanties bevestigen de overeenstemming met de gel-

dende richtlijnen:
DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Geldige certificaten / (EU-) typecertificaten

Toelatingen |Land/regio |Aangewezen-/toela- Certificaatnr./filenr.
tingsinstantie
ATEX Europa DEKRA Certifikation KEMA 04 ATEX 2048 U
B.V.
IECEx Internatio- DEKRA Certifikation IECEx KEM 06.0027 U
naal B.V.
INMETRO | Brazilié DNV DNV 20.0034 U
CCcC China SiTiiAs 2020322313000622
UKEX Verenigd DEKRA Ceritification UK | DEKRA 21UKEX0304U
Koninkrijk Ltd.
UL VS/Canada |UL E 192998

MNpdéoOeteg MAnpodopieg

4 ToTOoTOoNTIKO CUUUOPPWONG
To ToTomoINTIKG CUPHOPPWONG SlaTIBETAL OTNV TIEPLOXT) NAEKTPOVIKNG AYng
(download) umé tov TitAo AAwon katackevaoTr Rubrik.

Ot mapakatw appédlol dopeiq emBeBaAWVOUV TN CUPHOPDWON HE TIG EKACTOTE
loxuouoeg odnyieq:
DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 'Eykupa motomomtika / Motonomtika e§€taong To-

6 Technische gegevens/eisen conform UL- en CSA-standaards

Voor gebruik in Noord-Amerika geldt deze montagehandleiding met de vol-
gende aanvullingen:

USR: UL 60079-0,4-uitgave/UL 60079-7,2-uitgave
CNR: CAN/CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Spanning V 600

Max. belastingsstroom | 85
A

Aansluitbare ader- AWG 16-4 massieve en flexibele koperen aders
doorsneden

Aansluitmethode van | Factory and field wiring

de ader

Codering USR: Class |, Zone |, AEx e IIC Gb/ CNR: Ex e IIC Gb

6.1 Acceptatievoorwaarden

Of montagemiddelen en montagewijze geschikt zijn, moet bij het eindgebruik wor-
den vastgesteld.

De aansluitkabels aan de aansluitklemmen moeten adequaat zijn geisoleerd voor
de spanningen. De afstand tussen kabelisolatie en het metaal van het aansluitpunt
mag 1 mm niet overschrijden (zie striplengte).

Tijdens bedrijf mogen de aansluitklemmen niet worden gebruikt bij een omge-
vingstemperatuur onder -60 °C en boven +110 °C.

De aansluitklemmen zijn beoordeeld voor gebruik in een behuizing met een mini-
mumnorm van IP54. Er moet rekening worden gehouden met de geschiktheid van
de behuizing voor eindgebruik met verhoogde veiligheid.

De aansluitpunten voor buitenste aansluitingen van deze aansluitklemmen zijn be-
oordeeld conform de norm ANSI/UL 486E ,Equipment Wiring Terminals for Use
with Aluminium and/or Copper Conductors*“. Of de aansluitpunten geschikt zijn,
moet bij de eindbeoordeling worden vastgesteld.

De lucht- en kruipwegen tussen blanke spanningvoerende componenten met ver-
schillende elektrische potentialen moeten bij het eindgebruik in acht worden geno-
men.

De geschiktheid van de aansluitklemmen moet met een opwarmingstest bij het
eindgebruik worden bevestigd.

Bij gebruik in aansluiten verbindingskasten moeten de vastgelegde opbouwen
montagevoorschriften in acht worden genomen.

7 Veiligheidsaanwijzingen
Let op: Neem de algemene veiligheidsaanwijzingen in acht. Deze kunt u

downloaden op onze website in de categorie veiligheidsaanwijzingen.

@ Document is voor alle kleurvarianten geldig!

mov (EE)
Eykpioeig Xwpa/ Mept- | Kowvortoinpuévog / opya- | Ap TioToromTtikov/ap.
oxn VIOHOG adeloddtnong | pakéAou
ATEX Eupwrm DEKRA Certifikation KEMA 04 ATEX 2048 U
B.V.
IECEx International | DEKRA Certifikation IECEx KEM 06.0027 U
B.V.
INMETRO | Bpadihia DNV DNV 20.0034 U
CCC Kiva SiTiiAs 2020322313000622
UKEX Hvwpévo DEKRA Ceritification UK | DEKRA 21UKEX0304U
BaoiAelo Ltd.
UL HMA/Kava- | UL E 192998
dag

6 Texvika otoixeia / anaitnoel§ cuudpwva pe ta poétuma UL
Kat CSA

a ™ xpron ot Bopela Aepikn), QUTEG oL 0dNYieq EyKATACTAONG LOXU-
@ OV e TIG €E1G TIPOTBKeg:

USR: UL 60079-0, ékSoon 4/UL 60079-7, ékSoon 2

CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03

HAekTpikn) Téon V 600

Méy. pebpa katamnod- |85
vnong A

Aatopég aywywv pe | AWG 16-4 GKAUTTTOL Kal EUKAUTTTOL AYwYoi XaAKoU
SduvardtnTa ovvde-

ang

Eidog ouvéeong Twv | Factory and field wiring

aywywv

Zruavon USR: Class |, Zone |, AEx e IIC Gb/ CNR: Ex e IIC Gb

6.1 MpoumoB6éoelg amodoxng

H kataAANAOTNTA TWV HECWV OUVAPHUOAGYNONG Kal TOU €i50UG GUVAPHOASYN-
ONG TIPETIEL VA SIATIOTWVETAL OTNV TEAIKT) EPAPHOYY.

Ta kaAwdla oUVEEDNG OTOUG AKPOSEKTEG TIPETIEL VA ival KATAAANAQ HOVwHEVA
Yla Ti§ Tdoelg. H andotaon avaueoa oTn HovVwoT aywyou Kat 0To HETAANO TOU
onueiou ovvdeong dev eruTpéneTal va urtepPaivel To 1 mm (BAEME Prikog anoyu-
MvVwong).

Katd ™ Aettoupyia, ot OEIPIOKES KAEUEG SEV ETUTPETIETAL VA XPNOIHOTIOI0UVTAL
og Beppokpaaia mepBAAAOVTOG KATW TwV -60 °C kat avw Twv +110 °C.

Ol oelplakéQ KAEUEG aELOAOYNONKAV YIa TNV EGAPHOYT O €va TIEPIBANUA pe
ehdxloteq anatrioelq IP54. Mpémnet va AapBavetat urdoyn n KataAANAdTnTa Tou
TIEPIBANHATOG YIa TNV TEAIKT) EDAPHOYN VLA TNV AUENUEVN achdAeLa.

Ta onueia cVvoeONG Yia EEWTEPIKEG CUVOETEIG AUTWV TWV OELPLAKWY KAEUWV
aglohoynénkav katd to ANSI/UL 486E "Equipment Wiring Terminals for Use with
Aluminium and/or Copper Conductors". H KaTaAANASTNTA TwV onueiwv ouvde-
ONG TIPETIEL VA SLATILOTWVETAL TN S1adIkacia TEAIKNG TIapaiapnig.

MNpémel va AapBdavovtat uroyn otnv TEAKT) EGAPHOYT Ta SIAKEVA/UNKN EPTIU-
OOV avApeoa og aKAAUTTTA NAEKTPodPOpa eEapTrata pe SladopeTika Suva-
IKd.

Méow evog eAéyxou B€ppavong oTnV TEAIKT) Epappoyn TIPEMEL va eTBEBaLwVeE-
TaL N KATAAANAGTNTA TWV AKPOSEKTWV.

Katd t xpron o€ KIBWTLa HeTaywyng Kat ouvdeong Tpémel va Aaupdavovrtat
uTIOYN oL KaBoPLoPEVEQ TIPOSIaYPAdES SLAPOPPWONG Kal EYKATACTAONG.

7 Emonpavoeig acpalieiag

NpoduAa&n: Tnpeite TIq yeVIkEG UTIOSEIEEIG aodpaleiag. AuTEG Slatife-
(D VTaL 0TNV TIEPLOXT) NAEKTPOVIKNG Arjyng (download) otnv katnyopia Ymo-
SelEn aodaAeiag.

@ To eyXeLPISlo LoXVEL YA OAEG TIG TAPAAAAYESG XPWHATOG!

© Phoenix Contact 2023
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PHGNI Phoenix Contact GmbH & Co. KG
FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany

Genomgangsplint med skruvanslutning fér anvéandning

i explosionsfarliga miljéer anvendelse i eksplosionsfarlige omrader phoenixcontactcom MNR 01017849 - 01 2023-02-24
' R o ) . . - . ) ) ) DA Monteringsvejledning til elinstallatoren

Plinten &r avsedd att ansluta och férbinda kopparledningar i anslutningsutrymmen Klemmen er beregnet il tilslutning og forbindelse af kobberledninger i . .. .. i
med skyddsklass "eb", "ec” eller "nA". tilslutningsrum med beskyttelsesmader ,eb*, ,ec, eller ,nA*. sv Monteringsanvisning for elektriker
1 Installationsanvisningar, hdjd sékerhet "e" 1 Installationshenvisninger forhgjet sikkerhed ,,e“
Plinten maste monteras i en kapsling som &r avsedd for skyddsklassen. Beroende Klemmen skal monteres i et hus, der er egnet til beskyttelsesmaden. Alt efter
pa skyddsklass/omgivning maste kapslingen uppfylla féljande krav beskyttelsesmade skal huset opfylde folgende krav: UT 16 3044199
- Brannbara gaser: IEC/EN 60079-0 och IEC/EN 60079-7 - Breendbare gasser IEC/EN 60079-0 og IEC/EN 60079-7
- Brannbart damm: IEC/EN 60079-0 och IEC/EN 60079-31 - Breendbart stev: IEC/EN 60079-0 og IEC/EN 60079-31 @
Kontrollera att de Iuft- och krypstrackor som kravs, inte éverskrids vid Ved montering af reekkeklemmer fra andre typeraekker og i andre sterrelser samt
sammansaéttning av radplintar fran andra serier och storlekar liksom andra af andre certificerede komponenter skal det kontrolleres, at de kraevede luft- og
certifierade komponenter. krybestraekninger ikke overskrides.
Radplinten kan anvandas i utrustningar (t.ex. férgrenings- eller kopplingsdosor/- Klemmen mé anvendes i driftsmidler med temperaturklassen T6 (f.eks.
skép) med temperaturklass T6. laktta angivna markvérden. Pa installationsplatsen forgrenings- eller tilslutningskasser). Sgrg for at overholde maerkeveerdierne.
far omgivningstemperaturen inte 6verskrida +40 °C. Radplinten kan &ven Omgivelsestemperaturen pa indbygningsstedet ma ikke overskride +40 °C.
anvandas i utrustningar med temperaturklasserna T1 till T5. For anvandning i Klemmen kan ogsa anvendes i driftsmidler med temperaturklasse T1 til T5. For
temperaturklass T1 till T4 far max tillaten anvéndningstemperatur for applikationerne i temperaturklasse T1 til T4 ma den maksimalt tilladte
isoleringsdelarna inte 6verskridas (se "Anvandningstemperaturomrade" i anvendelsestemperatur ved isolationsdelene ikke overskrides (se tekniske data
Tekniska data). "Anvendelsestemperaturomrade").
2 Montering och anslutning 2 Montage og tilslutning
2.1 Montering pa DIN-skena 2.1 Montage pa baereskinnen
Haka fast plintarna pa en tillhérande DIN-skena. Skiljeplattor eller tackplattor kan Las klemmerne fast pa en dertil passende baereskinne. Til optisk eller elektrisk
anvandas mellan plintarna for optisk eller elektrisk avskiljning. Vid placering av adskillelse kan der ind: skilleplader eller endeplader mellem klemmerne.
plintarnairad, satt tillhérande tackplatta pa &ndplintens 6ppna sida. Om plintraden Ved raeekkemontering af klemmerne skal slutklemmen med &ben husside forsynes
inte sékras mot vridning, glidning eller férskjutning genom andra certifierade med den tilherende endeplade. Hvis klemreekken ikke sikres med andre
komponenter, sa maste den fixeras pa bada sidorna med en av de ndmnda attesterede komponenter mod drejning, glidning eller forskydning, skal den
andhallarna (se tillbehdr). Genomfér monteringen av tillbehdr enligt vidstaende fikseres med en af de naevnte endeholdere pa begge sider (se Tilbeher). Monter
exempel. ([2]) tilbehgret som vist i eksemplet ved siden af. ([2])

Obs: Vid fixering av radplintar med certifierade komponenter ska Vigtigt: Veer under fikseringen af reekkeklemmer med andre certificerede CLIPFIX 35 uT 16 FBS 2-12 D-UT 16
@ nodvandiga luft- och krypstrackor beaktas. komponenter opmaerksom pa, at de kraevede luft- og krybestraekninger
2.2 Anvéndning av bryggor overholdes. / CLIPFIX 35-5
For att bilda plintgrupper med samma potential kan man férbinda radplintar med 2.2 Anvendelse af broer NS 35 |
varandra. For detta &ndamal, tryck in en jackbar brygga (FBS...) i plintarnas Raekkeklemmer kan forbindes med hinanden for at skabe kilemmegrupper med S i j
bryggschakt. P4 samma sétt kan en flexibel kedjebryggning géras fér radplintar samme potentiale. Tryk til dette formal en indleegsbro (FBS...) ind i klemmermes I
med dubbelt bryggschakt. funktionsskakt indtil anslag. P4 samme made kan der ved raekkeklemmer med

OBS: Observera maximal mérkstrém vid anvandning av bryggor, se dobbelt funktionsskakt skabes en fleksibel keedebrokobling.

tekniska data! VIGTIGT: Veer opmaerksom pa den maksimale maerkestrem ved

" . . @ anvendelse af broer, se den tekniske data!

2.3 Anvandning av reduceringsbryggor
Tekniska data fér anvandning av reduceringsbryggor (RB . . . ) finns pa begéran. 2.3 Anvendelse af reduktionsbroer
2.4 Anslutning av ledare Tekniske data om anvendelse af reduktionsbroer (RB . . . ) fas pa forespergsel.
Isolera ledarna enligt angiven langd (se tekniska data). Flexibla ledare kan 2.4 Tilslutning af ledere
utrustas med tradandhylsor. Pressa ihop tradandhylsorna med en crimptang och Afisoler lederne til den angivede leengde (se de tekniske data). Fleksible ledere §
kontrollera att kraven i DIN 46228 del 4 uppfylls. Kopparhylsornas langd ska kan forsynes med terminalrer. Tryk terminalrer pa med en crimptang og serg for,
motsvara angiven avisoleringslangd for ledarna. For in ledaren sa langt det gar i at testkravene iht. DIN 46228 Del 4 er opfyldt. Kobbertyllens leengde skal veere i
anslutningspunkten. Skruva pa anslutningspunktens skruv (for overensstemmelse med lederens angivne afisoleringslaengde. For lederen ind i
verktygsrekommendation, se tillbehér), observera det angivna tilslutningspunktet indtil anslag. Skru tilslutningspunktets skrue fast

vridmomentsomradet.
Rekommendation: dra at alla skruvar, &ven skruvarna pa anslutningspunkter som
inte anvands.

3 For mer information, se sidan 2

Intyg om dverensstammelse

Giltiga certifikat / (EG-) typintyg

Hénvisning till de allmanna sékerhetsnoteringarna

Gennemgangsklemme med skruetilslutning til CONTACT - +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

(veerktgjsanbefaling, se tilbeher), vaer opmaerksom pa det angivne
tilspaendingsmoment-omrade.
Vi anbefaler: drej alle skruer fast, ogsa til de ikke belagte tilslutningspunkter.

3 Yderligere informationer, se side 2
Overensstemmelsesattest

Gyldige certifikater / (EU-) typegodkendelser
Henvisning til generelle sikkerhedsforskrifter

Tekniska data Tekniske data

Tekniska data Tekniske data Ex: @ s [H[E m@ X
IECEx-certifikat IECEx-certifikat IECEx KEM 06.0027U
Markning pa produkt Produktmaerkning @ 112 GD Exeb IIC Gb
Markisolationsspanning Meerkeisolationsspaending 630V

Markspanning Isolationsmaerkespaending 690V

- Vid bryggning med bygel - ved brokobling med bro 690V

Mérkstrom Maerkestrom 735A

Belastningsstrom maximal Maks. belastningsstrom 89,5A
Temperaturhojning Temperaturforagelse 40 K (80,5 A/ 16 mm*)
Genomgangsresistans Gennemgangsmodstand 0,16 mQ
Temperaturomrade Driftstemperaturomrade -60°C...110°C
Anslutningskapacitet Tilslutningsevne

Markarea Dimensioneringstvaersnit 16 mm* // AWG 6

Anslutningskapacitet styv

Tilslutningsevne stiv

1,5 mm?...25 mm?// AWG 16 - 4

Anslutningskapacitet flexibel

Tilslutningsevne fleksibel

1,5mm?...16 mm?// AWG 16 - 6

2 ledare med samma area, styva

2 ledere med samme tvaersnit, stive

1mm®..6 mm*//AWG 18 - 10

2 ledare med samma area, flexibla

2 ledere med samme tveersnit, fleksible

1mm?...4 mm?// AWG 18- 12

Avisoleringslangd Afisoleringsleengde 14 mm

Vridmoment Tilspaendingsmoment 2,5Nm...3Nm

Tillbehor/typ/artikelnr. Tilbehor / type / artikelnr.

Andplatta / D-UT 16/ 3047206 Endeplade / D-UT 16 /3047206

Skruvmejsel / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066 Skruetraekker / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066

Andstéd / CLIPFIX 35-5 /3022276 Endeholder / CLIPFIX 35-5/ 3022276

Andstod / CLIPFIX 35 /3022218 Endeholder / CLIPFIX 35 /3022218

Jackbar brygga / FBS 2-12 /3005950 Indlaegsbro / FBS 2-12 /3005950 73,5A/16 mm © Phoenix Contact 2023
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Ytterligare information

4 Intyg om éverensstdammelse
Intyget om 6verensstdammelse finns i nedladdningsomradet under rubriken
tillverkarforklaring.
Féljande anmélda organ intygar dverensstammelse med tillampliga direktiv:
DEKRA Certification B.V. [0344]

DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Giltiga certifikat / (EG-) typintyg

Yderligere informationer

4 Overensstemmelseserkleering
Overensstemmelsesattesten kan findes i downloadomradet i rubrikken
leverandorerkleering.
De felgende bemyndigede organer attesterer overensstemmelsen med de
henholdsvist geeldende direktiver:
DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Gyldige certifikater / (EU-) typegodkendelser

Godkénnand | Land/region | Anmaélt- / Certifikatnr/Filnr
en godkannandeorgan
ATEX Europa DEKRA Certifikation KEMA 04 ATEX 2048 U
B.V.
IECEX International | DEKRA Certifikation IECEx KEM 06.0027 U
B.V.
INMETRO | Brasilien DNV DNV 20.0034 U
CCcC Kina SiTiiAs 2020322313000622
UKEX Storbritannie | DEKRA Ceritification UK | DEKRA 21UKEX0304U
n Ltd.
uL usa/ uL E 192998
Kanada

6 Tekniska data/krav enligt UL- och CSA-standarder

For anvandning i Nordamerika galler denna installationsanvisning med
féljande kompletteringar:

USR: UL 60079-0,4-utgava/UL 60079-7,2-utgava
CNR: CAN/CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Spéanning V 600

Max. belastningsstrom | 85
A

Anslutningsbar AWG 16-4 styva och flexibla kopparledare

ledararea

Ledarnas Factory and field wiring

anslutningsmetod

Mérkning USR:Class |, Zone |, AEx e [IC Gb/ CNR: Ex e IIC Gb

6.1 Acceptanskriterier

Monteringsutrustningens och monteringstypens lamplighet maste faststallas i
slutanvandningen.

Anslutningsledningarna pa plintarna maste ha en isolering som ar anpassad for
spanningarna. Avstandet mellan ledarisoleringen och metallen hos
plintanslutningarna far inte underskrida 1 mm (se avisoleringslangd).

Under drift far radplintarna inte anvandas i en omgivningstemperatur lagre &n -
60 °C eller hogre &n +110 °C.

Radplintarna har godkants fér anvandning i en kapsling med ett minimikrav pa
IP54. Kapslingens lamplighet for den slutanvandningen maste beaktas for 6kad
séakerhet.

Anslutningspunkterna for de yttre anslutningarna pa dessa radplintar har godkants
av ANSI/UL 486E "Equipment Wiring Terminals for Use with Aluminium and/or
Copper Conductors". Anslutningspunkternas lamplighet maste faststallas i
slutbesiktningen.

Luft- och krypstrackor mellan avisolerade och spanningsférande delar med olika
potentialer maste observeras for anvandningen.

Plintarnas lamplighet maste bekréaftas med ett uppvarmningstest i
slutanvandningen.

Vid anvandning i anslutningsoch frbindelseboxar maste de faststallda
specifikationerna for konstruktion och installation beaktas.

7 Sékerhetsnoteringar

Obs: Observera de allmanna sékerhetsnoteringarna. Dessa kan hémtas i
@ nedladdningsomradet under kategorin Sakerhetsnotering.

@ Dokumentet géller for alla fargvarianter!

Godkendels | Land/region | Bemyndiget/ Certifikatsnr./filnr.
er godkendelsesorgan
ATEX Europa DEKRA Certifikation KEMA 04 ATEX 2048 U
B.V.
IECEx International | DEKRA Certifikation IECEx KEM 06.0027 U
B.V.
INMETRO | Brasilien DNV DNV 20.0034 U
CccC Kina SiTiiAs 2020322313000622
UKEX Det DEKRA Ceritification UK | DEKRA 21UKEX0304U
Forenede Ltd.
Kongerige
(UK)
uL UsA/ uL E 192998
Canada

6 Tekniske data/krav i henhold til UL- og CSA-standarder

Ved anvendelse i Nordamerika geelder denne installationsanvisning med
folgende supplementer:

USR: UL 60079-0,4-udgave/UL 60079-7,2-udgave

CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Spaending V 600

Maks. 85

belastningsstrom A

Ledertveersnit, der kan | AWG 16-4 stive og fleksible kobberledere
tilsluttes

Ledernes Factory and field wiring
tilslutningstype
Meerkning USR: Class |, Zone |, AEx e IIC Gb/ CNR: Ex e IIC Gb

6.1 Modtagebetingelser

Monteringsmidlernes egnethed og monteringstypen skal bedemmes i forbindelse
med slutanvendelsen.

Tilslutningsledningerne pa reekkeklemmerne skal have tilstraekkelig isolering med
henblik pa spaendingerne. Afstanden mellem lederisoleringen og
tilslutningspunktets metal ma ikke overskride 1 mm (se afisoleringsleengden).
Under drift ma reekkeklemmerne ikke anvendes ved en omgivelsestemperatur
under -60 °C og over +110 °C.

Raekkeklemmerne er blevet bedemt til anvendelse i en kasse med et
minimumskrav pa IP54. Der skal tages hensyn til kassens egnethed til
slutanvendelsen med henblik p& den agede sikkerhed.

Tilslutningspunkterne for de ydre tilslutning af disse raekkeklemmer er blevet
vurderet iht. ANSI/UL 486E ,Equipment Wiring Terminals for Use with Aluminium
and/or Copper Conductors*. Tilslutningspunkternes egnethed skal bedemmes i
forbindelse med den endelige godkendelse.

Luft- og krybestraekningerne mellem afisolerede spaendingsferende dele med
forskellige potentialer skal overholdes i slutanvendelsen.

Raekkeklemmernes egnethed skal bekraeftes i forbindelse med en
temperaturstigningstest i slutanvendelsen.

Ved anvendelse i tilslutningsog forbindelseskasser skal man tage hensyn til de
fastlagte opbygningsog installationskrav.

7 Sikkerhedshenvisninger

Vigtigt: Overhold de generelle sikkerhedsforskrifter. Denne kan
downloades i download-omradet under kategorien sikkerhedsforskrifter.

E] Dokumentet geelder for alle farvevarianter!

© Phoenix Contact 2023



PHGNI Phoenix Contact GmbH & Co. KG
FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany

Ruuviliitdntdinen lapivientiliitin, sopii rajahdysvaaralli- Gjennomgangsklemme med skrutilkobling for bruk i _CON'I'ACI' Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300
sille alueille eksplosjonsutsatte omrader phoenixcontact.com MNR 01017849 - 01 2023-02-24
NO Monteringsanvisning for elektrikere

Liitin on tarkoitettu kuparijohtimien liittdmiseen ja yhdistamiseen syttymissuoja-

Klemmen er beregnet for tilkobling og forbindelse av kobberledere i tilkoblingsrom

luokkien "eb", "ec" tai "nA" tiloissa. for beskyttelsestypene "eb", "ec" eller Na". Fi Asennusohje sahkdalan ammattilaiselle
1 Asennusta koskevia huomautuksia, korotettu turvallisuus "e" 1 Monteringsanvisninger for okt sikkerhet «e»
Liitin on asennettava koteloon, joka on syttymissuojaluokan mukainen. Syttymis- Du mé& montere klemmen i et hus som er egnet for antenningsbeskyttelsestypen.
suojaluokasta riippuen kotelon on vastattava naita vaatimuksia: Avhengig av beskyttelsestypen ma huset oppfylle disse kravene: UT 16 3044199
- Palavat kaasut: IEC/EN 60079-0 ja IEC/EN 60079-7 - Brennbare gasser: IEC/EN 60079-0 og IEC/EN 60079-7
- Palava pdly: IEC/EN 60079-0 ja IEC/EN 60079-31 - Brennbart stev: IEC/EN 60079-0 og IEC/EN 60079-31
Kun liitat perakkain muiden mallistojen ja kokojen riviliittimia tai muita hyvaksyttyja Ved sammenkobling av rekkeklemmer i andre seier og starrelser samt andre attes-
komponentteja, varmista, etté noudatat vaadittuja iima- ja pintavaleja. terte komponenter mé du pase at de nedvendige luft- og krypavstandene overhol-
Liittimen saa asentaa lampétilaluokan T6 kayttolaitteisiin (kuten esim. haaroitus- des.
tai liitdntarasiat). Noudata asennuksessa mitoitusarvoja. Asennuspaikan ymparis- Du kan bruke klemmen i driftsmidler med temperaturklasse T6 (f.eks. forgrenings-
t6n lampétila saa olla enintdén +40 °C. Liittimen voi asentaa myds lampétilaluok- eller koblingsbokser). Overhold de nominelle verdiene. Omgivelsestemperaturen
kien T1 - T5 kayttolaitteisiin. Eristettyjen osien suurinta sallittua kayttélampétilaa pé& monteringsstedet ma ikke overskride +40 °C. Klemmen kan ogsa brukes i
lampétilaluokissa T1 - T4 ei saa ylittaa (ks. teknisten tietojen kohta "kayttélampo- driftsmidler med temperaturklassene T1 til T5. For anvendelser i temperatur-
tila-alue"). klassene T1 til T4 ma du overholde den hoyeste tillatte driftstemperaturen ved iso-
[ lasjonsdelene (se tekniske spesifikasjoner «Driftstemperaturomrade»).

2 Asennus ja liittdminen
2.1 Asennus asennuskiskoon 2 Montering og tilkobling
Kiinnita liittimet niille tarkoitettuun asennuskiskoon. Liittimien véliin voi asentaa 2.1 Montering pa bzereskinne
osioiden erotuslevyt tai suojukset niiden erottamiseen joko optisesti tai sahkdi- Las klemmene pa en tilherende monteringsskinne. Du kan sette inn skilleplater
sesti. Jos asennat liittimié riviin, suojaa paatyliittimen avoin puoli siihen kuuluvalla eller deksler mellom rekkeklemmene for & oppna en optisk eller elektrisk separe-
suojuksella. Jos liitinriman kiertymista, liukumista tai siirtymista paikaltaan ei es- ring. Nar rekkeklemmene plasseres ved siden av hverandre, ma du sette pa det til-
tetd muilla hyvaksytyilla komponenteilla, se on kiinnitettava paikalleen kummalta- herende dekslet pa endeklemmen med apen husside. Hvis rekkeklemmen ikke
kin puolen jollain mainituista paatypidikkeistéa (ks. lisatarvikkeet). Kayta oheista sikres slik at den kan vris, skli eller forskyves av andre, verifiserte komponenter,
esimerkkia apuna lisatarvikkeiden asennuksessa. ([2]) ma den festes pa begge sider med en av de nevnte endeholderne (se tilbeher).

Varo: Muista noudattaa vaadittavia iima- ja pintavéleja kiinnittaessasi rivili- Folg eksempelet nedenfor nar du skal montere tilbehoret. ([21)
@ ittimet muihin hyvaksyttyihin komponentteihin. OBS: Nar rekkeklemmer festes sammen med andre attesterte komponen-
2.2 Silloitusten kiyttd ter, ma du pase at de nedvendige luft- og krypavstandene overholdes. CLIPFIX 35 uT 16 FBS 2-12 D-UT 16
Jos haluat luoda liitinryhmaén, jolla on sama potentiaali, voit yhdistaa haluamasi 2.2 Bruk av broer / CLIPFIX 35-5
maaran riviliittimia yhteen. Tydnna tata varten pistosilta (FBS...) vasteeseen asti Hvis du vil opprette klemmegrupper med samme potensial, kan du forbinde rekke-
liittimen toimintouraan. Samalla tavalla voit joustavasti toteuttaa ketjusilloituksen klemmer med hverandre. Trykk en bro (FBS...) inn til anslaget i funksjonsapningen NS 35
kaksinkertaisella toimintouralla varustetuilla riviliittimilla. pa klemmen. P4 samme mate kan du opprette en fleksibel kiedebroforbindelse pa

VARO: Al ylita suurimpia sallittuja nimellisvirtoja kayttéessési siltoja, ks. rekkeklemmer med en dobbel funksjonsapning.

tekniset tiedot! OBS: Vaer oppmerksom pa de maksimale merkestremmene ved bruk av
2.3 Pienennyssiltojen kaytté broer, se tekniske spesifikasjoner!
Supistussiltojen kayttéa koskevat tekniset tiedot ( RB . . . ) toimitetaan pyynnostéa. 2.3 Bruk av reduksjonsbroer
2.4 Johtimien liittiminen Tekniske spesifikasjoner for bruk av reduksjonslask ( RB . . . ) far du pa fore-
Kuori johtimet annetulta pituudelta (ks. tekniset tiedot). Taipuisiin johtimiin voi kiin- sparsel.
nittda paateholkit. Purista paateholkit puristuspihdeill ja varmista, etta standardin 2.4 Tilkobling av leder
DIN 46228 osan 4 mukaiset tarkastusvaatimukset toteutuvat. Kupariholkkien pi- Avisoler lederne med den angitte lengden (se tekniske spesifikasjoner). Fleksible
tuuden on vastattava johtimille annettua kuorintapituutta. Tyénna johdin vastee- ledere kan utstyres med endehylser. Krymp endehylsene med en krympetang, og (
seen asti litdntakohtaan. Kirista litantakohdan ruuvi (tydkalusuositus, ks. lisatar- sorg for at testkravene i henhold til DIN 46228 del 4 blir overholdt. Lengden til kob-
vikkeet) annettuun ohjekireyteen. berhylsen ma tilsvare den angitte avisoleringslengden. Fer lederen inn til anslag i
Suositus: kirist& kaikkien liitdnt&kohtien ruuvit, myés ne, joiden kohdalla ei ole joh- tilkoblingspunktet. Trekk til skruen for tilkoblingspunktet (verktoyanbefaling, se til-
dinta. beher). Ta hensyn til det angitte dreiemomentomradet.

3 Liséatietoja: ks. sivu 2
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Voimassa olevat sertifikaatit / (EU-) tyyppitarkastustodistukset
Viite yleisiin turvallisuusohjeisiin

Anbefaling: Trekk il alle skruer, ogsé de for tilkoblingspunkter som ikke er i bruk.

3 Se side 2 for mer informasjon
Samsvarsbekreftelse

Gyldige sertifikater / (EU-) typegodkjennelsessertifikat
Henvisning for generelle sikkerhetsanvisninger

Tekniske data

Tekniset tiedot

Tekniske data

Ex & © N HIEEE O x

Merkinté tuotteessa:

Merking pa produktet

& 112GD Exeb IIC Gb

Kayttélampdtila-alue Brukstemperaturomrade -60°C...110°C
Nimelliseristysjannite Merkeisolasjonsspenning 630V

Nimellisjannite Merkespenning 690V

- silloitettaessa sillalla - ved brokobling med lask 690V

Lampétilan nousu Temperaturgkning 40K (80,5 A/ 16 mm?)
Lapaisyvastus Gjennomgangsmotstand 0,16 mQ

Nimellisvirta Merkestrgm 735A

Maks. kuormitusvirta Belastningsstrem maksimal 89,5A

Liitdntakapasiteetti

Tilkoblingskapasi

Nimellispoikkipinta-ala

Merketverrsnitt

16 mm?® // AWG 6

Liitantdkapasiteetti, jaykka
Liitantakapasiteetti, taipuisa

1,5mm?...25 mm?// AWG 16 - 4
1,5mm?...16 mm?// AWG 16 - 6

Tilkoblingsegenskaper stiv
Tilkoblingsegenskaper fleksibel
2 jaykkaa johdinta, joilla on sama poikkipinta 2 ledere med samme tverrsnitt, entradet 1mm?...6 mm?//AWG 18- 10
2 taipuisaa johdinta, joilla on sama poikkipinta 2 ledere med samme tverrsnitt, flertradet 1mm?...4mm?//AWG 18 - 12
Kuorintapituus Avisoleringslengde 14 mm

Kiristysmomentti Dreiemoment 2,5Nm...3Nm
Lisatarvikkeet / tyyppi / tuotenro Tilbehor / type / artikkelnummer

Paatysuojus / D-UT 16 / 3047206 Endedeksel / D-UT 16/ 3047206

Ruuvitaltta / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066 Skrutrekker / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066

Paatypuristimet / CLIPFIX 35-5 / 3022276 Endeholder / CLIPFIX 35-5 /3022276

Paatypuristimet / CLIPFIX 35 /3022218 Endeholder / CLIPFIX 35/3022218

Pistosilta/ FBS 2-12/3005950 Stikkbro / FBS 2-12/3005950 73,5A/16 mm

© Phoenix Contact 2023




Lisatietoja

4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Loydat vaatimustenmukaisuustodistuksen latausalueen kohdasta valmistajan il-

moitus.

Seuraavassa mainitut tahot vakuuttavat tuotetta koskevien direktiivien vaatimus-
ten mukaisuuden:
DEKRA Certification B.V. [0344]

DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Voimassa olevat sertifikaatit / (EU-) tyyppitarkastustodistuk-

Ytterligere informasjon
4 Samsvarsbekreftelse

Du finner samsvarsbekreftelse under rubrikken Produsenterkleaering i nedlastings-

omrédet.

De felgende tekniske kontrollorganer bekrefter overensstemmelse med de re-

spektivt gjeldende direktiver:

DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Gyldige sertifikater / (EU-) typegodkjennelsessertifikat

set
Hyvéaksynnat | Maa/alue | Mainittu taho / hyvaksy- | Sertifikaatin / tiedoston
V& viranomainen nro
ATEX Eurooppa DEKRA Certifikation KEMA 04 ATEX 2048 U
B.V.
IECEX International | DEKRA Certifikation IECEx KEM 06.0027 U
B.V.
INMETRO | Brasilia DNV DNV 20.0034 U
CCC Kiina SiTiiAs 2020322313000622
UKEX Yhdistynyt | DEKRA Ceritification UK | DEKRA 21UKEX0304U
kuningas- Ltd.
kunta
uL Yhdysvallat/ | UL E 192998
Kanada

6 Tekniset tiedot / UL- ja CSA-standardien asettamat vaatimuk-
set

Tama asennusohje patee sovelluksiin Pohjois-Amerikassa seuraavin tay-

dennyksin:
USR: UL 60079-0, 4. painos/UL 60079-7, 2. painos
CNR: CAN/ CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Jannite V 600
Suurin kuormitusvirta | 85

A

Liitettavissa olevat joh- | AWG 16-4 jaykat ja taipuisat kuparijohtimet
dinten poikkipinnat

Johtimien liitantdtapa | Factory and field wiring

Merkinta USR:Class |, Zone |, AEx e [IC Gb/ CNR: Ex e IIC Gb

6.1 Hyvaksymisen edellytykset

Asennustarvikkeiden ja -tavan soveltuvuus on maaritettdvéa loppusovelluksessa.
Liittimissa olevien liitantajohtojen on oltava riittdvasti eristettyja esiintyvia jannit-
teitd varten. Johtimen eristyksen ja litdntakohdan metallin valinen etaisyys ei saa
olla yli 1 mm (ks. kuorintapituus).

Riviliittimia ei saa kayttaa ymparistdissa, joiden lampétila on alle -60 °C ja yli
+110°C.

Riviliittimet on asennettu sovellusta varten koteloon, jonka suojausluokka on va-
hintaan IP54. Kotelon soveltuminen varmennettua rakennetta edellyttdvaén loppu-
sovellukseen on huomioitava.

Naiden riviliittimien ulkoisten liitdntdjen litdntakohtien arviointiin on sovellettu stan-
dardia ANSI/UL 486E "Equipment Wiring Terminals for Use with Aluminium and/or
Copper Conductors". Liitantakohtien soveltuvuus on maaritettava lopputarkastuk-
sen yhteydessa.

Noudata loppusovelluksessa eri potentiaalin omaavien paljaiden jannitteellisten
osien iima- ja pintavaleja.

Liittimien soveltuvuus on todettava loppusovelluksessa tekemaélla lampenemis-
testi.

Kayttd litantarasioissa edellyttda voimassa olevien rakenneja asennusmaarayk-
sien noudattamista.

7 Turvallisuusohjeet

Varo: noudata Yleisia turvallisuusohjeita. Namé ovat saatavissa latausalu-
@ eelta turvallisuusohjeiden kohdalta.

@ Asiakirja koskee kaikenvérisia versioita!

Godkjennin- | Land/region | Teknisk kontrollorgan/ | Sertifikatnr./filnr.
ger registreringsmyndighet
ATEX Europa DEKRA Certifikation KEMA 04 ATEX 2048 U
B.V.
IECEX Internasjo- | DEKRA Certifikation IECEx KEM 06.0027 U
nalt B.V.
INMETRO | Brasil DNV DNV 20.0034 U
CCC Kina SiTiiAs 2020322313000622
UKEX Storbritannia | DEKRA Ceritification UK | DEKRA 21UKEX0304U
Ltd.
uL USA/Cana- |UL E 192998
da

6 Tekniske spesifikasjoner / krav iht. UL- og CSA-standarder

Disse installasjonsanvisningene gjelder for bruk i Nord-Amerika med fol-
gende tilfoyelser:

USR: UL 60079-0,4-utgave/UL 60079-7,2-utgave

CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Spenning V 600

Maks. belastnings- 85

strgm A

Tilkoblingsbare leder- | AWG 16-4 stive og fleksible kobberledere
tverrsnitt

Tilkoblingsmetode for | Factory and field wiring
leder

Merking USR: Class |, Zone |, AEx e IIC Gb/ CNR: Ex e IIC Gb

6.1 Godkjenningsbetingelser

Egnetheten til monteringsmiddelet og monteringsmetoden ma fastslas i sluttan-
vendelsen.

Tilkoblingsledningene pa klemmene ma veere tilstrekkelig isolert for spenningene.
Avstanden mellom lederisolasjon og metallet pa tilkoblingspunktet ma ikke over-
skride 1 mm (se avisoleringslengde).

Under drift ma rekkeklemmene ikke brukes i omgivelsestemperaturer lavere enn -
60 °C eller hoyere enn +110 °C.

Rekkeklemmene har blitt godkjent for bruk i et hus med et minstekrav pa IP54. Det
ma tas hensyn til husets egnethet for sluttanvendelsen for gkt sikkerhet.
Tilkoblingspunktene for ytre tilkoblinger pa disse rekkeklemmene har blitt godkjent
iht. ANSI/UL 486E «Equipment Wiring Terminals for Use with Aluminium and/or
Copper Conductors». Egnetheten til tilkoblingspunktene ma fastslas i sluttanven-
delsen.

Det ma tas hensyn til luft- og krypavstandene mellom blanke spenningsferende
deler med ulike potensialer i sluttanvendelsen.

Egnetheten til kemmene ma bekreftes med en oppvarmingstest i sluttanvendel-
sen.

Ved bruk i koblingsbokser méa det tas hensyn til de fastlagte oppbyggingsog instal-
lasjonsangivelsene.

7 Sikkerhetsanvisninger

OBS: Folg de generelle sikkerhetsanvisningene. Du finner disse i nedlas-
tingsomradet under kategorien Sikkerhetsanvisninger.

’1] Dokument for alle fargevarianter er gyldig.
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MAGYAR SLOVENSKO CESTINA

Atvezet6 sorkapocs csavaros csatlakozassal, robbanasveszélyes teriileten
torténd alkalmazashoz

A sorkapocs ,eb“, ,ec”, ill. ,nA“ tipust védelemmel ellatott csatlakozdterekben lévé rézvezetdk csatlakoztata-
sdra és Osszekapcsolasara alkalmas.

1 Installaciora vonatkoz6 tudnivalék az ,.e“ fokozott biztonsaggal kapcsolatosan

A sorkapcsokat egy olyan késziilékhazba kell beépiteni, amely megfelel a robbanasvédelmi médnak. A robba-
nasvédelmi maédtdl fiiggéen a készilékhaznak a kdvetkez6 feltételeknek kell megfelelnie:

- Eghet6 gazok: IEC/EN 60079-0 és IEC/EN 60079-7

- Egheté poros kézeg: IEC/EN 60079-0 és IEC/EN 60079-31

Mas terméksorozatokbdl szarmazé és a megadottdl eltéré méretli sorkapcsokkal. valamint mas tanusitott al-
katrészekkel torténd dsszekapcsolaskor ligyeljen arra, hogy a sziikséges légkdzokre és kuszéutakra vonat-
koz6 elbirasokat betartsa.

A sorkapocs T6 hémérsékleti osztalyu tizemi eszkdzokben (pl.: ledgazasokban vagy csatlakozédobozokban)
alkalmazhato. Tartsa be az eléirt értékeket. A beépités helyén a kérnyezeti hémérséklet legfeljebb +40 °C le-
het. A sorkapocs T1-T5 hdmérsékleti osztalyu lizemi eszkdzokben is alkalmazhaté. T1-T4 hémérsékleti osz-
talyu kornyezetben valé alkalmazas esetén tartsa be a szigeteld alkatrészeknél a megengedett maximalis al-
kalmazasi hémérsékletet (lasd az "Alkalmazasi hémérsékleti tartomany" cimszét a mliszaki adatokban).

2 (sszeszerelés és csatlakoztatas

2.1 Kalapsinre torténé szerelés
Pattintsa ra a kapcsokat egy megfelelé kalapsinre. Az optikai vagy villamos levalasztashoz csoportlevalaszté
lemezeket vagy véglapokat helyezhet a sorkapcsok kdzé. A sorkapcsok soros elrendezése esetében helyezze
a végkapocs késziilékhazanak nyitott oldalara a hozzatartozé véglapot. Ha a kapocssort masik tanusitott ré-
szegység nem biztositja elcsavarodas, elcsiszas vagy eltolas ellen, akkor a kapocssort mindkét oldalon a
megnevezett végbakok egyikével kell régziteni (lasd a tartozékokat). A tartozék 6sszeszerelésekor a mellékelt
példa szerint jarjon el. ([2])

Figyelem: Sorkapcsok mas tanusitott alkatrészekkel torténé rogzitésekor ligyeljen arra, hogy betartsa
(D a szilkséges atiitési tavolsagokra és kiszéutakra vonatkozé eléirasokat.

2.2 Athidalék alkalmazasa
Azonos potencialt kapocscsoportok létrehozasahoz 6sszekapcsolhatja egyméassal a sorkapcsokat. Enhez
dugjon be egy dugaszolhaté hidat (FBS...) litkzésig a sorkapcsok athidaléarkaba. Kettés athidaléarokkal ren-
delkezé sorkapcsok esetén ugyanilyen médon hozhat létre rugalmas lanc-athidalot.
FIGYELEM: Ugyeljen a maximalis méretezési aramokra a hidak hasznalatakor, lasd a miszaki adato-
kat!

2.3 Sziikit6hidak alkalmazasa
A sziikit6hidak alkalmazasahoz szlikséges mUszaki adatok ( RB. . . ) kérésre kaphatok.

2.4 Vezet6k csatlakoztatasa

Csupaszitsa le a vezetéket a megadott hosszusagban (lasd a mliszaki adatokat). A rugalmas vezetéket érvég-
huivelyekkel lehet ellatni. Préselje 6ssze az érvéghivelyeket egy krimpeléfogéval, és biztositsa a DIN 46228 4.
részében foglalt ellenérzési feltételek betartasat. A rézhiivelyek hosszanak meg kell egyeznie a vezeték meg-
adott csupaszolasi hosszaval. Vezesse be a vezetét Uitk6zésig a csatlakozasi pontba. Csavarja be a csatlako-
zasi pont csavarjat (az ajanlott szerszamot lasd a tartozékoknal), vegye figyelembe a megadott forgatonyoma-
ték-tartomanyt.

Javaslat: Csavarozza be az dsszes csavart, a nem hasznalt csatlakozasi pontoknal is.

3 A tovabbi informaciokat lasd a 2. oldalon

Megfeleléségi igazolas

Ervényes tanusitvanyok / (EU-) tipusvizsgalati jegyz6kdnyvek

Utalas az elektromos szerszamokra vonatkozo altalanos biztonsagi utasitasokra

Prehodna sponka z vijacnim prikljuékom za uporabo v eksplozijsko ogro-
zenih obmogéjih

Sponka je predvidena za prikljucitev in povezavo bakrenih vodnikov v prikljuéitvenih prostorih z vrsto protiek-
splozijske zas¢ite ,eb", ,ec” oz. ,nA“.

1 Navodila za instaliranje Pove¢ana varnost ,.e"

Sponko morate vgraditi v ohisje, ki je primerno za vrsto protieksplozijske zas¢ite. Odvino od vrste protieksplo-
zijske za$¢ite mora ohisje izpolnjevati naslednje zahteve:

- eksplozivni plini: IEC/EN 60079-0 in IEC/EN 60079-7

- eksploziven prah: IEC/EN 60079-0 in IEC/EN 60079-31

Pri nizanju vrstnih sponk drugih serij in velikosti ter drugih atestiranih komponent pazite, da so upostevane pot-
rebne razdalje za zraéne in plazece povrsinske tokove.

Sponko smete uporabljati v obratovalnih sredstvih s temperaturnim razredom T6 (npr. razdelilnih ali povezo-
valnih omaricah). Pri tem upoStevajte nazivne vrednosti. Temperatura okolice na mestu vgradnje sme znaSati
maks. +40 °C. Sponka se lahko uporablja tudi v obratovalnih sredstvih s temperaturnimi razredi T1 do T5. Pri
uporabi v temperaturnih razredih T1 do T4 upostevajte najvisjo dovoljeno temperaturo na izolacijskih delih
(glejte tehni¢ne podatke "Temperaturno obmodje uporabe").

2 Montaza in prikljucitev

2.1 Montaza na nosilno traénico

Sponke zataknite na pripadajoco nosilno traénico. Za opti¢no ali elektriéno loéitev lahko med sponke vstavite
ploscice za loCevanje razdelkov ali pokrove. Pri nizanju sponk konéno sponko z odprto stranjo ohisja opremite
s pripadajoc¢im pokrovom. Ce letev s sponkami ni zavarovana pred zasukom, zdrsom ali premikanjem z drugimi
atestiranimi komponentami, jo morate na obeh straneh fiksirati z enim od navedenih konénih drzal (glejte Pri-
bor). Pri montazi pribora se ravnajte po prikazanem primeru. ([2])

Pozor: pri fiksiranju vrstnih sponk z drugimi atestiranimi komponentami pazite, da so upostevane pot-
@ rebne zraéne in plazilne razdalje.
2.2 Uporaba mostickov

Skupine sponk z enakim potencialom lahko tvorite tako, da vrstne sponke povezete med seboj. V ta namen
potisnite mosticek (FBS...) do omejitve v funkcijsko zarezo sponk. Na enak nacin lahko pri vrstnih sponkah z
dvojno funkcijsko zarezo realizirate fleksibilno verizno premostitev.

@ POZOR: pri uporabi mosticev upostevajte maksimalne standardne tokove, glejte tehni¢ne podatke!

2.3 Uporaba reducirnih mostickov
Tehniéne podatke za uporabo reducirnih mosti¢ev ( RB . . . ) dobite na zahtevo.

2.4 Prikljucitev vodnikov

Snemite navedeno dolZino izolacije z vodnikov (glejte tehni¢ne podatke). Pletene vodnike lahko opremite z vot-
licami. Stisnite votlice s stiskalnimi kle§¢ami in zagotovite, da so izpolnjeni pogoji za preverjanje v skladu z DIN
46228 del 4. Dolzina bakrenih votlic mora ustrezati navedeni dolZini snetja izolacije na vodnikih. Vodnik poti-
snite v spojno mesto do omejitve. Privijte vijak na spojnem mestu (priporocilo glede orodja, glejte pribor), upo-
Stevajte navedeno obmocje priteznega momenta.

Priporocilo: pritegnite vse vijake, tudi na nezasedenih spojnih mestih.

3 Nadaljnje informacije; glejte stran 2
Potrdilo o skladnosti

Veljavni certifikati / (EU-) Potrdilo o pregledu tipa
Napotki za splo$ne varnostne napotke

Priichozi svornice se Sroubovou pfipojkou pro pouziti ve vybusném pro-
stiedi

Svornice je uréena k pfipojovani a spojovani médénych vodicl v pfipojovacich prostorech s druhem ochrany
4eb*, ,ec, resp. ,nA“.

1 Pokyny pro instalaci ZvySena bezpecnost ,.e“
Svornici musite vestavét do pouzdra, které je pro dany druh ochrany vhodné a prezkousené. Podle druhu
ochrany musi pouzdro splfiovat tyto pozadavky:
- hotlavé plyny: IEC/EN 60079-0 a IEC/EN 60079-7
- hotlavy prach: IEC/EN 60079-0 a IEC/EN 60079-31
Pfi fazeni fadovych svornic jinych konstrukénich fad a velikosti a jinych certifikovanych souéasti dbejte na do-
drzeni pozadovanych drah vzdu$nych a plazivych proudd.
Svornice smi byt pouzita v provoznich prostredcich s teplotni tfidou T6 (napf. v odbocovacich nebo spojova-
cich skfinich). Dodrzujte pfitom pfislusné jmenovité hodnoty. Maximalni dovolena teplota prostfedi na misté
montéze je +40 °C. Svornice je pouzitelna i v provoznich prostfedcich s teplotnimi tfidami T1 az T5. Pfi pouziti
v prosttedich s teplotni tfidou T1 az T4 dodrzujte maximalni pfipustnou provozni teplotu uvedenou na izola¢-
nich soucastech (viz technické udaje, "Rozsah provoznich teplot").
2 Montaz a pfipojeni
2.1 Montaz na nosnou li§tu
Zahaknéte svornice na pfislu§nou nosnou listu. K optickému nebo elektrickému oddéleni je mozné vlozit mezi
svornice oddélovaci desky sekci nebo koncové desky. Pfi fazeni svorek opatiete koncovou svorku s otevienou
stranou pouzdra pfislu§nou koncovou deskou. Pokud svorkovnice neni jinymi certifikovanymi sou¢astmi zajis-
téna proti pootoéeni, sklouznuti nebo posunuti, musi se na obou stranach upevnit uvedenou koncovkou (viz
pfislusenstvi). Pfi montazi prislusenstvi se fidte vedle uvedenym piikladem. ([2])

Pozor: Pfi upevniovani fadovych svornic s jinymi certifikovanymi sou¢astmi dbejte na dodrzovani poza-

dovanych vzdusnych vzdalenosti a drah plazivych proudu.
2.2 Pouziti mistka
Je mozné navzajem spojit fadové svornice do skupinek o stejném napéti. Zatlacte za tim uc¢elem propojovaci
mustek (FBS...) az na doraz do prostoru svornic pro funkéni prvek. Stejnym zptsobem Ize u fadovych svornic
s dvojitym prostorem pro funkéni prvek uskute¢nit pruzné fetézové premosténi.
@ POZOR: Pfi pouziti mustkd dbejte na maximalni jmenovité proudy, viz technické udaje!

2.3 Pouziti redukénich mastka

Technické Udaje tykajici se pouziti redukénich mistka ( RB . . . ) obdrzite na vyzadani.

2.4 Pripojeni vodiéu

Odizolujte vodice v uvedené délce (viz technické udaje). Ohebné vodice mlzete opatit koncovkami. Kon-
covky vodi¢l nalisujte lisovacimi klestémi a zajistéte dodrzeni zkuSebnich pozadavkud podle DIN 46228, ¢ast
4. Délka médénych koncovek musi odpovidat uvedené délce odizolovani vodicl. Vodi¢ zasurite do svorky az
na doraz. Utdhnéte Sroub bodu pfipojeni (doporucené naradi viz pfislusenstvi). Dodrzte pfi tom uvedeny roz-
sah utahovaciho momentu.

Doporuceni: utdhnéte vSechny Srouby; i v neobsazenych bodech pfipojeni.

3 Dalsi informace viz strana 2

Osvédceni o shodé

Platné certifikaty / (EU) certifikaty o pfezkouseni typu
Upozornéni na véeobecné bezpecénostni pokyny

Miiszaki adatok Tehniéni podatki Technicka data

Miiszaki adatok Tehniéni podatki

Technicka data

Ex & © A HlEEE & x

Terméken talalhato jelolés Oznacitev na proizvodu

Oznaceni na vyrobku

& 112GD ExebIIC Gb

Alkalmazasi hémérséklet tartomany Obseg obratovalne temperature Rozsah provoznich teplot -60°C...110°C
Névleges szigetelési fesziiltség Nominalna izolacijska napetost Izola¢ni pevnost 630V

Méretezési fesziiltség Nominalna napetost Jmenovité napéti 690V

- hiddal térténd hidalas esetén - pri premostitvi z mostiCkom - pfi propojeni propojkou 690V

Hémérséklet emelkedés PoviSanje temperature Zvyseni teploty 40K (80,5A /16 mm®?)
Atmeneti ellendllas Upor Vnitfni odpor 0,16 mQ

Méretezési aram Nominalni tok Jmenovity proud 735A

Maximalis terheléaram Obremenitveni tok maks. Zatézovaci proud maximalni 89,5A

Csatlakozasi lehetéségek Moznost priklopa

Moznosti pfipojeni

Méretezési keresztmetszet Nominalni preéni prerez

Jmenovity prifez

16 mm?// AWG 6

Csatlakozoképesség: merev

Moznost priklopa togi vodnik

Pripojovaci kapacita pevna

1,5mm?...25mm?// AWG 16 - 4

Csatlakozoképesség: rugalmas

Moznost priklopa pletenica

Pripojovaci kapacita pruzna

1,5mm?...16 mm?// AWG 16 - 6

2 azonos keresztmetszet(i merev vezetd

2 vodnika enakega pre¢nega preseka, toga

2 vodice se stejnym prufezem, tuhé

1mm?...6 mm?// AWG 18 - 10

2 azonos keresztmetszet(i hajlékony vezetd 2 vodnika enakega pre¢nega preseka, pletena 2 vodice se stejnym prufezem, ohebné 1mm?...4mm?// AWG 18 - 12
Csupaszolasi hossz Dolzina ogolitve Délka odstranéni izolace 14 mm

Forgaté nyomaték Pritezni moment Kroutici moment 25Nm..3Nm

Tartozékok / Tipus / Cikksz. Pribor / Tip / St. artikla PrisluSenstvi / typ / €. vyrobku

Lezarofedél / D-UT 16 / 3047206 Zakljuéni pokrov / D-UT 16 / 3047206 Zakonc¢ovaci kryt/ D-UT 16 / 3047206

Csavarhtizok / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066 Izvija¢ / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066 Sroubovak / SZS 1,0X4,0 VDE / 1205066

Végtartok / CLIPFIX 35-5 /3022276 Konéno drzalo / CLIPFIX 35-5 / 3022276 Koncovy drzék / CLIPFIX 35-5 /3022276

Végtartok / CLIPFIX 35 /3022218 Konéno drzalo / CLIPFIX 35 /3022218 Koncovy drzak / CLIPFIX 35 /3022218

Dugaszolhaté hid / FBS 2-12/3005950 Vtini mosticek / FBS 2-12/3005950 Zésuvny mistek / FBS 2-12/3005950 73,5A/16 mm
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Kiegészit6 informaciok

4 Megfeleléségi tandsitvany
A megfeleléségiigazolast a Letdltések teriileten, a Gyartdi nyilatkozat kategériaban tltheti le.
Az alabbi bejelentett szervezetek igazoljak, hogy a termék az érvényes iranyelveknek megfelel:

DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Ervényes tanusitvanyok / (EU-) tipusvizsgalati jegyz6konyvek

Dodatne informacije

4 Potrdilo o skladnosti
Potrdilo o skladnosti najdete v obmocju za prenose v rubriki 'izjava proizvajalca'.

Slededi prigladeni organi izdajo potrdilo o skladnosti s posameznimi veljavnimi direktivami:
DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Veljavni certifikati / (EU-) Potrdilo o pregledu tipa

Doplitkové informace

4 Osvédceni o shodé
Osvédceni o shodé najdete v sekci Ke stazeni v rubrice Prohlaseni vyrobce.
Nasledujici notifikované organy osvédéuji shodu s aktualné platnymi smérnicemi:
DEKRA Certification B.V. [0344]
DEKRA Certifikation UK Ltd. [8505]

5 Platné certifikaty / (EU) certifikaty o pfezkouseni typu

Atesti Drzava / Regija Priglaseni / odobritveni organ St. certifikata/st. datoteke Schvaleni Zemé / Oblast Notifikovany / schvalovaci organ | C. certifikatu / & souboru

ATEX Evropa DEKRA Certifikation B.V. KEMA 04 ATEX 2048 U ATEX Evropa DEKRA Certifikation B.V. KEMA 04 ATEX 2048 U

IECEx International DEKRA Certifikation B.V. IECEx KEM 06.0027 U IECEx Mezinarodni DEKRA Certifikation B.V. IECEx KEM 06.0027 U

INMETRO Brazilija DNV DNV 20.0034 U INMETRO Brazilie DNV DNV 20.0034 U

Cccc Kitajska SiTiiAs 2020322313000622 CCC Cina SiTiiAs 2020322313000622

UKEX Zdruzeno kra- DEKRA Ceritification UK Ltd. DEKRA 21UKEX0304U UKEX Spojené krélov- | DEKRA Ceritification UK Ltd. DEKRA 21UKEX0304U
liestvo stvi

UL ZDA/Kanada uL E 192998 uL USA/Kanada UL E 192998

Engedélyek Orszag/régio Bejelentett / engedélyt kiado Tanusitvanysz./fajlsz.
szervezet
ATEX Eurépa DEKRA Certifikation B.V. KEMA 04 ATEX 2048 U
IECEx Nemzetkézi DEKRA Certifikation B.V. IECEx KEM 06.0027 U
INMETRO Brazilia DNV DNV 20.0034 U
CCC Kina SiTiiAs 2020322313000622
UKEX Egyestlt Kirdly- | DEKRA Ceritification UK Ltd. DEKRA 21UKEX0304U
sag
uL USA/Kanada UL E 192998
szamara

6 Miiszaki adatok / Az UL- és CSA-szabvanyok szerinti kévetelmények

@ Eszak-Amerikaban torténd alkalmazasra a telepitési utasitas a kovtekezd kiegészitésekkel érvényes:

USR: UL 60079-0,4-kiadas/UL 60079-7,2-kiadas

CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Feszilltség (V) 600

Max. terheléaram (A) 85

Csatlakoztathat6 vezeték-ke- | AWG 16-4 merev és rugalmas rézvezeték
resztmetszetek

Vezetékek csatlakozasi modja | Factory and field wiring

Jeldlés USR:Class |, Zone |, AEx e IIC Gb/ CNR: Ex e IIC Gb

6.1 Atvételi feltételek

A szerel6eszkozok és a szerelési mod alkalmassagat a végfelhasznalas soran kell meghatarozni.

A sorkapcsok csatlakozévezetékeit a fesziltségnek megfeleléen kell szigetelni. A vezetékszigetelés és a csat-
lakozasi pont fém része koz6tti tavolsag nem haladhatja meg az 1 mm-t (lasd a csupaszolasi hosszt).

Uzem kézben a sorkapcsokat tilos -60 °C alatti és +110 °C fol6tti kdryezeti hémérsékleten hasznaini.

A sorkapcsok csatlakozohazban térténd alkalmazasat az IP54 minimalis kévetelmény alapjan allapitottak meg.
Figyelembe kell venni, hogy a csatlakozéhaz alkalmas-e fokozott biztonsagot igénylé végfelhasznalasra.
Ezen sorkapcsok kiils6 csatlakozoinak csatlakozasi pontjait az ANSI/UL 486E ,,Equipment Wiring Terminals for
Use with Aluminium and/or Copper Conductors* szabvany alapjan vizsgaltak be. A csatlakozasi pontok alkal-
massagat a végso atvételkor kell meghatarozni.

Az eltérd potenciallal rendelkezd, fesziiltség alatt allé csupasz alkatrészek kdzotti atlitési tavolsagokat és ku-
szbutakat a végfelhasznalas soran figyelembe kell venni.

A kapcsok alkalmassagat a végsé felhasznalas soran végzett melegedésvizsgalattal kell megerdsiteni.
Csatlakozo6és dsszekdtédobozokban térténd hasznalat esetén figyelembe kell venni a megadott felépitési és
telepitési adatokat.

7 Biztonsagi utasitasok

Figyelem: Vegye figyelembe az altalanos biztonsagi utasitasokat. Ezek a Letoltések fellleten, a Bizton-
@ sdgi utasitasok kategoriaban érhetdk el.

@ A dokumentum minden szinvaltozatban érvényes!

6 Tehnicni podatki / zahteve po standardih UL in CSA

(D Za uporabo v Severni Ameriki veljajo ta navodila glede instalacije z naslednjimi dopolnili:

6 Technické udaje / pozadavky podle norem UL- a CSA

(D Pro pouziti v Severni Americe plati tyto pokyny pro instalaci s nasledujicimi dodatky:

6.1 Pogoji prevzema

Pri konéni uporabi je treba ugotoviti primernost montaznih pripomockov in nagina montaze.

Prikljuéni vodniki na sponkah morajo biti izolirani primerno napetosti. Razmik med izolacijo vodnika in kovino
na sponénem mestu ne sme presegati 1 mm (glejte dolzino odstranjene izolacije).

Vrstnih sponk ni dovoljeno uporabljati za obratovanje pri temperaturi okolice pod -60 °C in nad +110 °C.
Vrstne sponke so bile ocenjene za uporabo v ohisju z minimalno zahtevo IP54. Upostevati je treba primernost
ohisja za konéno uporabo za poveéano varnost.

Sponéna mesta za zunanije prikljucke teh vrstnih sponk so bila ocenjena po ANSI/UL 486E ,Equipment Wiring
Terminals for Use with Aluminium and/or Copper Conductors®. Primernost sponénih mest je treba ugotoviti pri
konénem prevzemu.

Pri konéni uporabi je treba upostevati zracne in plazilne odseke med gladkimi napetostno prevodnimi deli z raz-
liénimi potenciali.

Primernost sponk je treba potrditi s preverjanjem segrevanja pri konéni uporabi.

Pri uporabi v prikljuénih in povezovalnih omarah je treba upostevati predpisana doloc¢ila glede postavitve in in-
Stalacije.

7 Varnostni napotki

Pozor: upostevajte sploSne varnostne napotke. Slednji so vam na voljo v obmo¢ju za prenos pod kate-
gorijo Sicherheitshinweis (varnostni napotek).

E] Dokument velja za vse barvne variante!

USR: UL 60079-0,4-izdaja/UL 60079-7,2-izdaja USR: UL 60079-0,4-vystup/UL 60079-7,2-vystup

CNR: CAN / CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03 CNR: CAN/ CSA E 60079-0:02, CAN/CSA E 60079-7:03
Napetost V 600 Napéti V 600

Maks. obremenitveni tok A 85 Max. zatéZovaci proud A 85

Prikljuéni preéni prerezi vodni- | AWG 16-4 togi in pleteni bakreni vodniki Pfipojitelné prarezy vodict AWG 16-4 pevné a flexibilni médéné vodice

kov Typ pFipojeni vodict Factory and field wiring

Nacin prikljucitve vodnikov Factory and field wiring Oznaceni USR: Class |, Zone |, AEx e IIC Gb/ CNR: Ex e IIC Gb
Oznaka USR:Class |, Zone |, AEx e [IC Gb/ CNR: Ex e IIC Gb

6.1 Podminky prejimky

Vhodnost montaznich prostfedkd a druh montaze musi byt stanoven v kone¢né aplikaci.

Pfipojovaci kabely na svornicich musi byt pro dana napéti dostate¢né izolované. Vzdalenost mezi izolaci vo-
di¢e a kovem bodu pfipojeni nesmi pfekrocit 1 mm (viz délka odizolovani).

Radové svornice byly dimenzovany pro pouziti v pouzdie s minimalnim pozadavkem IP54. Je tfeba zohlednit
vhodnost pouzdra pro koneéné pouziti pro zvysSeni bezpecnosti.

Body pfipojeni pro externi pfipojky téchto fadovych svornic byly posouzeny v souladu s ANSI/ UL 486E "Equi-
pment Wiring Terminals for Use with Aluminium and/or Copper Conductors". Vhodnost bodu pfipojeni musi byt
uréena pfi kone¢né prejimce.

Pfi kone¢ném pouziti je treba zohlednit vzdusné vzdalenosti a drahy plazivych proudd mezi holymi ¢astmi pod
napétim s riznymi potencialy.

Vhodnost svornic se potvrzuje pomoci zkousky otepleni v kone¢né aplikaci.

P¥i pouziti ve spojovacich a propojovacich skfinich je tfeba zohlednit stanovené konstrukéni a instalaéni speci-
fikace.

7 Bezpecnostni pokyny
Pozor: Dodrzujte VSeobecné bezpecnostni pokyny. Najdete je na strance s dokumenty ke stazeni v ka-
tegorii Bezpe¢nostni pokyny.

@ Dokument plati pro v§echna barevna provedeni!
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